COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALLI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

:  GOBIERNO DE
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

¥

PUBLICOS DR MEXICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 Bl g o v, cuidela 1
No. Informe IE-LAR 01821
Cliente Afluente General PTAR Mexicali | Fecha 04-Oct-11
Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.
No. Sitio 501 No. de Muestra 2834
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color negro y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 3-Sep-2011 Plan de Muestreo;: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

del

3-Sep-2011
3-Sep-2011

al

INFORME DE ENSAYO

2-Oct-2011

X

Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales .
No. de Muestra| ~ pH A:ua (°c) (m’émce N (NMP/1 oo?nc; Flujo (LPS)
2834 7.44 35 26.45 2.40E+07 782.3
Muestras Simples - = = = = -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2000 7.44 75 U pH —
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 35.0 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.4 E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 162.00 200 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 400.00 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mgl/| 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 26.45 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 1.5 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 106.5 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 NA — mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/I 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/| 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.787 - mgl/| 0.1
% Namero de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditaci6n a partir de 2011-04-27. Aprobacién CNA-CGA734
B I o o =C-17025MNC 2008 ISONIEC 17025200 R paata ézif??f% CONAGUA  vaorcia 5o ay dozon
e ’ al 16 de Mayo do 2013
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOS: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba. T,
o - LRl
Flujo total: ﬁ 67593 m°/dia L \\‘, MG i%AL
N ?

P =)

njamin Carri
Jefe de Departa to rol de Procesos
Cédula Jrof al: 15124-01/05 www.cespm.gob.mx

acastro@cespm.gob.mx
IE-LAR-02 Rev. 3.0

Cédya Profesionalf 12918-01/02
Detras de la Datilera S/N Colf Elias Calles

Tel. (686) 564-2602 Fax. 103

exicali, B.C. 21376

7/ A rahaj1 V. Cagtro Rubio
Coordinadorjde Aséguramjento de Calidad
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

PUBLICOS DE MEXICALI

Cliente

Direccidn:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

Efluente General PTAR Mexicali |
Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.

502
Agua Residual

No. Informe

No. de Muestra

¥

El agua es vida... cuidala !!!

IE-LAR 01822

Fecha

2842

Apariencia: Color verde limén y olor a algas.

02 y 03 Septiembre del 2011
Fecha de Recepcion de Muestra:

del

3-Sep-2011
3-Sep-2011

al

INFORME DE ENSAYO

05-Oct~11

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

2-Oct-2011

Temperatura del | Grasas y Acei coliformes Fecales .
No. de Muestra pH Agua (°c) (m{;n)ce tes (NMP/100ml) Flujo ( LPS)
2835 8.15 30.5 <9 240 381.1
Muestras Simples 2836 8.18 30.2 <9 930 381.1
2837 8.20 30.2 <9 240 381.1
2838 8.24 30.4 <9 23 381.1
2839 8.19 30.4 <9 240 381.1
2840 8.16 314 <9 <3 381.1
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 8.22 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 31.6 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 98.02 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 44.70 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 190.00 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 4.92 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 30.24 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 40 125 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/| 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/t 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 NA 1 mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mgl/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mgl/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mgl/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1

de laboratorios de ensayo y de calibracién.

¥ Numero de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a partir de 2011-04-27.
Acreditacién otorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 i

para la

Aprobacion CNA-CGA-734

ﬁ({& CONAGUA  vams ssomamasar

al 16 de Mayo de 2013

Notas: Acredltacrén en proceso de renovacion.
LCM: Se reporta e! Limite de cuantificacién del método NA: No Analizado,
IDBOS5: Demanda Bioquimica de OxIgeno al quinto dia,

ND: No Detectado,

“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.

mg/t Miligramos por litro,
SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

" LMP: Limite Maximo Pemmisible, promedio diario referido en titulo de concesién No. 1BCA109426/07HMGR05
mi/l Mililitros por litro,

Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los anélisis practicados a cada una de las muestras simples r’) i \
Flujo total: £2927 mP/dia [ Y
- o }
bio

haﬁj. Castro

Coordinador fle Asegéramiento fle Calidad

Céduja Profesional: 12948-01/02
Detras de la Datilera S/N Cof Elias Calles, Mexifali, B.C. 21376

Tel. (686) 564-2602 Fax.

. 103

Jefe de Departamen

Benjamin CArrillo
Cédula Profegi 715124-01/05

e Procesos

www.cespm.gob.mx
acastro@cespm.gob.mx
|IE-LAR-02 Rev. 3.0




GOBIERNO DEL E‘STA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

I

PUBLICOS DE MEXICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 Bl gt e vide. cuidale 1
No. Informe IE-LAR 01830
Cliente Afluente General PTAR Arenitas Fecha 06-Oct-11
Direccion: Carr. San Felipe km. 25, Mexicali, B.C.
No. Sitio 609 No. de Muestra 2943
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris verdoso y olor a sulfhidrico.
Fecha de Muestreo: 28-Sep-2011 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 28-Sep-2011
Fecha de Realizacion de Ensayo: del 28-Sep-2011 al 6-Oct-2011

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Te:gj;a(tl;ls )d el Grasa(srn);;ll\)celtes Co?ﬁ&";?fogfncsles Flujo ( LPS)
2943 7.13 32.6 40.9 2.40E+07 803.2
Muestras Simples - - = - = -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LmP? Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.13 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 32.60 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.40E+07 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 192.50 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 573.98 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mgl/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 40.85 40 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Presente - Ausente —
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 2.1 - ml/| 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 256.7 250 mgl/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/| 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 - mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 NA - mgll 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/| 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.260 - mg/| 0.1
% " N|.’|m5_f° d.9 acreditacién l_‘lo. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a partir de 2011-04-27.' } i {%{} Apm-bau'On CHA-CGATSS
Q:rleadbg::‘g: :;(:’rgz:a&:yaéoyl: ?.:Egrgcl\:l;Ecd 7025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 R para la I {%‘% go Vigencia 16 de Mayo de 2011
al 16 de Mayo de 2013

Notas: Acreditacién en proceso de renovacion con ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOS5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total: 69400 m’dia
P /.
V\ - “ hd =\ T
\br: V. Cdstro Rubio Benjantin) Carrillo Mata
rdikador deAsegufamiento de Calidad Jefe de Dy b de Control de Procesos
Cédula Bfofesfonal: 12918-0192 Perito en Monitoreo §dula Prafesional: 15124-01/05
. www.cespm.gob.mx
Detras de la Datilera S/N Col. Elias galles, Mexicali, B.C. 21376 acastro@cespm.gob.mx

Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 103

IE-LAR-02 Rev. 3.0




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

¥

Eiagua es vida. . cuidala !l!

IE-LAR 01831

Cliente Efluente General de Laguna Artificial PTAR Arenitas Fecha 06-Oct-11
Direccion: Carr. San Felipe Km. 25, Mexicali, B.C.

No. Sitio 655 No. de Muestra 2951

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a algas.

Fecha de Muestreo:

27 y 28 de Septiembre 2011
Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo:

del

28-Sep-2011
28-Sep-2011

al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo:

6-Oct-2011

AS-CDP-AR-001

Temperatura del | Grasas y Aceites liformes Fecales .
No.de Muestra|  pH A:ua o0 (m‘; /|) fes| Col (NVP100mY Figjo ( LPS)
2944 8.36 18.5 <9 93 837.3
Muestras Simples 2945 8.50 17.5 <9 430 837.3
2946 8.42 17.7 <9 240 837.3
2947 8.47 20.6 <9 93 837.3
2948 8.47 20.4 <9 240 837.3
2949 8.35 21.8 <9 240 837.3
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 8.30 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 20.40 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 193.00 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 46.70 150 mgl/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 129.32 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 4.76 30 mg/| 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2000 Ausente Ausente Ausente --
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFi-2001 24.26 60 mg/L 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 ml/| 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 60 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.004 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 NA 1 mg/i 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
# Niimero de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigancia de acreditacién a partir do 2011-04-27. s . Aprobacion CNACGAT34
s\;:dx;gg:;«;rg:dg;éo yl:; norma r:g_ng:foﬁozs-mnozooe 71SO/IEC 17025:2005 Requisi para la comp fjgﬁ 4 Vigencia 16 de Mayo de 2011
N al 16 de Mayo de 2013
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBOS5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fe_cales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica. /
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los andlisis practicados a cada una de las muestras simpIF
Flujo total: L2;42 m*/dia ‘-.\:{\‘

Prand

=

/Abrahdm V. CAstro Rubio
Cogfdinador de Asegyramiento de Calidad

Cédula Prgfesional: 12918-0f/02 Perito en Monitoreo

Detras de la Datilera S/N Col. Ejas Calles, MeXicali, B.C. 21376
Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 183

BenjAmin Eqrritto Mata
Jefe de D amerfo ge Control de Procesos
Cédufa Pr¢fesighal: 15124-01/05
www.cespm.gob.mx

acastro@cespm.gob.mx

IE-LAR-02 Rev. 3.0




GOBIERNO DEL ESTA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

PUBLICOS DE MEXICAL

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

v

~

El agua es vida. . cuidala !}

No. Informe IE-LAR 01820
Cliente Afluente General PTAR Algodones Fecha 04-Oct-11
Direccion: Los Algodones, B.C.
No. Sitio 603 No. de Muestra 2846
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris claro y olor a urea-sulfhidrico.
Fecha de Muestreo: 6-Sep-2011 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo: del

6-Sep-2011

INFORME DE ENSAYO

6-Sep-2011 al 2-

Oct-2011

No.de Muestra|  pH Tezgj;a(“o’;a )de' G'asa(;’;ﬁ)ce'tes C°'(':\‘I’I\r/"'|‘,71502‘:n°f)"es Flujo ( LPS)
2846 7.37 32 <9 9.30E+06 9.0
Muestras Simples = = - = = -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LmpP '’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.37 75 UpH —
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 32 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.3E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 74.60 200 mgl/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 195.12 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mgfl 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFi-2000 Ausente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2001 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 0.5 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 34.0 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 -~ mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 NA - mg/I 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 - mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
¥ Nimero de acreditacién No, AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a partir de 2011-04-27. Aprabacién CNA-CGA-734
Acreditacion otorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 isi parala Vigencia 13 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracién.
al 13 de Mayo de 2013
Notas: En proceso de renovacion con ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: L774 m¥dia

/ raha*': V. Castjo Rubio ja i
Coordinadof de Aseguramiejfito de Calidad Jefe de Departamepito -ﬂ
Cédula Pfofesio

0l de Procesos
Cédfila Profesional: 2918-01/02 al: 15124-01/05 www.cespm.gob.mx
Detras de la Datilera S/N Cgl. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376 acastro@cespm.gob.mx
Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 103 IE-LAR-02 Rev. 3.0



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

=

T

. GOBIERNO DE

GCOMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

El agua es vida. . cuidala 1!}

IE-LAR 01823

Cliente Efluente General PTAR Algodones Fecha 05-Oct-11
Direccion: Los Algodones, B.C.
No. Sitio 607 No. de Muestra 2854
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde y olor a alga.
Fecha de Muestreo: 05 y 06 de Septiembre del 2011 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 6-Sep-2011
Fecha de Realizacion de Ensayo: del 6-Sep-2011 al 2-Oct-2011
INFORME DE ENSAYO
Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales .
No. de Muestra pH Agua (°C) (m{]/l) (NMP/100mi) Flujo ( LPS)
2847 7.71 29.5 <9 4300 10.1
Muestras Simples 2848 7.70 29.5 <9 <3.0 10.1
2849 7.95 30.2 <9 <3.0 10.1
2850 7.75 30.2 <9 <3.0 10.1
2851 7.71 29.8 <9 <3.0 10.1
2852 7.61 29.4 <9 <3.0 10.1
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.78 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 31 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 10.70 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI1-2001 28.00 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 136.6 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 4.20 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente --
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 25 60 mg/L 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFi-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 42,0 125 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 NA 1 mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
‘ < . o Aprobacién CNA-CGA-734
Y e s o o s i CONAGUA  varwitsotimio o
e laboratorios de ensayo y de calibracién. s St BRI T et Bl
entiderst mosoon al 13 de Mayo de 2013
o QUrediaiin, .o,
Notas: En proceso de renovacion con ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible solo como referencia NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioquimica de OxIgeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba. P e
Para fos Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica. 7 s
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los andlisis practicados a cada una de Ias muestras snmpl‘ i
Flujo total: Lf_sg m/dia é . ! /

ham V| Castro Rybio njam Carr y ata
Coordinador fle Asegutemiento de Calidad Jefe de Departargegfto d Ide Procesos
Cédufa Profesional: 12913-01/02 Cédula Pgofesiomal: 15124-01/05 www.cespm.gob.mx

Detras de la Datilera S/N Co} Elias Calles, Mexigali, B.C. 21376
Tel. (686) 564-2602 Fax. Exf. 103

acastro@cespm.gob.mx
|IE-LAR-02 Rev. 3.0



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

GOBIERNO DEL E‘STA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

=

_ CESPM___

PUBLICOS DE MEXICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 Flagua os v cudaln £
No. Informe IE-LAR 01818
Cliente Afluente General PTAR Ciudad Morelos Fecha 04-Oct-11
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.
No. Sitio 511 No. de Muestra 2857
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris obscuro y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 7-Sep-2011 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizaciéon de Ensayo:

del

7-Sep-2011
7-Sep-2011

al

INFORME DE ENSAYO

2-Oct-2011

Temperatura del | Grasas y Acei Coliformes Fecales .
No. de Muestra pH A:ua (°C) (?n );/I)ce tes (\MP 100w Flujo ( LPS)
2857 7.58 32.6 16.91 9.30E+06 17.3
Muestras Simples = - =
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFi-2000 7.58 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 32.6 17.5-38 °C --
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.30E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 94.60 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 253.7 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/i 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 16.91 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Presente - Ausente -
Nitrodgeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 1.90 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 138 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 NA - mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/| 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mgl/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.189 - mg/l 0.1
“ Niamero de acreditacién No, AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. j@j Aprobacién CNA-CGA734
dAZIZdbr;?:Itg: :st(:‘rgaednas:;goylad :o;ﬂ;gcl\:lé)(r;EC-ﬂOZS-IMNC-ZOOG 1 1ISONEC 17025:2005 Requisitos gt parala f’f &@V’ CQ, i}mA Vigencia 13 de Mayo de 2011
M al 13 de Mayo de 2013
Notas: En proceso de renovacién con ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: L‘ 1496 mYdia f ’ \\\ «

Alfrahfim\V. Castro Rubio

dor e Asegyramiento ge Calidad
Cédulp Profesional: 12918-01/02

Detras de la Datilera S/N ColjElias Calles, Mexicdli, B.C. 21376

Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext,§103

Benjamin\Cafrill
Coordi Jefe de Departamento de Procesos
Cédula Profesignal: 15124-01/05 www.cespm.gob.mx
acastro@cespm.gob.mx
IE-LAR-02 Rev. 3.0



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

El agua es vida... cuidala !!!

IE-LAR 01819

“+ GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

Cliente Efluente General PTAR Morelos Fecha 04-Oct-11
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.

No. Sitio 516 No. de Muestra 2865

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a algas.

Fecha de Muestreo: 06 y 07 de Septiembre del 2011 Plan de Muestreo; AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcién de Muestra: 7-Sep-2011

Fecha de Realizacién de Ensayo: del 7-Sep-2011 al 4-Oct-2011

INFORME DE ENSAYO

Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales .
No. de Muestra pH Agua (°c) (m{; n (NMP/100ml) Flujo ( LPS)
2858 7.96 323 <9 <3 18.0
Muestras Simples 2859 8.16 31.7 <9 240 18.0
2860 8.18 31.7 <9 <3 18.0
2861 8.12 31.4 <9 <3 18.0
2862 7.96 31.7 <9 <3 18.0
2863 7.81 32.3 <9 <3 18.0
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2000 8.07 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 32.8 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 6.23 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 39.60 150 mg/t 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 125.0 No Regulado mg/| 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 4.73 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFi-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 29.12 60 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 mifl 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 24 125 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.0570 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/| 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 NA 1 mg/| 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/t 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 04 mg/i 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
Aprobacién CNA-CGA-734
" Neratactin g{:?g"::;bga']?i: iﬁ:ﬂ&%&lﬂ%’%ﬁlﬂﬁgx&ﬂg’éﬂEé'ﬁ'?giégéé??zf i parala g{igféﬂ CONAGLIA Vigencia 13 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibraclon. gisaé;;' Caparision L oD it Rinss o113 o Mavo do 2013
yo
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro, mbi Mililitros por litro,
DBOS5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:S¢lidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afdbta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el prgmedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los anélisis practicados a cada una de las muestras simp .
Fiujo total: t\ 1559 m’/dia /L_\ S y /
AN =
/ Al fﬁl’a\p V. Casfro Rubio

Coordinadorfde Aseguramignto de Calidad
Cédyla Profesional: 12918-01/02
Detras de la Datilera S/N Cof Elias Calles, Mlexicali, B.C. 21376
Tel. (686) 564-2602 Fax. 103

Benjamin &arrillg/ Mata
Jefe de Departamento de cesos
Cédula Profesional?1512401/05 www.cespm.gob.mx
acastro@cespm.gob.mx

IE-LAR-02 Rev. 3.0



GOBIERNO DE

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

PUBLICOS DE MEXICAL]

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

Fecha de Realizacién de Ensayo:

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

Afluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria
Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.

638
Agua Residual

19 y 20 de Septiembre del 2011

del

20-Sep-2011
20-Sep-2011

No. de Muestra

Apariencia: Color gris obscuro y olor a sulfhidrico.
Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

al

INFORME DE ENSAYO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

O=

— CESPM___

Elagua es vida. .. cuidala !1!

IE-LAR 01826

Fecha

2910

2-Oct-2011

05-Oct-11

Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales .
No.de Muestra|  pH Agua ) (m’; " (NVP100mh Fldjo ( LPS)
2910 7.56 28.10 10.02 4.30E+06 321
Muestras Simples - - = - - -
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp'’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.56 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 28.10 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBO;s NMX-AA-028-SCFI-2001 94.66 200 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 318.33 No Regulado mgl/| 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 10.02 40 mgfl 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI1-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.60 - ml/| 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 136 250 mgl/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/| 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/| 0.2
2 cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 NA - mgl/| 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 -- mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 -- mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mgl/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.142 -- mg/| 0.1
i Aprobacién CNA-CGA-734
N Aeroanacion iiifé'::fé'aﬂ?i: rortma NV 17 O30 MNG_2006 | ISOIEG 170362005 R 9 parala gg’&: CONAGUA Vigenca 13 de Mayo de 2011

de laboratorios de ensayo y de callbracién.

al 13 de Mayo de 2013

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado,

DBOS: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

ND: No Detectado,

“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total:

/ 2774

mdia

mg/l Miligramos por litro,
SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

mi/l Mililitros por litro,

4 L=\ -

/ Rbrahkm V. Cadtro Rubio
Coordinadgr de Aseguramignto de Calidad
Cédqula Profesional: 42918-01/02

Detras de la Datilera S/N C¢l. Elias Calles,
. 103

Tel. (686) 564-2602 Fax.

xicali, B.C. 21376

Jefe de Departame’
Cédula Prdtesional: 15124-01/05

sov

www.cespm.gob.mx
acastro@cespm.gob.mx
IE-LAR-02 Rev. 3.0




GOBIERNO DE

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

PUBLICOS DE MEXICALI

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

f

Elagua es vida... cuidala 11!

No. Informe IE-LLAR 01827
Cliente Efluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria Fecha 05-Oct-11
Direccioén: Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.
No. Sitio 645 No. de Muestra 2918
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color amarillento y olor a alga.

Fecha de Muestreo:

Fecha de Realizacién de Ensayo:

19 y 20 de Septiembre del 2011
Fecha de Recepcion de Muestra:

del

20-Sep-2011
20-Sep-2011

al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo:

4-Oct-2011

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra pH Te:\:j;a(tg: )d el Grasa(?n)é;?)celtes co"(ﬁm,ﬁ (;);c.la;les Flujo ( LPS)
2911 7.78 28.1 <9 430 34.1
. 2912 8.53 27.7 <9 <3 34.1
Muestras Simples 2013 8.66 28.2 <9 240 34.1
2914 8.61 28.5 <9 <3 34.1
2915 8.27 28.1 <9 43 34.1
2916 8.14 28 <9 240 34.1
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp* Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 8.26 5a10 U pH --
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 29.1 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 46.10 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOg NMX-AA-028-SCFI-2001 25.35 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 113.30 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 4.70 30 mg/| 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 19.41 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 30 125 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.006 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.2 6 mg/| 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 NA 1 mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/| 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/| 0.1
L~ 8 § 3 i Aprobaclén CNA-CGA-734
'~ el g&;:g;&z:2:%%;?&?&:‘n‘i:‘n‘_‘:ﬁ&‘x’fé&%2‘1?&?;é‘;‘?.%%i°.'§%7,£2"1'93§532335*"’2"- parala CONAGUA  vgorda 3o tayoco 2011
o laboratorios de ensayo y de calibracién. oot e e ptiig piting
sriidad moxicane al 13 de Mayo de 2013
dﬁ‘(‘(‘ aiiiciedn, s,

Notas: Acreditacién en proceso de renovacion. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/I Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioquimica de OxIgeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica. 7T~
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los andlisis practicados a cada una de las muestras snmples // - \
Flujo total: 4 2944 mdia /7 ; ;

- Abraham V. fastro Rubio
Coordingdor de Asegurfimiento de Calidad
édula Profesional: 12918-01/02
Detras de la Datilera S/N Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376

Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 103

BenjamiiiGarglllo Mat3
Jefe de Departamento de fol M Procesos
Cédula Profesional: 24-01/05 www.cespm.gob.mx

acastro@cespm.gob.mx
IE-LAR-02 Rev. 3.0



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

O=
_ CESPM___

El agua es vida. . cuidala !!!

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

No. Informe

IE-LAR 01824

Cliente Afluente General PTAR Estacién Coahuila ( KM.57 ) Fecha 05-Oct-11
Direccion: Kilémetro 57 (Valle de Mexicali)

No. Sitio 646 No. de Muestra 2883

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris obscuro y olor a sulfhidrico.

Fecha de Muestreo:

12 y 13 de Septiembre del 2011
Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizaciéon de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

13-Sep-2011
13-Sep-2011

al

2-Oct-2011

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Temperatura del | Grasas y Aceites | Coliformes Fecales .
No. de Muestra pH Agua (°c) (m{; /I) (NMP/100mi) Flujo ( LPS)
2883 6.97 31.30 116.77 1.50E+07 5.9
Muestras Simples - - - - - -
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 6.97 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 313 17.5-38 °C --
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 1.50E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 81.00 200 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 212.2 No Regulado mg/| 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 116.77 40 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.10 -- ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 56 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 NA - mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
* Numero de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. fif Aprobacién CNA-CGA-734
2.3’.?&?3{22 :;z§?$:go yl: roma r;lgnﬁ;c-ﬁozs-lmoz%ﬂ 11SO/IEC 17025:2005 Requisi parala ‘{g% ‘;O!‘}&G}{A Vigencia 13 de Mayo de 2011
SR al 13 de Mayo de 2013
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, ~ SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: v 513 m/dia /)/\

V'/\/,p-] *~

ahajV. Castrp Rubio
Coordinagfr de Aseguramientp de Calidad
duld Profesional: 12§18-01/02

Detras de la Datilera S/N Col. Blias Calles, Mexgali, B.C. 21376
Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 1p3
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

— CESPM__
Elagua es vida... cuidala 11!

IE-LAR 01825

GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALY

Cliente Efluente General PTAR Estacién Coahuila (KM 57) Fecha 05-Oct-11
Direccion: Kilometro 57 (Valle de Mexicali)

No. Sitio 651 No. de Muestra 2891

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a algas.

Fecha de Muestreo: 12 y 13 de Septiembre del 2011
Fecha de Recepcién de Muestra: 13-Sep-2011
Fecha de Realizacién de Ensayo: del  13-Sep-2011 al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

4-Oct-2011

Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales .
No. de Muestra pH Agua (°C) (mgl) (NMP/100mi) Flujo ( LPS)
2884 8.25 30.6 <9 <3 71
Muestras Simples 2885 8.76 30.2 <9 <3 71
P 2886 8.56 30.4 <o <3 7.4
2887 8.52 30.6 <9 <3 7.1
2888 8.39 30.2 <9 <3 7.1
2889 8.17 30.2 <9 <3 71
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LmMpP* Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 8.36 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 30.7 40 °C --
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 <1.22 150 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 129.32 No Regulado mg/| 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 5.02 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2000 Ausente Ausente Ausente --
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF|-2001 24.63 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 64 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.01 0.2 mg/| 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/| 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.012 2 mgl/| 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 NA 1 mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/| 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/| 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mg/i 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.118 20 mg/l 0.1
ot ) Aprobacién CNA-CGA-734
" « ¢ NOmero de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a partir de 2011-04-27. § f’j
@ v Acradltacion otorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 parala y{i& CONAGLIA Vigencia 13 de Mayo de 2011
& de taboratorios de ensayoe y de calibracion. b Y Gersenes VA Y A
on N af 13 de Mayo de 2013
<l , WG
Notas: Acreditacién en proceso de renovacion con ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBOS5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcidn del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: L‘617 m®/dia ﬂ

A=)

/A aﬁ\\ V. Gastro Rubio
Coordinador fle Asegurathiento de Calidad

BenjamirCa; ill
Jefe de Departamento d¢/Col de-Procesos
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

GOBIERNO DE

¥

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICAL

Elagua es vida... cuidala !!!

IE-LAR 01828

Cliente Afluente General PTAR San Felipe Fecha 05-Oct-11
Direccion: San Felipe B.C.

No. Sitio 520 No. de Muestra 2932

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color café claro y olor a sulfhidrico-urea.

Fecha de Muestreo: 27-Sep-2011 , Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 27-Sep-2011

Fecha de Realizacién de Ensayo: del  27-Sep-2011 al 5-Oct-2011

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Te:gj;a(tl;ls )d el Grasa:nygﬁ\)celtes Co?ﬁ;n"'lj:o%;cﬁles Flujo ( LPS)
2932 7.16 36.0 128.7 2.40E+07 NA
Muestras Simples - = = - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LmpP* Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2000 7.16 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 36.0 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.40E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 115.30 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 400 No Regulado mg/| 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 128.7 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI1-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Presente - Ausente --
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 1.4 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 268 250 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 -- mg/| 0.2
2 5romo total NMX-AA-051-SCF-2001 NA - mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/! 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.2 - mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.165 - mg/l 0.1
- Aprobacién CNA-CGA-734
Aotadiacontorgada el a noma NV EC. 13075, NNC-E006 | 1SN 170252008 R parala @@ CONAGUA  vigoncia 13¢Mayo do 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracién. N TR Esser Ae al 13 de Mayo de 2013
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  m¥/l Mililitros por litro,
DBOS5: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, ~ SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
j : */dia
Flujo total 4 NA m 7

A=

Abfaham ¥. Castro Rubio
Coordhador de Aseguramiento de Calidad
Cédula Profesional: 12918-01/02
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

GOEBIERNO DEL ES

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBUCOS DE MEXICAL!

f

Elagua es vida... cuidala 1!

No. Informe [E-LAR 01829
Cliente Efluente General PTAR San Felipe Fecha 06-Oct-11
Direccion: San Felipe B.C.
No. Sitio 525 No. de Muestra 2940
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color amarillento y olor ligeramente a alga y lama.

Fecha de Muestreo:

26 y 27 de Septiembre del 2011
Fecha de Recepcién de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

27-Sep-2011
27-Sep-2011

al

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

6-Oct-2011

Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales .
No. de muestra pH Agua (°C) (maf) (NMP/100ml) Flujo ( LPS)
2933 7.24 27.2 <9 <3 6.2
Muestras Simples 2934 7.92 26.9 <9 >46000 6.2
2935 8.15 26.8 <9 <3 6.2
2936 8.25 26.8 <9 <3 6.2
2937 8.02 26.9 <9 <3 6.2
2938 7.76 27.2 <9 <3 6.2
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LmMpP ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.07 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 27.6 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 15.0 2000 NMP/100 mi 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCF1-2001 7.43 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 120.0 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 4.73 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2001 31.72 60 mg/L 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 ml/i 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 75 125 mg/i 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.01 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.024 2 mg/| 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 NA 1 mgl/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
. e Aprobagion CNA-CGA-734
“ Numero de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a partir de 2011-04-27.
@ a Acreditacién otorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 ish para la p Vigencia 13 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracién.
fexck moxicang al 13 de Mayo de 2013
Notas: Acredltacubn en proceso de renovacion. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesién No.01BCA110083/04HMOC09
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBOS5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba. RN
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica. 7 AN
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras 5|mpl¢s‘
Flujo total: 533 mdia

N

\bral V. Castjo Rubio
ooflinador dd Asegurarmjento de Calidad

Cédula Profesional: 12818-01/02f Perito en Monitoreo
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