COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

¥

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

Elagua es vida... cuidala 11!

IE-LAR 01997

Cliente Efluente General PTAR Mexicali | Fecha 06-Mar-12
Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.

No. Sitio 502 No. de Muestra 3664

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color café y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 20 y 21 de Febrero del 2012
Fecha de Recepcion de Muestra: 21-Feb-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: 21-Feb-2012 al

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

del 5-Mar-2012

INFORME DE ENSAYO

Temperatura del | Grasas y Aceites| coliformes Fecales .
No.de Muestral  pH Agua o) (m‘; " (NMP100m Flujo ( LPS)
3657 7.82 13.8 <9 <3 341.4
Muestras Simples 3658 7.95 12.8 <9 <3 341.4
3659 8.04 13.5 <9 <3 3414
3660 7.7 13.8 <9 <3 341.4
3661 7.53 13.6 <9 <3 341.4
3662 7.51 13.8 <9 <3 3414
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.96 5a10 U pH --
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 16.6 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 50.70 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 200.00 No Regulado mgl/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 6.88 30 mgl/| 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente --
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 49.65 60 mg/L 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mifl 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 48 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 6romo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 1 mgll 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
gt P . Nimoro de screditacién No. AG-062-006/11. Vigencla de acreditacion a partir de 2011.04-27. i Aprobacién CNA-CGAT34
‘: LI Aotedtecien :stodxgaednas:ya‘j)o yl: o NMK-EC-17025-IMNC-2006 ISOIEC 17025:2005 Reauis parala é% gg%&ﬁgA Vigencia 16 de Mayo de 2011
Sl 2118 do Mayo de 2073
Notas: El par4metro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible, promedio diario referido en titulo de concesién No. 1BCA109426/07HMGRO5
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBOS5: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los andlisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 29494 m/dia ” :
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Detras de la Datilera S/N Col. Rlias Calles, Mexicqli, B.C. 21376
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
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No. Informe

f

Elagua es vida... cuidala 11!

IE-LAR 01996

Cliente Afluente General PTAR Mexicali | Fecha 06-Mar-12
Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.

No. Sitio 501 No. de Muestra 3656

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris obscuro y olor a sulfhidrico.

Fecha de Muestreo: 21-Feb-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

21-Feb-2012
21-Feb-2012

al

5-Mar-2012

Temperatura del | Grasas y Acei Coliformes Fecales )
No.de Muestra|  pH Agua (0) (m‘é /I)ce tes (NMP00mD Flujo ( LPS)
3656 7.57 20.2 34.5 4.30E+07 876.8
Muestras Simples - - - - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.57 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 20.2 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.3.E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 142.33 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 360.0 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 34.50 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L. 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.8 - mifl 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 145.0 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 - mg/| 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.2 - mg/| 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.5 -- mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 -- mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.105 - mg/l 0.1
d Aprobacién CNA-CGA-734
emﬁ ’ ng::tzi?agzzs 3:3:::;635%: S‘Jﬁ:ﬁmébﬂ%'z‘%'mé%‘bﬁﬂg%ﬁ22'398352:333??2,7 Jisi parala CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
e laboratorios de ensayo y de callbracién. 00 Had e 86l REuE
entidast maxicunss al 16 de Mayo de 2013
e qraediaidn, a.a.

Notas: El pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  miA Mililitros por litro,
DBOS: Demanda Bioguimica de Oxfgeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

[ 75752
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI é
SAUL SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO ,
coms‘gg e DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS ]
PUBLICOS DE MEXICALI REGISTRO SPA-LAMB-02/03 EI—CESEM—W o, enidala 11
No. Informe IE-LAR 01986
Cliente Afluente General PTAR Arenitas Fecha 05-Mar-12
Direccion: Carr. San Felipe km. 25, Mexicali, B.C. '
No. Sitio 609 No. de Muestra 3546
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color café verdoso y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 1-Feb-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 1-Feb-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: del 1-Feb-2012 al 10-Feb-2012
INFORME DE ENSAYO
No. de Muestra pH Tezgj;a(tl:: )d el Grasa(?n);;;\)celtes Col(lﬁhr;gcle;;;c;les Flujo ( LPS)
3546 7.24 21.5 64.57 4.30E+06 733.2
Muestras Simples = - = - = -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LmpP ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.24 75 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 21.50 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI1-2001 233.50 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 582.5 No Regulado mg/l 50
Fdsforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 64.57 40 mg/i 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L. 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2000 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 2.9 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 236.6 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 — mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/| 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 ol mgll 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/| 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 0.215 - mg/l 0.1
- Name‘m de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a partir de 2011-04-27. § a"dJ Aprobacién CNA-CGAT34
szab.;ﬁg: :;%rgzd;:;éo yl: noma r:lcl\g:‘-.Ec-ﬂOZS-lMNC-ZOOSI |SO/IEC 17025:2005 parala {{;% S:ONA {éfg Vigendia 16 de Mayo de 2011
S al 16 de Mayo de 2013
Notas: E! parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/i Miligramos por litro, ml/l Mililitros por litro,
DBOS5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, ~SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo fotal encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: 61)% m¥dia
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

GOBIERANO DEL ESTADO

¥

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

El agua es vida... cuidala !1!

IE-LAR 01987

Cliente Efluente General de Laguna Artificial PTAR Arenitas Fecha 05-Mar-12
Direccion: Carr. San Felipe Km. 25, Mexicali, B.C.
No. Sitio 655 No. de Muestra 3554
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde seco y olor a alga.
Fecha de Muestreo: 1-Feb-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 1-Feb-2012
Fecha de Realizacién de Ensayo: del 1-Feb-2012 al 23-Feb-2012
INFORME DE ENSAYO
No.de Muestra|  pH Te:;j;a(“;? )de' G’asa(fn‘gﬁ)ce'tes C°'('L°“';"P7fo';fn°3'es Flujo ( LPS)
3547 8.14 121 <9 2400 705.7
Muestras Simples 3548 8.19 10.9 <9 430 705.7
3549 8.07 11.1 <9 930 705.7
3550 7.98 11.5 <9 700 705.7
3551 7.94 11.7 <9 240 705.7
3552 7.89 13 <9 430 705.7
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lvp ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.06 5210 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 13.50 40 °C —
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 640.9 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI1-2001 56.80 150 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 181.21 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 5.85 30 mgl/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2001 48.2 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 54 125 mg/! 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/| 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 6 mg/i 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 1 mgl/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/| 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
', * Numero de acreditacion No. AG-062-006/14. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. f Aprobacin CNA-CGA-734
L X Actedtacién :;%rgae(:;:;{o ylz norms NX-EC-17026-MNC-2008  (SO/IEC 1702572005 parala ; é& C{g\f\tg&GHA Vigencia 16 de Mayo de 2011
ﬁf; :3%&:‘! : ; al 16 de Mayo de 2013
Notas: El parémetro de Cianuro no esta acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesién No.01BCA109675/07HMOCO7
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras snmples
Flujo total: ?3?-76 m¥dia , 5

1] -

4 braham V.fastro Rubio

Carrl Mata
Jefe de D?ana ntrol de Procesos
al: 15124-01/05
www.cespm.gob.mx

acastro@cespm.gob.mx
IE-LAR-02 Rev. 3.0

Coorflinador de Aseguramiento de Calidad
Cédula Profesional: 12918-§€1/02 Perito en Monitoreo

Detras de la Datilera S/N Col. Efias Calles, Mexicali, B.C. 21376
Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 103



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

GOBIEANO D
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

¥

PUBLICOS DE MEXICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 £l g os vida . cuicala 1!
No. Informe IE-LAR 01988
Cliente Afluente General PTAR Algodones "Fecha 05-Mar-12
Direccion: Los Algodones, B.C. '
No. Sitio 603 No. de Muestra 3576
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 8-Feb-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcién de Muestra:
Fecha de Realizacién de Ensayo: del

8-Feb-2012

8-Feb-2012 al 25-Feb-2012

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Te:‘;’j:“(“j: )d ¢l Grasa(?n)élﬁr)celtes Col(lg)“r;lgifof;?ncsles Flujo ( LPS)
3576 7.37 21.6 43.71 4,30E+06 4.1
Muestras Simples - - - - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMpP * Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.37 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 21.6 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.3E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCF1-2001 169.33 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 517.76 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mgl/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 43.71 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Presente - Ausente --
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 4.9 - mb/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 326.0 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 - mg/i 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.0056 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.5 — mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.167 - mg/l 0.1
“ Namero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a partir de 2011-04-27. Aprobacién CNA-CGATS4
dA:I]:db:amtdg: :::’rg:dn:;goylz ;\ocr;ﬂ:r;lcl\fg:fcﬂ 7025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 i para la Vigencia 13 de Mayo de 2011
al 13 de Mayo de 2013
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
j : */dia
Flujo total | 356 m /) R

ﬁ) ham Y. Castro Rlibio
Coordinador de Asegutamiento de Calidad
Cédulg Profesional: 1291$-01/02
Detras de la Datilera S/N Col. [tlias Calles, Mexicali, B.C. 21376
Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. §03

Benjamih, Cgrfillo M
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acastro@cespm.gob.mx
IE-LAR-02 Rev. 3.0



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI ‘
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO ’
v e DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS ]
PUBLICOS DE MEXICALI REGISTRO SPA-LAMB-02/03 EI—CESEM—GW e vide. . cuidala 1
No. Informe IE-LAR 01989
Cliente Efluente General PTAR Algodones Fecha 05-Mar-12
Direccion: Los Algodones, B.C. '
No. Sitio 607 No. de Muestra 3584
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a alga.
Fecha de Muestreo: 07 y 08 de Febrero del 2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 8-Feb-2012
Fecha de Realizacién de Ensayo: del 8-Feb-2012 al 25-Feb-2012
INFORME DE ENSAYO
No.de Muestra|  pH Te:gj;a(“j? )de' G'asa(;‘éﬁ)ce'tes C°'('L°|(A";71sof);°f)"es Fiujo ( LPS)
3577 7.61 13.7 <9 <3.0 3.9
. 3578 7.46 12.8 <9 <3.0 3.9
Muestras Simples 3579 7.29 12.8 <9 <3.0 3.9
3580 7.25 13.4 <9 <3.0 3.9
3581 7.23 13.6 <9 <3.0 3.9
3582 717 14.3 <9 <3.0 3.9
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LmpP* Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2000 7.4 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 14.7 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3.0 2000 NMP/100 mi 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 2.03 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 110.0 No Regulado mgl/| 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFi-2001 6.60 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia fiotante NMX-AA-006-SCF1-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitr6geno total NMX-AA-026-SCF1-2001 42.56 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 38.0 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/| 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 1 mg/! 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/i 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 04 mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
Aprobacién CNA-CGA-734
@m o e 3239 i s R———
de laboratorios de ensayo y de calibracion.
:}i\x ;(gmf is}_. 50 al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible solo como referencia NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,

DBOS5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:S6lidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.

Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestraé S|mples

Flujo total:

\
333 m’/dia i el !

if Carri ata
trol de Procesos

astro bio Benj
Coordinaddf de segura iento d Calidad Jefe de Departam:
Cédula Pfofesional: 1291§-01/02 Cédula Prgfesional: 15124-01/05 www.cespm.gob.mx
Detras de la Datilera S/N Col. Eliis Calles, Mexicdli, B.C. 21376 acastro@cespm.gob.mx

Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 1
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

¥

Elagua es vida... cutdata /1!

IE-LAR 01990

Cliente Afluente General PTAR Ciudad Morelos Fecha 05-Mar-12
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.

No. Sitio 511 No. de Muestra 3587

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris y olor a sulfhidrico-urea.

Fecha de Muestreo: 9-Feb-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 9-Feb-2012

Fecha de Realizacién de Ensayo: del 9-Feb-2012 al 25-Feb-2012

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Te:‘:j;a(“j;a )d el Grasa(?n);;?)celtes COIEIG);A";?:OZ?:SIGS Flujo ( LPS)
3587 7.42 22 20.30 4.30E+06 16.3
Muestras Simples = = - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LmpP* Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2000 7.42 7.5 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 22 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 115.00 200 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 260 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 20.30 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF!-2000 Presente -- Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 0.40 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 94 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/| 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/i 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 -- mgl/l 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 -- mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 - mg/l 0.1
o ) ] Aprobacisn CNA-CGA-734
ettt N e — %{éﬁf CONAGUA  vorssrscaianso
? a1 16 de Mayo de 2013
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, ~SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxfgeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Se tomo una muestra simple para Colifomres, Grasas y Aceites.
j : m/dia
Flujo total \ 1406 /) .

I
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Coordinador fle Aseguramienjo de Calidad Jefe de Departamy g’
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Tel. (686) 564-2602 Fax. Extf103
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

GOBIERNO D

=
__CESPM__

El agua es vida. . cuidala !!!

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICAL!

No. Informe IE-LAR 01991
Cliente Efluente General PTAR Morelos Fecha 05-Mar-12
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.
No. Sitio 516 No. de Muestra 3595
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a algas.
Fecha de Muestreo: 08 y 09 de Febrero del 2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 9-Feb-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: del 9-Feb-2012 al 25-Feb-2012
INFORME DE ENSAYO
Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales .
No. de Muestra pH A:ua (°C) (m)g,; ) (NMP/100mi) Flujo ( LPS)
3588 7.82 16.4 <9 <3 17.0
Muestras Simples 3589 8.28 15.6 10.1 <3 17.0
3590 8.10 15.7 <9 <3 17.0
3591 7.82 15.9 <9 <3 17.0
3592 7.60 16.2 <9 <3 17.0
3593 7.47 16.9 <9 <3 17.0
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 8.02 5a10 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 18.1 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 15.56 150 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 120.0 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 7.32 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 9.18 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI1-2001 54.87 60 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 34 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/| 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/i 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 1 mg/I 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
Aprobacion CNA-CGA-734
Acreatacion 33?;';?35?{ e NNDCEC 15030 MNG 2005 ] ISONEG 170352005 s parala CONAGLUA Vigencla 16 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracién. G eri i tionsidel Avd
al 16 de Mayo de 2013
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Solidos Suspendidos Totales DQQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los andlisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 1470 midia / / . S

Coordinadef de Asegurahiento fie Calidad

Cédula Pfofesional: 1291B-01/02
Detras de la Datilera S/N Col. Eligs Calles, Mexiceli, B.C. 21376

Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 10

www.cespm.gob.mx
acastro@cespm.gob.mx
IE-LAR-02 Rev. 3.0




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

f

PUBLICOS DE MEXICALI REGISTRO SPA-LAMB-02/03 £l o8 vida. . cuidala 1
No. Informe IE-LAR 01994
Cliente Afluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria Fecha 05-Mar-12
Direccion: Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.
No. Sitio 638 No. de Muestra 3622
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris y olor a sulfhidrico.

Fecha de Muestreo: 15-Feb-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
. 15-Feb-2012
Fecha de Realizacién de Ensayo: del 15-Feb-2012 al 25-Feb-2012
INFORME DE ENSAYO
Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales .
No. de Muestra pH Agua (°c) (m);; " (NMP/100mi) Flujo ( LPS)
3622 7.25 21.70 25.84 9.30E+07 31.3
Muestras Simples - - - - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI1-2000 7.25 75 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 21.70 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.30E+07 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 149.00 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 480 No Regulado mg/| 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFi-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 25.84 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2000 Ausente - Ausente -
Nitr6geno total NMX-AA-026-SCF1-2001 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 1.30 - mi/ 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 78 250 mg/i 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/! 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 - mg/| 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mgll 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/| 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/| 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/! 0.1
Y. oulll - ) - . Aprobacién CNA-CGA-T34
em ggr:gsbigiz:_a g%%%zg:g{ji :ﬁgﬁ&:ﬁébﬁ%’éﬁﬂ:&gﬂﬂ%ﬂEf-,':';g;;gs&“ﬂ i parala @ S;ONA(;E@AE Vigencia 16 de Mayo de 2011
ontidn oo al 16 de Mayo de 2013
e ay AN, WG
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: I2708 m°/dia ”
) —
ffr hanTI;Castro ubio Behjami lo Mata
Coordinador df Asegiltamientofde Calidad Jefe de Departam 4ntrot de Procesos

www.cespm.gob.mx
acastro@cespm.gob.mx
IE-LAR-02 Rev. 3.0
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

GOBIERNO B

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

f

Elagua es vida... cuidala 11!

[E-LAR 01995

Cliente Efluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria Fecha 05-Mar-12
Direccion: Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.

No. Sitio 645 No. de Muestra 3630

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde amarillento y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 14 y 15 de Febrero del 2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 15-Feb-2012
Fecha de Realizacién de Ensayo: del  15-Feb-2012 al 29-Feb-2012
INFORME DE ENSAYO
Temperatura del | Grasas y Aceites| coliformes Fecales )
No. de Muestra pH Agua (°C) (m{; n (NMP/100m) Flujo { LPS)
3623 7.68 12.6 <9 <3 30.9
Muestras Simples 3624 7.98 12.5 <9 <3 30.9
3625 8.00 12.7 <9 <3 30.9
3626 7.75 13.3 <9 <3 30.9
3627 7.62 13.1 <9 <3 30.9
3628 7.46 13.6 <9 <3 30.9
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMmpP ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.68 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 14.7 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 12.16 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 170.00 No Regulado mg/| 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 7.69 30 mgl/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 64.21 ~ 60 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 30 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio fotal NMX-AA-051-SCF|-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/| 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 1 mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 04 mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
s Aprobacién CNA-CGA-734
22’23322; mﬂfﬁﬂaﬁf o NVCEC 7035 MNG_7008 1SOEG 170352003 Reqiii parata g{% CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracién. Wi STwibessiondiniigs al 16 de Mayo de 2013
yo
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996
|LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por fitro, ~ ml/i Mililitros por litro,
DBOS5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
 Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los andlisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: ] 2672 . mdia ﬁ

/ A
Kbr ha V. Castr Rubio
Coordinador Aseguramlen de Calidad

ontrol de Procesos
CédulafProfesional: 12918-01/02 Cédula Profesional: 15124-01/05

Detras de la Datilera S/N Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376
Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 103

www.cespm.gob.mx
acastro@cespm.gob.mx
IE-LAR-02 Rev. 3.0



GOBIERNO D

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

PUBLICOS DE MEXICALI

Cliente

Direccién:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

Fecha de Recepcién de Muestra:
Fecha de Realizacién de Ensayo: del

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe
Afluente General PTAR Estacion Coahuila ( KM.57)

Kilémetro 57 (Valle de Mexicali)

O
CESPM

El agua es vida. . cuidala !!!

IE-LAR 01992
Fecha 05-Mar-12

646 No. de Muestra 3611

Agua Residual Apariencia: Color gris y olor a sulfhidrico-urea.

14-Feb-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
14-Feb-2012
14-Feb-2012 al 29-Feb-2012

INFORME DE ENSAYO

Temperatura del i liformes Fecales ]
No. de Muestra pH Agua (°C) Grasa(?n);ﬁ)celtes Co (I\?MP /100ml) Flujo ( LPS)
3611 7.34 23.10 39.43 1.50E+07 7.0
Muestras Simples - - - - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.34 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 23.1 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 1.50E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 128.66 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 336.6 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 9.10 5 mg/i 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 30.43 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2000 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 NA 20 mg/L 0.031
Sdélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.90 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 118 250 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.01 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.2 - mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.140 - mg/l 0.1
¥ Namero de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a partir do 2011-04-27, Aprobacién CNA-GGAT34
Qsoli:dbz?aclt'gz :;‘:;gaednas:;ioyl?i :o;ﬂsr:m—.ECJ 7025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 isitos g para la Vigencia 16 de Mayo de 2011
al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parémetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema.
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBO5: Demanda Biogquimica de Oxigeno al quinto dia,

' LMP: Bases de Disefio de Planta
ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/I Mililitros por litro,
SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total:

609 mldia ” P

"_7

Coordmadord Ase ramienfo de Calidad

CédulgfProfesional: 12918-01/02
Detras de la Datilera S/N Col. I|as Calles, Mgxicali, B.C. 21376

Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext.
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GOBIERNO D

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

PUBUCOS DE MEXICALI

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

Fecha de Realizacién de Ensayo:

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

Efluente General PTAR Estacién Coahuila (KM 57)
Kilometro 57 (Valle de Mexicali)

651
Agua Residual

No. de Muestra

O
_ CESPM___

El agua es vida... cuidala !!!

IE-LAR 01993

Fecha

3619

Apariencia: Color verde y olor a algas.

13 y 14 de Febrero del 2012
Fecha de Recepcion de Muestra:

del

14-Feb-2012
14-Feb-2012

al

INFORME DE ENSAYO

05-Mar-12

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

29-Feb-2012

Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales ]
No. de Muestra pH Agua (°c) (m);; ) (NMP/100ml) Flujo ( LPS)
3612 7.73 13.2 <9 <3 7.6
Muestras Simples 3613 8.04 12.6 <9 <3 7.6
3614 7.95 13.1 <9 <3 7.6
3615 7.87 13 <9 <3 7.6
3616 7.76 12.9 <9 <3 7.6
3617 7.52 13.4 <9 <3 7.6
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Meétodo Resultado Lmp'’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 7.52 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 13.8 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3 2000 NMP/100 mi 3.0
DBOg NMX-AA-028-SCFI-2001 1.36 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 198.0 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 7.16 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 <9 25 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFi-2001 43.12 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.20 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 94 125 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.01 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 6 mg/l 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 1 mg/| 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel! total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 04 mg/| 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
% Ndmero de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a partir de 2011-04-27. Aprobacitn CNA-CGAT34
::(Ieadbza:ggg :;zrgaednasa b;(j;a;: :o;:;:r;lggl(‘—.Ec-ﬂOZS-IMN(}ZOOS 1 1SO/IEC 17025:2005 R parala Vigencia 13 de Mayo de 2011
al 13 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado,
DBO5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

ND: No Detectado,

“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.

Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples

Flujo total:

857 mdia

mg/l Miligramos por litro,
SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

ml/l Mililitros por litro,

Coordinador de Asegurahiento ge Calidad
Cédula Hrofesional: 1291B-01/02
Detras de la Datilera S/N Col. Eflas Calles, Mexicgli, B.C. 21376
Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 183

Jefe de Departamento Yje

_W% ata

pirol de Procesos

Cédula Profesfonal: 15124-01/05

www.cespm.gob.mx

acastro@cespm.gob.mx

IE-LAR-02 Rev. 3.0




COMISION ESTATAL %E SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI ‘
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO . ’
Wb iiatadkioon DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS —
FUBLICOS DE MEXICALI REGISTRO SPA-LAMB-02/03 Bl ngua s vids... culdaa
No. Informe |E-LAR 01998
Cliente Afluente General PTAR San Felipe Fecha 08-Mar-12
Direccidn: San Felipe B.C.
No. Sitio 520 No. de Muestra 3698
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 28-Feb-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 28-Feb-2012
Fecha de Realizacién de Ensayo: del 28-Feb-2012 al 8-Mar-2012
INFORME DE ENSAYO
No.de Muestra|  pH Te:‘:j:‘(t‘j? )de' G’asa(fn’;ﬁ)ce“es °°'('L°|[A"§1so';;°;'es Flujo ( LPS)
3698 6.85 27.0 54.8 4.30E+06 33.74
Muestras Simples - - -~ - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lmp* Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 6.85 75 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 27.0 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOg NMX-AA-028-SCF1-2001 148.66 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 249.91 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 54.82 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2000 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2001 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 1.5 - ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 62 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.01 - mg/! 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
2 Gromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 - mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
: . Aprobacién CNA-CGA-734
1 B B @ Rkt N sy ek perala CONAGUA  vigonoia 18.de Mayode 2011
omtidast mosiommns de laboratorios de ensayo y de calibracién. Guisipn Hstionsidel Agus o116 do Mayo do 2013
e qeredHanisn, .o
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, ~SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: ;915 m°/dia /] . "“ -
L=
S [onSBrmhags V; Castio RUC. e et do RS MP
Cédula Profesionaf 12918-01/02 Perito en Monitoreo Cédula Pr#fesi 124-0 www.cespm.gob.mx
Detras de la Datilera S/N Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376 acastro@cespm.gob.mx

Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 103 IE-LAR-02 Rev. 3.0



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

GOBIERNO DE

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

f

PUBHIE0S DE MEXIGAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 El agua es vida... cuidala 111
No. Informe IE-LLAR 01999
Cliente Efluente General PTAR San Felipe Fecha 08-Mar-12
Direccién: San Felipe B.C.
No. Sitio 525 No. de Muestra 3697
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a alga.
Fecha de Muestreo: 27 y 28 de Febrero del 2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacién de Ensayo:

del

28-Feb-2012
28-Feb-2012

al

INFORME DE ENSAYO

8-Mar-2012

Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecales .
No. de muestra pH Agua (°c) (myg " (NMP/100mI) Flujo ( LPS)
3690 8.11 15.6 <9 <3 33.7
Muestras Simples 3691 8.16 14.9 <9 <3 33.7
3692 8.32 15 <9 <3 33.7
3693 8.14 15.2 <9 <3 33.7
3694 7.99 15.4 <9 <3 33.7
3695 7.83 15.8 <9 <3 33.7
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2000 7.91 5a10 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 16.0 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 9.46 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 99.0 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 6.13 30 mgl/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2000 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 36.21 60 mg/L 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI1-2000 30 125 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.01 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 0.2 mg/l 0.2
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.2 6 mg/| 0.2
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 1 mg/l 0.5
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.2 0.4 mg/l 0.2
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
-~ Namero de acreditacién No. AG-082-006/11. Vigencia de acredlitaclén a partir de 2011-04-27. ; Aprabacitn CNA-CGA-T34
LT YT oot e e ocec vz i 5 SGIEC 152 Raitsgrrtos ' ;ﬁ?@: CONAGHA  vomeasmuanmzn
saiisiad mexinomd al 16 de Mayo de 2013
sler xaradfa e, s,
Notas: El parémetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesién No.01BCA110083/04HMOC09
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/I Mililitros por litro,
DBO5: Demanda Bioguimica de Oxlgeno al quinto dfa,  SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
“ Se Asume que todo el Cromo total encontrado en la muestra es Cromo Hexavalente.
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los anélisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 223'5 m/dia
Pt Py
A—]

rahantV. Cagtro Rublo

oorginador de Asegurgmiento de Calidad

Cédula Profgsional: 12918-0102 Perito en Monitoreo

Detras de la Datilera S/N Col. Elfas Calles, Mexigali, B.C. 21376

Tel. (686) 564-2602 Fax. Ext. 1

www.cespm.gob.mx

acastro@cespm.gob.mx

IE-LAR-02 Rev. 3.0




