COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICAL
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

PURIcoS B2 Esen REGISTRO SPA-LAMB-02/03 [ —CESPM
No. Informe [E-LAR 02172
Cliente Affuente General PTAR Mexicali | Fecha 29-Ago-12
Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C. ‘
No. Sitio 501 No. de Muestra 4448 _
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris obscuro y olor a sulfhidrico-urea.

Fecha de Muestreo: 4-Ago-2012
Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo: del

4-Ago-2012
4-Ago-2012

al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo:

20-Ago-2012

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra pH Te?;):;a(tli?)del Grasa(;)g/Al)certes CO';:\?&”;?:OZ??% Flujo ( LPS)
4448 7.31 34.2 23.1 9.30E+06 1941.3
Muestras Simples - - - - - .
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lmp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.31 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 34.2 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.3.E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 148.66 200 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFi-2001 400 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/} 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 23.10 40 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF|-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-008-SCFI1-2010 Presente -- Ausente -
Nitrdgeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.9 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 244 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 -- mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
2 Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 - - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 -- mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 -- mg/! : 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.610 - mg/l - : 0.1
Numero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04.27. Apiobacion CNA-CGA-734
Acteditacion atorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 /ISOEG 17025:2005 Requisitos generales para fa competencia| = COMNAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de laboratotios de ensayo y de calibracidn. o Sty - 116 do oo e 2005

Notas: El pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema,
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado,
DBOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total:

' LMP: Bases de Disefio de Planta
ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
S5S8T:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

L 81330 m*idia
/’)
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

Al
PUBLICOS DE MEXICALI

" No. Informe
Cliente Efluente General PTAR Mexicali | Fecha
Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.
No. Sitio 502 _ No. de Muestra 4456
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a alga.
Fecha de Muestreo: 03 y 04 de Agosto del 2012 ~Plan de Muestreo:
Fecha de Recepcion de Muestra: 4-Ago-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  4-Ago-2012 al 21-Ago-2012

INFORME DE ENSAYO

—CESPM

Flagnaes vidi © coindubn 7

IE-LAR 02173

29-Ago-12

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra pH Tergjara(tg?)del Grasa(?n);//?)certes colzfﬁgﬂmpe/jof:o:r;les Flujo ( LPS)
4449 8.10 31.0 <9 2400 ' 504.4
Muestras Simples 4450 8.26 31.0 <9 240 504.4
4451 8.34 30.8 <9 240 504.4
4452 8.26 30.7 <9 430 504.4
4453 8.27 31.1 <9 240 504.4
4454 - 8.11 31.1 © <9 4300 504.4
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 8.22 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 31.7 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 6.28E+02 2000 NMP/100 m| 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCF1-2001 26.35 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 200 No Regulado mg/} 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 5.00 30 mgl/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 27.62 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 0.8 2 ml/i 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 104 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mag/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF(-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
Numero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acieditacian a partir de 2011-04-27. ; Aprobacion CNA-CGA-734
Rereditacién otorgada bajo Ia norma NMX-EC-17025-41NC-2006 / 1SO/IEC 17025:2005 Reaquisitos generales para [a competencia | CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de laboratarios de ensayo y de calibracién, T ‘ 16 do Hiayo do 2013

Notas: ' LMP: Limite Maximo Permisible, promedio diario referido en titulo de concesion No. 1BCA109426/07HMGROS
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/t Mililitros por litro,
DBO;: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, ~SST:S¢lidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de QOxigeno

El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema.

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.

Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples

Flujo total: 43584 m/dia
i /
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/’R - % ¥ /
//A raham“/. Castro Rubio Benjami

Carpits Mata
Coordinadorjde Aseguramientd de Calidad Jefe de Departamenio # trol de Procesos
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

Flayua es vida . cuidida 1

No. Informe IE-LAR 02184
Cliente Afluente General PTAR Arenitas Fecha 05-Sep-12
Direccion: Carr. San Felipe km. 25, Mexicali, B.C.
No. Sitio 609 No. de Muestra 4511
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris obscuro y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 21-Ago-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacién de Ensayo:

del

21-Ago-2012
21-Ago-2012

al

INFORME DE ENSAYO

30-Ago-2012

No. de Muestra pH Te?gf:(“;‘? )de' Grasa’(fn ygfl)ce'tes CO’(':\?[(A”;?O%;CS'ES Flujo ( LPS)
4511 7.01 34.6 39.61 2.40E+07 829.4
Muestras Simples . . - - . -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMmp '’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.01 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 34.60 17,5 -38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.40E+07 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO;g NMX-AA-028-SCF1-2001 233.00 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 560 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 39.61 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente -- Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 3.0 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 248 250 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 -- mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF}-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.050 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mgl/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 ] - mg/| 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 -- myg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF}-2001 <0.1 -- mg/l . 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.209 - mg/l : ‘ 01
Numero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acieditacion a partir de 2011-04-27 : Aprobacidn CNA-CGA-734
Acreditacion olorgada bijo  norma NUIX-EC-17025-IMNC-2008 / ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para Ja competencia | - CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracion. S B 2116 4o Mayo g 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado, ND: No Detectado,  mg/l Miligramos por litto,  ml/ Milititros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, ~SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

716624

Flujo total: m’Idia

=
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

- DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESQOS
PuBticos bE mexica 0% S EAIaTRA QDAL AMR MAna ,C.ES_BM__ o
PUBLICOS OF HEXICAU REGISTRO SPA-LAMB-02/03 S
No. Informe IE-LAR 02185
Cliente Efluente General de Laguna Artificial PTAR Arenitas Fecha 05-Sep-12
Direccion: Carr. San Felipe Km. 25, Mexicali, B.C.
No. Sitio 655 v No. de Muestra 4519
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde y olor a alga.

Fecha de Muestreo: Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcidn de Muestra:

20y 21 de Agosto del 2012
21-Ago-2012
21-Ago-2012 al

Fecha de Realizacién de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

4-Sep-2012

No. de Muestra pH Tergj;a(u:?)del Grasa(;);fxl)celtes COI(':\T!(Ans:OZiSSIES Flujo ( LPS)
. 4512 8.12 324 <9 240 781.3
Muestras Simples 4513 8.22 32.5 , <9 93 781.3
4514 8.31 32.0 <9 43 781.3
4515 8.22 31.9 <9 43 . 781.3
4516 8.13 31.9 <9 43 781.3
4517 8.08 32 <9 - 240 781.3
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado “LMP '’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 8.20 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 33.70 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 86.74 2000 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI1-2001 19.25 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 130 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI1-2001 3.35 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF]-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 20.5 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 01 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 44 125 mg/l 20
Arsenico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mg/} 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF|-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF|-2001 <0.5 4 mg/} 05
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/l 01
Zinc total ‘NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/l 01
Nomero de acteditacion No, AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011.04-27 y Aprobacion CNA-CGA-734
Acreditacion olorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISONEC 17025:2005 Requisilos generales para la compatencia| CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracién. < ) . - 116 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no esta acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesién No.01BCA109675/07HMOC07
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litto,  mi/l Mililitros por litro,
DBOg: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.

Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 67500 m’Idia /\

Abrfaham V. Cagtro Rubio Befifamin Qarril ata
Coordigador de Asegupamiento de Calidad Jefe de Departamento oilrol de Procesos
Cédula Piofegional: A5124-01/05
i www.cespm.gob.mx

Cédula Profghional: 12918-01/02 Perito en Monitoreo
acastro@cespm.gob.mx

Calle Novena 1901
Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376



i

PUBLICOS DE MEXICAL

Cliente

Direccién:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTOC DE CONTROL DE PROCESOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

14-Ag0-2012

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

del

No. Informe
Afluente General PTAR Algodones
Los Algodones, B.C.
603

Agua Residual

No. de Muestra

_ CESPM__
Elagua es vida .. cnidala 111
IE-LAR 02180
Fecha 05-Sep-12

4493

Apariencia: Color gris claro y olor a sulfhidrico-urea.

14-Ago-2012
14-Ago-2012

al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo:

30-Ago-2012

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra| = pH Te?g:;a(tfrca)de' Gfase’:ﬂ ‘g/‘\')ce'tes Co'zﬁl\rﬂ”;ff()';if;'es Flujo ( LPS)
4493 7.214 324 13.24 4.30E+06 14.9
Muestras Simples - - - - . -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFi-2011 7.24 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 32.4 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.3E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 101.33 200 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 367 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/! 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFi-2000 13.24 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI1-2010 Presente - Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 2.1 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 78 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mg/t 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -~ mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 -- mg/! 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 -- mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Namero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acredilacién a partir de 2011-04-27, Apfabacitn CNA-CGA-734
Acreditacion olorgada baja la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 1ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competenicia Vigencia 13 de Mayo de 2011

de laboratorios de ensayo y de calibracién.

- CONAGUA

al 13 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBO;: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total:

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
S8T:Salidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

1288 m*ldia

Z

mi/l Mililitros por litro,

ol

brdham V. Casfro Rubio

Coordinador fle Aseguramjénto de Calidad

Calle Novena 1901

7

Céddla Profesional: 12918-01/02

Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376

Benj

Jefe de Departame | de Procesos
Cédula Prof al:_¥5124-01/05

Www.cespm.gob. mx
acastro@cespm.qaob.mx




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

=

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

PUBLICOS DE MEXICALI REG'STRO SPA_LAMB_OZ/O?) 1/;;,;;S‘§§’P—%;/I’W
No. Informe IE-LAR 02181
Cliente Efluente General PTAR Algodones Fecha 05-Sep-12
Direccion: Los Algodones, B.C.
No. Sitio 607 No. de Muestra 4501
Matriz Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 13y 14 de Agosto de 2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 14-Ago-2012
Fecha de Realizacién de Ensayo: del  14-Ago-2012 al 4-Sep-2012
’ INFORME DE ENSAYO
No.de Muestra|  pH Tex;s;a(tfade' Grasa(fn ‘E’;/Al)ce“es CO'('E,{A“;E/'TO%?S'ES Flujo (LPS)
4494 7.71. 34 <9 <3.0 13.6
Muestras Simples 4495 8'02 34.3 <9 2400 13.6
4496 8.16 34.8 <9 1500 13.6
4497 8.03 34.5 <9 <3.0 13.6
4498 7.93 34.1 <9 <3.0 13.6
4499 7.78 33.7° <9 <3.0 13.6
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.84 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI1-2000 35.7 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 25.80 2000 NMP/100 m! 3.0
DBO;g NMX-AA-028-SCF1-2001 32.40 150 mg/l 1,22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 155 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 4.00 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 25.38 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 ml/i 0.1
SST NMX-AA-034-SCF|-2000 68 125 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/i - 0.1
Namero de acieditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. Aprobaciin CNA-CGA-734
Acreditacion olorgada bajo Ia norma NMX-EC-17025-IMNG-2006 / ISO/IEC 17025:2005 Requisitos gencrales para la compelencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracién, SN 116 e oy e 2015

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisibte solo como referencia NOM-001-SEMARNAT-1996

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBO;: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples

Flujo total:

1172

m’Idia

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
S8T:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

mil/t Mililitros por litro,

/)
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

£ e ki
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

__CESPM__

Elagmwaes vida... cuidata 11

No. Informe IE-LAR 02178
Cliente Afluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria Fecha 05-Sep-12
Direccion: Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.
No. Sitio 638 A No. de Muestra 4472
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris claro y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 8-Ago-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
. 8-Ago-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  8-Ago-2012 al 22-Ago-2012

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Te:gj;a(tfg)de' Grasa(fn yglAl)ce'teS CO'(’E{A'E?OZ:S'ES Flujo ( LPS)
4472 7.30 33.90 14.69 4.30E+06 37.4
Muestras Simples - - . - . -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lmp’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.30 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 33.90 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+06 8.90E+Q7 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCF1-2001 132.00 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 400 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/} 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFi-2000 14.69 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Presente - Ausente —
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 2.40 - ml/i 0.1
SST NMX-AA-034-SCF|-2000 100 250 mg/! 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 -- mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mgl/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF}-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 -- mg/l 0.1
Numero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacién a panir de 2011-04-27. o Aprobacin CNA-CGA-734
Acteditacién otorgada bajo 1a norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISOIEC 17025:2005 Requisitos generales para fa competencia| - (CONAGIUA Vigencia 16 de Mayo de 2011

de laboratorios de ensayo y de calibracian.

al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total:

3232

m*/dia

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
S8T:S86lidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

/

mi/t Mililitros por litro,

o

Ab

Coordinador de

Caile Novena 1901 Cédula

r

dhafn v. &astr Rubio
eguramienfo de Calidad

ofesional: 12918-01/02

Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376

Benjamin C
Jefe de Departamentoyd

in rillo Mata
Coptro] dg
Cedula Profesigha 4401/05

Procesos

www.cespm.gob.mx
acasiro@cespm.cob . mx




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

Flugea es vidu. il 3

1E-LAR 02178

Cliente Efluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria Fecha 05-Sep-12
Direccion: Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.

No. Sitio 645 ~ No. de Muestra 4480

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 07 y 08 de Agosto del 2012 Plan de Muestreo:  AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 8-Ago-2012
Fecha de Realizacién de Ensayo: del  8-Ago-2012 al 4-Sep-2012
' ' INFORME DE ENSAYO '
No. de Muestra pH Te?gj;a(tli?)de] Grasa(::né;‘:\)cettes col;ﬁ;/r}r;e/:of:oer;:;les Flujo ( LPS)
4473 8.01 31.4 <9 <3 34.5
Muestras Simples 4474 8.05 31.2 <9 4 34.5
: 4475 7.92 31 <9 <3 34.5
4476 7.95 31.2 <9 <3 34.5
4477 - 7.69° 311 <9 <3 34.5
4478 7.48 30.8 : <9 <3 34.5
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.87 5a10 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 31.7 40 °C --
Califormes fecales NMX-AA-42-1987 3.15E+00 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO, NMX-AA-028-SCFI-2001 26.40 150 mg/l 122
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 140 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 6.13 30 mg/! 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 29.86 60 mg/L 0.031
Sdélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.1 2 mil/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 54 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.005 2 mg/| 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/! 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 " <0.1 20 mg/l 0.1
. Numera de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. Aprobacion GNA-GGA-T34
£ Acreditacion otorgada bajo fa norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para ta competencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
- de laboratorios de ensayo y de calibracion. b
al 16 de Mayo de 2013
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro, — mi/l Mililitros por litro,
DBOS: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 2977/ mdia /7
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRCCESOS
. REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

Agua Residual
22-Ago-2012

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacién de Ensayo:

del

Afluente General PTAR Ciudad Morelos
Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.
511

No. de Muestra v
Apariencia: Color gris obscuro y olor a sulfhidrico-urea.

22-Ago-2012
22-Ago-2012

al

INFORME DE ENSAYO

M.

Elagua ex vida .. cuidala 11

IE-LAR 02182

Fecha

4531

Plan de Muestreo:

5-Sep-2012

05-Sep-12

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra pH Tez;j;a(tt:?)de! Grasa(;);ﬁl)cextes COI;;?J;?:J;?S'ES Flujo (LPS)
4531 7.38 32.4 36.56 9.30E+07 16.1
Muestras Simples - - . - . -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.38 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 32.4 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.30E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI1-2001 94.66 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 376 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 36.56 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-008-SCF1-2010 Presente - Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 4.30 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 348 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 - mg/| 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 -- mg/! 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -= mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001- <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 -- mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 -- mg/l 0.1
Zinc total’ NMX-AA-051-SCF1-2001 0.202 - mg/l 0.1
Niimero de acredilacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. Apicbacion CNA-CGA-734
Acredilacion olorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 1SO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la cc rcia o CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de [aboratorios de ensayo y de calibracion, Liie )
al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no'se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBOS: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Se tomo una muestra simple para Coliformes, Grasas y Aceites.

Flujo total:

1390

m’ldia

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
SST:8dlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

/

mid Mililitros por litro,

.

—

brdham V. Castyd Rubio
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

o
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALS

Llagua es vida . cuidada 1

No. Informe IE-LAR 02183
Cliente Efluente General PTAR Morelos Fecha 05-Sep-12
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.
No. Sitio - 516 No. de Muestra 4539
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde amarillento y olor a algas.

Fecha de Muestreo: Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra:

21y 22 de Agosto del 2012
22-Ago-2012
22-Ago-2012 al

del 5-Sep-2012

Fecha de Realizacion de Ensayo:

INFORME DE ENSAYO

4532 7.95 32.8 <9 <3 . 17.7
Muestras Simples 4533 8.26 32.7 <9 240 17.7
4534 8.15 33.3 <9 1500 17.7°
4535 8.00 33.6 <9 4300 17.7
4536 7.81 32.8 <9 9300 17.7
4537 7.75 32.6 <9 2400 17.7
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp '’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.95 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI1-2000 341 40 °C -~
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 685 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 21.30 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 99 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 4.84 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 <9 25 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitroégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 28.00 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 mi/ 0.1
SST NMX-AA-034-SCFi-2000 42 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 0.2 mgl/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.074 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mgl/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Nique! total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
Mamero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27, Aprobacion GNA-CGA-724
Acteditacion olorgada bijo fa norma NMX-EC-17025-NC-2006 / ISO/EC 170252005 R les para Ia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracion, . 116 0o oo g0 203
Notas: EI parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesion No.01BCA109470/07HMOCO8
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion de! método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/t Miligramos por litro,  m¥/l Milititros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Sélidos Suspendidos Totales DQQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 1531 midia /j
/
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DE SE
PUBLICOS DE MEXICALL

Cliente

Direccién:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

7-Ago-2012

Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra

No. Informe
Afluente General PTAR Estacion Coahuila ( KM.57 )

Kilometro 57 (Valle de Mexicali)
646 _
Agua Residual

Fluia ex vkt deda 1

IE-LAR 02174

Fecha

4460

29-Ago-12

Apariencia: Color café claro y olor a sulfhidrico y urea.

7-Ago-2012
7-Ago-2012

al

Plan de Muestreo:

22-Ago-2012

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra pH Tez;;a;a(tis)del Grasa(;)gﬁ\)cenes COI(II\?;/]U;??OZ:SIGS Flujo (LPS)
4460 7.33 32.90 <9 4.30E+06 8.8
Muestras Simples - - - - . -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.33 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 32.9 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOg NMX-AA-028-SCFI-2001 155.66 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 260 No Regulado mg/| 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF(-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 40 mag/t 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia fiotante NMX-AA-006-SCFi-2010 Presente - Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 1.20 - mi/t 0.1
SST NMX-AA-034-SCF|-2000 42 250 mgl/l 20
Arsenico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 -- mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/} 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 -~ mg/i 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Nique! total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.5 -- mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 - mg/) 0.1
Numero de acredilacion No. AG-D62-006/11. Vigencia de acreditacion a parir de 2011-04-27, Aprobacidn CNA-CGA-734
Acredilacién olorgada bajo ta norma NIX-EC-17025-IMNC-2006 / ISONIEC 17025:2008 Requisitas generales pata la competencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2014

de laboratorios de ensayo y de calibracion.

al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBO;: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total:

L 757

mldia

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
S§8T:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

mi/l Milititros por litro,
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==z COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
> SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

PUBLICoS OF MERICA REGISTRO SPA-LAMB-02/03 yCESEM.
No. Iinforme IE-LAR 02177
Cliente Efluente General PTAR Estacién Coahuila (KM 57) Fecha 05-Sep-12
Direccion: Kilometro 57 (Valle de Mexicali)
No. Sitio 651 No. de Muestra 4468
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a algas.

Fecha de Muestreo: 06 y 07 de Agosto del 2012 Plan de Muestreo; AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 7-Ago-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: , del  7-Ago-2012 al 22-Ago-2012
' ' INFORME DE ENSAYO "
No. de Muestra pH Ten;;za(tlis )del Grasa(;)g;t\l)ce:tes Col(t:\?“rﬂn;t/a?of;;cgles Flujo ( LPS)
4461 7.82 33.9 <9 <3 13.1
Muestras Simples 4462 8.67 33.8 <9 <3 13.1
: 4463 8.67 33.7 <9 <3 13.1
4464 8.45 33.4 <9 <3 13.1
4465 8.20 32.1 <9 <3 13.1
4466 8.06 - 323 <9 : <3 13.1
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resuitado LMmp ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 8.30 5a10 U pH —
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 34.4 40 °C --
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCF1-2001 5.40 150 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 160 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 4.64 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 20.53 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 0.10 2 ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 288 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.01 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 0.2 mg/i 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.013 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/| 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 0.01 mg/! 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 20 mgl/l 0.1
o L s S S S0 o i s orgrncs | CONAGUA e
de labaratotios de ensayo y de calibracién. ) 113 08 Moy g 2013

Notas: El pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.

Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simple
Flujo total: 1132
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03 CESPM
No. Informe IE-LAR 02189
Cliente Afluente General PTAR San Felipe Fecha 07-Sep-12
Direccion: San Felipe B.C.
No. Sitio 520 No. de Muestra 4555
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color café claro y olor a sulfhidrico-urea.

Fecha de Muestreo: 28-Ago-2012
Fecha de Recepcién de Muesira:
Fecha de Realizacion de Ensayo:

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
28-Ago-2012
del  28-Ago-2012 al

INFORME DE ENSAYO

6-Jul-2012

No. de Muestra pH Te':gf;a(tﬂ?)de' Grasa(;‘éﬁ)ce”es CO'('S“FA”;??O%:S'GS Flujo ( LPS)
4555 7.13 36.5 103.1 4.30E+07 38.75
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado "~ LMP Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.13 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 36.5 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+07 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 148.66 200 myg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFi-2001 460 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mg/! 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 103.07 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 2.8 -- mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 210 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.011 -~ mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/| 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mgl/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 -- mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 -~ mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.15 - mg/l - 0.1
Aprobacion CNA-CGA-734
I;S{E[z;‘;?;&;’Zifiﬁ;?f;"sﬂﬁé“.‘a:‘,i;‘."l?g}ﬂ’&ii?é'c.V{%822‘35&828‘&2??337'58"1"73253&35"&;31..5.",5Uem..,mes para ta campetencia CONAGUA  vigensia 15 e tayo s 201
e Taharatonios de ensayo y de calibracion. al 16 de Mayo de 2013

Notas: El pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/t Miligramos por litro,  ml/ Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno -

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total: 3348 m/dia
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

PUBLICOS B2 HEXCAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 oCESPM
No. Informe IE-LAR 02190
Cliente Efluente General PTAR San Felipe Fecha 07-Sep-12
Direccion: San Felipe B.C.
No. Sitio 525 No. de Muestra 4563
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 27 y 28 de Agosto de 2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcidn de Muestra; 28-Ago-2012

Fecha de Realizacion de Ensayo: del  28-Ago-2012 al

6-Jul-2012
INFORME DE ENSAYO '

No. de muestra pH Te:gf;a(tgs)del Grasa(;);/ﬁ\l)centes COI('I\(J),\FA“;?,ISO%?SIES Flujo ( LPS)
4556 7.65 32.1 i <9 43 38.8
Muestras Simples 4557 7.90 31.8 <9 4 38.8
4558 8.09 31.8 <9 : 93 38.8
4559 8.77 - 31.8 <9 <3 38.8
4560 7.92 31.9 <9 23 38.8
4561 7.79 . 32.0 - <9 <3 38.8
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp'’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.83 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 324 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 12 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCF1-2001 7.43 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 105 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 3.51 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 <4 1 Huevos/L. 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF!-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 26.12 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 28 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 0.014 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.019 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
- {Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/! 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/i 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/i 0.
Aprobacion CNA-CGA-T734
?f!?’éﬁif.‘é.? z;gtg:’;;ugwtflqﬂriuifaz Sgﬂgc\/"%g?;,‘;ﬁ,ggg}‘,'éﬂggﬂég"1"73352%&50%5:\,,5,“ generates para la competencia - CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de Iaboratorios de ensayo y de calibracion . 16 de tlayo g 2013

Notas: E! parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. * LMP: promedio diario referido en titulo de concesion No.01BCA110083/04HMOC09
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos porlitro,  milft Milititros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba. ,{
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica. £y
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de lag muestras simples

Flujo total: 3348 [7 midia /j :
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