COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

Sty
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03 ,CESPM.

No. Informe IE-LAR 02206

Cliente Afluente General PTAR Mexicali | Fecha 03-Oct-12

Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.

No. Sitio 501 No. de Muestra 4617

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris obscuro y olor a sulfhidrico-urea.

Fecha de Muestreo: 11-Sep-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 11-Sep-2012

Fecha de Realizacion de Ensayo: del  11-Sep-2012 al 19-Sep-2012

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Te:ng;a(tgs)del Grasa(;éﬁ)celtes COI;{\?’(AH;?;SO%:SIES Flujo ( LPS)
4617 7.35 34 .24.04 1.50E+07 934.5
Muestras Simples - - - . - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lmp’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI1-2011 7.35 7.5 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 34.0 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 1.5.E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 155.33 200 mgl/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 360 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 24.04 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA — Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente - Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.2 -- mi/} 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 92 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 - mg/t 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mgl/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/! 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 -= mg/l 0.05
2 cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <01 -- mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.347 - mg/l 0.1
Némero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. Aprobacién CNA-CGA-734
Acreditacion otorgada bajo [ norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/AEC 17625:2008 Requisitos generales para fa compatencia CONAGUA Vigencia 16 de Maya de 2011

de laboratorios de ensayo y de calibracion,

al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema.
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado,
DBO.: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total:

80743

m/dia

ND: No Detectado,

' LMP: Bases de Disefio de Planta
mg/l Miligramos por litro,
SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

/)

mi/t Mililitros por litro,

s
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SEhVICIOS
PUBLICOS DE MEXICAL

No. Informe E-LAR 022
Cliente Efluente General PTAR Mexicali | Fecha 03-Oct-12
Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.
No. Sitio 502 No. de Muestra 4625
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde obscuro y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 10y 11 de Septiembre del 2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 11-Sep-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  11-Sep-2012 al 3-Oct-2012
' INFORME DE ENSAYO ‘
No. de Muestra pH Ten;;s;a(t::)del Grasa(;;gfxl)cenes CO'EKJ);AH:D@/?OFO?SIES Flujo ( LPS)
4618 7.88 26.6 <9 240 515.0
. 4619 8.07 26.0 <9 2400 515.0
Muestras Simples 4620 8.19 26.0 <9 4300 515.0
4621 8.15 26.2 <9 <3 515.0
4622 8.19 26.4 - <9 <3 515.0
4623 8.14 26.5 <9 <3 515.0
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp '’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 8.04 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 271 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 63.70 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCF1-2001 50.70 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 180 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 5.71 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFi-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 27.24 60 mg/L. 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 <0.1 2 ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 66 125 mg/) 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/! 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/! 0.1
Mimero de acreditacion No, AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partic de 2011-04-27, Aprebacion CNA-CGA-734
Acreditacién olorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/EC 170252005 Requisitos generales para la compatencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracion. 15 e oo do 2015

ND: No Detectado,

Notas: * LMP: Limile Maximo Permisible, promedio diario referido en titulo de concesion No 1BCA109426/07THMGROS
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado,
DBO;: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,
El pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema.

mg/t Miligramos por litro,
S8T:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

mi/l Mililitros por litro,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geomeétrica. X
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los anélisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 44492 m/dia
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COF:IIISION ESTATAL bE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICAL]

SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

Flagua es vida . cuidila 10

No. Informe IE-LAR 02209
Cliente Afluente General PTAR Arenitas Fecha 03-Oct-12
Direccion: Carr. San Felipe km. 25, Mexicali, B.C.
No. Sitio 609 No. de Muestra 4665
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris verdoso y olor a sulfhidrico.

Fecha de Muestreo:
Fecha de Recepcion de Muestra:

19-Sep-2012

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
19-Sep-2012

del  19-Sep-2012 al

Fecha de Realizacion de Ensayo:

INFORME DE ENSAYO

27-Sep-2012

Temperatura del | Grasas y Aceites| Coliformes Fecal
No. de Muestra pH Agua (%c) (m);/l) i oi)?m) es Flujo ( LPS)
4665 6.64 33.7 40.72 4.30E+06 849.9
Muestras Simples - - - - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 6.64 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 33.70 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCF1-2001 254.00 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 560 No Regulado mg/t 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mgll 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 40.72 40 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 1.9 - ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 445 250 mg/! 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 -~ mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.050 -- mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/! 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 - mag/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 0.194 - mg/l 0.1
Namero de acteditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. Aprobation CNA-GGA-734
Acteditacion otorgada bajo la norma NIAX-EC-17025-IMNG-2006 / ISONEC 17025:2006 Requisitos generales para Ja competencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de fabaratorios de ensayo y de calibracion 116 80 Mingo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema.
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado,
DBO.: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

' LMP: Bases de Disefio de Planta
ND: No Detectado,  mg/l Miligramos por litro,  mldt Mililitros por litro,
SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Fiujo total: 73434 ﬂ, m’ldia
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICAL

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

655
Agua Residual
07 y 08 de Septiembre del 2012

Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

No. Informe

Efiluente General de Laguna Artificial PTAR Arenitas
Carr. San Felipe Km. 25, Mexicali, B.C.

No. de Muestra
Apariencia: Color verde claro y olor a alga.

8-Sep-2012
8-Sep-2012

al

__CESPM__
Elagua es vida.. enidoda 11!
IE-LAR 02205
Fecha 03-Oct-12

4613

Plan de Muestreo:

1-Oct-2012

AS-CDP-AR-001

de laboratorios de ensayo y de calibracion,

No. de Muestra pH Teigjara(tg?)del Grasa(;)gﬁ\)centes CO?S&”;?:OEE;SIES Flujo ( LPS)
4606 8.34 30 <9 43 799.6
Muestras Simples 4607 8.56 30 <9 23 799.6
4608 8.60 30.3 <9 43 799.6
4609 8.61 30.3 <9 43 799.6
4610 8.43 30.3 <9 70 799.6
4611 8.36 30.2 <9 93 799.6
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP '’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 8.47 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 30.40 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 47.78 2000 NMP/100 mi 3.0
DBO4 NMX-AA-028-SCF1-2001 21.30 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 115 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 3.62 30 mgl/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 22.02 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 0.2 2 ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 52 125 mgl/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-8SCFI-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mgl/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/l 0:1
Mumero de acreditacion No. AG-062-008/11. Vigencia de acredilacion a partir de 2011-04-27, Aprubacion CNA-CGA-734
Acreditacion olorgada baje la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISONEC 170252005 Requisitos generales para la competencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011

al 16 de Mayo de 2013

Flujo totat:

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples

69083/1

midia

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
SS8T:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Notas: El parametro de Cianuro no esta acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesion No.01 BCA109675/07HMOCO7
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado,
DBO,: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

/

mi/l Miiilitros por litro,

LS
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

E
DE

PUBLICOS oE HEACAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 ,-CESPM.
No. Informe IE-LAR 02201
Cliente Afluente General PTAR Algodones Fecha 03-Oct-12
Direccion: Los Algodones, B.C.
No. Sitio 603 No. de Muestra 4576
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris claro y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 4-Sep-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcién de Muestra: 4-Sep-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  4-Sep-2012 al 13-Sep-2012

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra oH Te:’gj;a(tf?)del G’asa(fn ‘é/AI)CE”ES Cm;:\j’,\r/l”gifozenfsles Flujo ( LPS)
4576 7.34 321 <9 2.40E+06 - 15.9
Muestras Simples - - . . - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lmp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.34 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 32.1 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.4E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 40.66 200 mg/l 1.92
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 131.36 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFi-2001 NA 5 mg/! 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 40 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-Q06-SCFI-2010 Presente -- Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.2 -- mi/t 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 <20 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 - mg/} 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
-|Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF{-2001 <0.5 - mg/! 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 -- mg/| 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 -- mg/l 0.1 -
Aprobacion CNA-CGA-T34
;‘::23;’1:23:?3;E:E?J;OSaTuDIaAr?m?:: h?&?éc\j;%;?anﬁ;:écéh((‘)gq/"ggzgé'?;g;szgéésogiinno generales para la competencia CONAGUA Vigencia 13 de Mayo de 2011
de laboratorivs de ensayo y de calibracion. ” 13 o o e 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LLCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,

DBO;: Demanda Bioguimica de Oxigeno af quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total: 1372 m/dia

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quirmica de Oxigeno

/

ml/l Mililitros por litro,

-
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

SecoRnan e
ESTATAL DE SERVICIOS

PUBLICOS D HEAICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 o CESPM.
No. Informe IE-LAR 02202
Cliente Efluente General PTAR Algodones Fecha 03-Oct-12
Direccién: lLos Algodones, B.C.
No. Sitio 607 No. de Muestra 4584
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a alga.
Fecha de Muestreo: 03 y 04 de Septiembre de 2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 4-Sep-2012
Fecha de Realizacién de Ensayo: del  4-Sep-2012 al 1-Oct-2012

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Tez\"gj::f?)de' Gr asa(;é//\[)‘:e'tes CO'(';?“’A”S%E:S'GS Flujo ( LPS)
4577 7.57 32 <9 2400 15.5
Muestras Simples 4578 7.58 32.2 <9 4300 15.5
4579 7.75 32.4 <9 4300 15.5
4580 7.72 - 32.3 <9 240 - 155
4581 7.65 32 <9 <3.0 - 155
4582 7.63 321 <9 <3.0 15.5
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.62 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 33.7 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 214 2000 NMP/100 m! 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 28.40 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 128 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 4.16 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/) 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 26.87 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 70 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mgl/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
Aprobacion CNA-CGA-734
ﬂ'c“il’i.'(iS2,;“5{Ei’g";“iidé‘a?‘é’if.i‘.?ﬁf}i’&fx'?ée;ﬁ‘%%’éé‘ifiﬁ828‘52“,?2%7.E”é"‘i?g?fgéés”é;if\;asnos generates para la competencia| CONAGUA  vigencin 16 de Mayo ae 2011
de faboratorios de ensayo y de calibracién. 16 de Moy ge 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible solo como referencia NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos porlitro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples

Flujo total: 1336 m/dia
i JQC .
/. ) /X
Ab]ﬁl m VXCastro Rgbio Béqa\min Chrrillo
Coordinador de Ageguramiento dg Calidad Jefe de Departamen Co dg Procesos
Cédula Profes! nalﬁﬂ%

Calle Novena 1801 Cedula Prfesional: 1291801/02
Col. Efias Calles, Mexicali, B.C. 24376
Tal (BRAY 564.9707 Eay Evi 112

www.cespm.gob.mx

acastro@cespm.gob.mx



e =
COMISION
PUBLICOS DE MEXICALI

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

Afluente General PTAR Ciudad Morelos
Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.

511
Agua Residual

No. de Muestra

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICAL]
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

CESPM._
Elagua es vida . cuidalo 11
" IE-LAR 02203
Fecha 03-Oct-12

4587

Apariencia: Color café claro y olor fuerte a sulfhidrico.

5-Sep-2012

Fecha de Recepcién de Muestra:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

del

5-Sep-2012
5-Sep-2012

al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo:

20-Sep-2012

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra oH Tezgjaritf?)de' Grasa(fn ygﬁ)ce'tes CO?S&E‘?%‘;‘?S'ES Flujo ( LPS)
4587 7.48 32.6 21.66 2.40E+07 - 16.4
Muestras Simples - - . - - .
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.48 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 32,6 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.40E+07 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBOg NMX-AA-028-SCFI-2001 142.30 200 mg/t 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 315 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 21.66 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-008-SCFI1-2010 Presente - Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L. 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 1.40 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 100 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Mercurio total - NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 -~ mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF(-2001 <0.1 - mg/! 0.1
Numero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a parlir de 2011-04-27. Aprabacidn CNA-CGA-734
Acreditacion olorgada bajo fa norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / (SONIEC 17025:2005 Requisitos gencrales para fa competencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011

de laborsterios de ensayo y de calibsacion

al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBOS5: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

ND: No Detectado,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Se tomo una muestra simple para Coliformes, Grasas y Aceites.

Flujo total:

1415 m’ldia

mg/l Miligramos por litro,
SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

mil/l Miilitros por litro,

N

ok

-

Calle Novena 1901

Abraﬁk m V.\Castro Rubio

Coordinador de Ageguramientojde Calidad
Cédula Prgfesional: 12918-01/02

Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376
Tel (BRARY BRA-760D2 Fay Eyvt 101

B min Qarrillo
Jefe de Departamen Coatfol He Procesos
Cédula Profegfondk-45124-01/05

acastro@cespm.gob.mx

www.cespm.gob.mx




SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

Cliente Efluente General PTAR Morelos

Direccioén: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.

No. Sitio 516 ‘ No. de Muestra

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde amarillento y olor a algas.

Fecha de Muestreo:
Fecha de Recepcion de Muestra;

04 y 05 de Septiembre del 2012
5-Sep-2012

del  5-Sep-2012 al

Fecha de Realizacion de Ensayo:

INFORME DE ENSAYO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

__CESPM___
Flagua es vida . cuidala 17
IE-LAR 02204
Fecha 03-Oct-12
4595

Plan de Muestreo:

1-Oct-2012

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra pH Texgjara(tg:)del Grasa(;);;’\l)celtes CO!(I:\(})&’/T;??OZE;SS!GS Flujo ( LPS)
4588 7.81 31.1 <9 240 18.9
Muestras Simples 4589 8.18 3077 <9 4 18.9
4590 8.13 30.7 <9 <3 18.9
4591 7.96 31.0 <9 <3 18.9
4592 7.86 31.3 <9 <3 18.9
4593 7.68 31.3 <9 <3 18.9
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.97 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 311 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 6.53 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 14.90 150 mag/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 75 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 514 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFi-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 30.23 60 mg/L 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI1-2000 20 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.063 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 6 ~mg/t 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 0.01 mg/| 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 20 mg/l 01
Nimero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acieditacion a panit de 2011.04-27. Aptobacién CNA-CGA-734
Acreditacian oloigada bajo fa orma NMX-EC-17025-1NC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 Requisites generales para fa competencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de lahoratorios de ensayo y de calibracion. 0 16 0o Miayo e 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema.
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geomeétrica.

Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resullante de los analisis

ND: No Detectado,

mg/! Mitigramos por litro,

mifl Mililitros por litro,

SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

practicados a cada una de las muestras simples

' LMP: promedio diario referido en titulo de concesion No.01BCA109470/07HMOCOS

Flujo total: 1634 mdia
£ /)
o
L] /
Abpafiarh V. Castro Rubi Bep foNats

Coordinador de Ageguramiento de Célidad

Calle Novena 1901

Cedula Profesional: 12918-09/02
Col. Elias Calles, Mexicali, B.C.

1376

Cédula Profesiwhal
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www.cespm.gob.mx

aractroaMeracmrm el rre o




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

s e e DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS iLSP}\?i
PUBLICOS DE MEXICALI REGISTRO SPA-LAMB-02/03 R
No. Informe IE-LAR 02207
Cliente Afluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria Fecha 03-Oct-12
Direccion: Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.
No. Sitio 638 ; No. de Muestra 4629
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color café claro y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 12-Sep-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
) 12-Sep-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  12-Sep-2012 al 20-Sep-2012
' INFORME DE ENSAYO
No. de Muestra pH Tezgza(tzx?)del Grasa(;;;;\)ce;tes CO';:\?&E?%%?:;IES Flujo (LPS)
4629 7.38 33.80 25.25 2.40E+07 42.1
Muestras Simples = - - - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMp '’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.38 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 33.80 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.40E+07 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO4 NMX-AA-028-SCF1-2001 191.50 200 mg/t 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 440 No Regulado mg/t 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/| 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 25 925 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA — Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 1.00 .- mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI1-2000 274 250 mgl/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -- mag/t 0.05
Mercurio-total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 -- mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.152 - mg/l 0.1
Namero de acreditacién No. AG-062-006/11. Vigencia de acredilacion a pasir de 2011-04.27. Apicbacion CNA-CGA-734
Acteditacion oltorgada bajo I2 noima NIX-EC-17025-MNC-2006 / 1SO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011

de laboratorios de ensayo y de calibracion,

al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBO;: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total:

ND: No Detectado,

mg/t Miligramos por fitro,
SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

mi/l Mililitros por litro,

/)

7

Coordinador dg¢ Aseguramiento dd Calidad

Calle Novena 1901

Col. Elias Calles, Mexicali, B.
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

Efluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria
Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.

645

Agua Residual
11y 12 de Septiembre del 2012

Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

4637

Apariencia: Color verde limén y olor a alga.

12-Sep-2012
12-Sep-2012

al

Plan de Muestreo:

3-Oct-2012

AS-CDP-AR-001

de laboratorios de ensayo y de calibiacion

No. de Muestra pH Tezng;a(tgs)del Grasa(;yg/A])cenes COIEEJILTS?O%?;IES Flujo (LPS)
4630 7.82 289 <9 <3 42.7
Muestras Simples 4631 8.12 28.1 <9 43 42.7
4632 8.17 28.2 <9 <3 42.7
4633 8.16 28.5 <9 <3 42.7
4634 7.94 28.4 <9 <3 42.7
4635 7.91 28.8 <9 <3 42.7
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI1-2011 7.98 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 29 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.68 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI1-2001 17.60 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 110 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 4.54 30 mg/! 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/l g
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <4 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI1-2010 29.49 60 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mM/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 52 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/! 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.009 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF|-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mag/l 0.1
Namero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acredilacién a partir de 2014-04-27, Aptobacisn CNA-CGA-734
Acreditacion olorgada bajo fa norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISOAEC 17025:2005 Requisitos generates para la compelencia CONAGUA Vigencia 16 de thayo de 2011

al 16 de Mayo de 2013

Flujo total:

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geomeétrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis
3685

m/dia

/

ND: No Detectado,

mg/t Miligramos por litro,
S8T:8¢lidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigenao

‘|Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del meétodo, NA: No Analizado,
DBOS: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

mi Milititros por litro,

practicados a cada una de las muestras simples

—t

Calle Novena 1901

Abrah;'{‘r V.kastro ubio
Coordinador de Asfguramiento He Calidad

Cédula Profgsional: 12918-01/02

Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376

www.cespim.gob.mx
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

S DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS CJ:SPN
PUBLICOS DE MEXICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 Lo o
No. Informe IE-LAR 02208
Cliente Afluente General PTAR Estacidn Coahuila ( KM.57 ) Fecha 03-Oct-12
Direccion: Kilémetro 57 (Valle de Mexicali)
No. Sitio 646 - No. de Muestra 4654
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris claro y olor a sulfhidrico y urea.
Fecha de Muestreo: 18-Sep-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 18-Sep-2012

del  18-Sep-2012 al 26-Sep-2012

Fecha de Realizacion de Ensayo:

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Tezgfara(tﬁs)de' Grasa(;ygﬁ)ce"es CO'('S&ETSOZ?S'ES Flujo ( LPS)
4654 7.15 33.20 <9 2.40E+06 9.8
Muestras Simples . . . . . -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lmp* Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.15 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFi-2000 33.2 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.40E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 135.33 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 220 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mg/t 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-008-SCFi-2010 Ausente -- Ausente --
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 NA 20 mg/L. 0.031
Soélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.50 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 40 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 -- mg/! 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/! 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -- mgl/l 0.05
Mercurio total - NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 -~ mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 -~ ma/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Aptobacion CNA-CGA-734
Lf;‘,’?j,’,f’,;’,;,ﬁ;:;?;‘35;“,2‘3’;‘,;‘,%,‘1?5,ﬂ&ﬁ,{‘gc"{%gi‘?,‘}Lg%;%'g‘,‘,’g’g,‘.é’é";;ﬁ;i%;;’éﬁﬂ,,,m generales para la competencia CONAGUA Vigencia 16 de Maya de 2011
de iaboratorios de ensayo y de calibracion. 116 d iayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuenira acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacién del método, NA: No Anatizado,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

Flujo total:

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
SS5T:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

m¥l Mililitros por litro,

82& m'idia
‘ ]

Ab/rra am qtastro Ruljio njamin Carri Bty

Coordinador de Aseguramiento de Calidad Jefe de Departamsot de Procesos

Calle Novena 1901 Cédula Hrofesional: 12918-£1/02 Cedula ProtsiSms 54-01/05 veww,cespm gob. mx
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Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

.CESPM__

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI REGISTRO SPA-LAMB-02/03 oo e eni
No. Informe IE-LAR 02213
Cliente Efluente General PTAR Estacion Coahuila (KM 57) Fecha 03-Oct-12
Direccion: Kilometro 57 (Valle de Mexicali)
No. Sitio 651 No. de Muestra 4662
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a algas.

Fecha de Muestreo:

17 y 18 de Septiembre del 2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 18-Sep-2012
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  18-Sep-2012 al 3-Oct-2012
' INFORME DE ENSAYO
No. de Muestra pH Tezgjga(tgs)del Grasa(in);f\l)celtes CO](,':\?I(X;?:O%?S[ES Flujo (LPS)
4655 7.78 31.2 <9 <3 15.0
Muestras Simples 4656 8.68 31.0 <9 4 15.0
4657 7.13 31.0 <9 <3 15.0
4658 8.06 30.7 <9 <3 15.0
4659 8.06 30.6 <9 <3 15.0
4660 7.95 32 <9 <3 15.0
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 8.62 5a10 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 33.4 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 3.15 2000 NMP/100 mi 3.0
DBO, NMX-AA-028-SCFi-2001 5.40 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 170 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 4.07 30 mg/! 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 17.91 60 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mifl 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 118 - 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.01 0.2 mg/! 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/! 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.016 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mag/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/t 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/t 0.1
b s e G2 o S L st s s omtncs | CONAGUA ot
de laboratorios de ensayo y de calibracion. 15 o e 2013

Flujo total:

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geomeétrica.
Para fas grasas y aceites es ef promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis
1298 midia

Vd

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
SS5T:8olidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP- Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBO;: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

practicados a cada una de las muestras simples

/]

mi/t Mililitros por litro,

=
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Calle Novena 1901 Cedula Profésional: 12418-01/02

Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

PUBHICOS bE HEACAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 CESPM
No. Informe IE-LAR 02210
Cliente Afluente General PTAR San Felipe Fecha 03-Oct-12
Direccién: San Felipe B.C.
No. Sitio 520 v No. de Muestra 4692
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color café claro y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 25-Sep-2012 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 25-Sep-2012
Fecha de Realizacidon de Ensayo: del  25-Sep-2012 al 1-Oct-2012

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Teg’gf;a(tﬂs)de' Grasa(;yg/Al)C‘a'tes CO'('SI\TA”;TOE:S'E'S Flujo ( LPS)
. 4692 7.37 36.2 70.52 > 1100000000 36.42
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lmp’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.37 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 36.2 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 > 1100000000 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOy NMX-AA-028-SCFI-2001 155.66 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 280 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 70.52 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente - Ausente -
Nitrdgeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 NA 20 mg/L 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.4 -- mi/i 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 85 250 mg/! 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.01 -- mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/t 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 = mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 -~ mg/l 0.1
Zinc total -NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 -- mg/l 0.1
Aprobacién CNA-CGA-734
Q”ii‘{lfg‘i'xic“;iv?éiijg*?ffé“ﬂaj”é’ind“.fi}‘igﬁ&?i?éc.vl%zé‘.?,ﬁﬁlé?z’ﬁéé"’f.’ézzé’é"!&85‘5255‘5"?{;?;;&5%5Oene,aws — CONAGUA  vigencis 16 e trays o 2011
e labaratotios de ensaya y de cafibracion, , 15 o ey e 203

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

m*/dia A

Flujo total: 3147
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICAL)

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacién de Ensayo:

del

Efluente General PTAR San Felipe
San Felipe B.C.
525

Agua Residual

No. Informe

No. de Muestra

CESPM__
Flagua es vida . cuiditda 11
IE-LAR 02215
Fecha 03-Oct-12
4700

Apariencia: Color verde y olor a alga.

24 y 25 de Septiembre de 2012
25-Sep-2012
25-Sep-2012

al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo:

3-Oct-2012

AS-CDP-AR-001

No. de muestra pH Texgs;a(tg:)del Grasa(;ygf\l)cenes CO?SS;?:OE?SSIBS Flujo ( LPS)

4693 8.19 29.8 <9 <3 36.4

Muestras Simples 4694 8.73 29.5 <9 <3 36.4

k 4695 8.77 29.5 <9 <3 36.4

4696 8.73 29.7 <9 <3 - 36.4

4697 8.55 1 29.7 <9 23 36.4

4698 8.30 29.6 <9 <3 36.4

MUESTRA COMPUESTA

Parametro Método Resultado Lmp? Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 8.53 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI1-2000 30.1 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.21 2000 NMP/100 ml 3.0

DBO, NMX-AA-028-SCFI1-2001 14.20 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 95 No Regulado mg/! 50

Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 3.59 30 mg/! 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/ 9

Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF]-1999 <1 1 Huevos/L 1

Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -

Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 19.40 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 30 125 mg/t 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 0.01 0.2 mg/l 0.01

Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05

Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.016 2 mg/} 0.003

Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05

Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mag/l 0.05

Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/! 05
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/t 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/l 0.1

Nimeto de acreditacion No. AG-062-008/11. Vigencia de acreditacion a partit de 2011-04-27 Aprobacion GNA-CGA-734
Acteditacién olorgada bajo fa norma NIX-EC-17025-1MNC-2006 / ISO/IEC 170252005 Requisitos generales para la compelencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011

de faboratotios de ensayo y de calibracion

al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesion No.01BCA110083/04HMOC09

LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geomeétrica
Para las grasas y aceites es el promedio ponﬁdo en funcidn del caudal, resullante de los andlisis practicados a cada una de las muestras simples %

Flujo tatat:

3147

m*dia

ND: No Detectado,

mg/t Miligramos por litro,
SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

ml/t Mililitros por itro,

yal=R

Cédula Profesional J2918-012 Perito enfMonitoreo

Calle Novena 1901
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