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Patlicos de Mexicali i DE 2013

Ismael Grijalva Palomino
Dirgctor General del O!;gxa”hismo de Cuenca de la
Péninsula de B.C. VM’M

73

Presente.- f

Por medio del presente le envio los informes correspondientes al mes de diciembre de 2012, de las calidades
de agua del afluente y efluente de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Mexicali, Valle
y San Felipe:

e  PTAR Zaragoza.

e PTAR Arenitas.

e  PTAR Algodones.

e  PTAR Cd. Morelos.

e  PTAR Gpe. Victoria.

e  PTAR Estacion Coahuila.
e  PTAR San Felipe.

Atentamente

Isaac David Vizzuett Herrera
Subdirector de Agua y Saneamiento

C.c.p.- Angel Lozaho Aragon.-Subgerente Regional de Administracion del Agua. CNA.

isco Tellez Gamez.- Subgerente Regional Técnico. CNA.

uis Vazquez Moraila.- Jefe de Proyecto de Fortalecimiento de Organismos Operadores
C.c.p.- BErancisco Javier Orduiio Valdéz.- Director General CESPM.

C.c.p.7"Benjamin Carrillo Mata- Jefe depto. Control de Procesos CESPM.

C.c.p.- Luis Antonio Hernéandez Maldonado.- Jefe depto. Aguas Residuales CESPM.

¢ Calle Rio Sinatoa 1399 Col. Valiaria
- C.R 21270 Mexicali B. C.

P.0. Box 453, Calexico, Cal,
. hllp: wvnw.cespm.gob.mx




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICAL|
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

- it DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS EéESPM
PUBLICOS DE MEXICALI REGISTRO SPA-LAMB-02/03 T
No. Informe IE-LAR 02305
Cliente Afluente General PTAR Mexicali | Fecha 01-Feb-13
Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.
No. Sitio 501 No. de Muestra 5186
Matriz - Agua Residual Apariencia: Color gris y olor a sulfhidrico.
Fecha de Muestreo: 12-Ene-2013 _ Plan de Muestreo:  AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcidn de Muestra: 12-Ene-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  12-Ene-2013 al 29-Ene-2013

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra | oH Ten/:g:;a(tl;s)del Grasa(;);/,‘\;)cenes Col(irf\c;(\r;s:ol;i]csles Fiujo ( LPS)
5186 . 7.43 20.8 37.65 4.30E+06 © 916.8
Muestras Simples - . . - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.43 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 20.8 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.3.E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO, NMX-AA-028-SCFI1-2001 209.66 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 440 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mag/t 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 37.65 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA .- Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 NA 20 mg/L. 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 0.9 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 128 250 mag/l 20
Arsenico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -~ mg/ 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
> Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-20041 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 -~ mg/! 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.119 - “mgl/l 0.1
Nimero de aciedilacion No. AG-062-006/11, Vigencia de acredilacion a parii de 2011-04.27. Aprobacién CNA-CGA-734
Acreditacién otargada baje o narma NMX-EC-17025-1NC-2006 | SOAEC 17025:2005 Requisitas generales para fa competencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
de laboratorios de ensayo y de calibracidn 1560 e 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta

.CM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado,
)BOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

-ste informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

“lujo total:

78213 mildia

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

[l—

ml/l Mililitros por litra,

=) . —
’ &
“Ab aham'V. Castfo Rubio Benjamip Carrillo a
Coordinador e Aseguramiepto de Calidad Jefe de Departamento Co de Procesos
Cédula Profesighal: 24-01/05

Calle Novena 1901 cedifa Profesional 12918-01/02
Ol Flise Callae AMaviecali Y ¢ 91970

Www.cespm.gob.mx



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe -

e CESPAN
Flavimevs vada sindaiy 07

IE-LAR 023013-

[ T,
PUBLICOS DE MEXICAL!

Cliente Eftuente General PTAR Mexicali | Fecha 01-Feb-13
Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.

No. Sitio 502 : No. de Muesira 5194

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color café claro y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 11y 12 de Enero del 2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 12-Ene-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  12-Ene-2013 al 29-Ene-2013
' ’ INFORME DE ENSAYO
No. de Muestra pH Ter;jara(hig:l)del Grasa(;;;/%'\)certes COIEE&%&;?O%?SIES - Flujo (LPS)
5187 - 8.72 7.8 <9 15000 531.1
. 5188 8.29 7.2 <9 46000 531.1
Muestras Simples 5189 334 71 <5 5 5311
‘ 5190 8.24 7.8 <9 240 531.1
5191 8.24 7.6 <9 430 531.1
5192 8.22 8.4 <9 430 531.1
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lvp! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.86 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 8.4 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 807 2000 NMP/100 mi 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCF1-2001 93.40 150 mg/I 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 195 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 5.46 " 30 mg/! 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 4517 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 52 125 mg/l 20
Arsenico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 0.2 mg/t 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/t 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/| 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/| 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
I Ve e P e LT s compmons CONAGUA  vommn ™
de laboratorios de ensayo y de calibracion, 15 et 6 201

Jolas: ' LMP: Limite Maxima Permisible, promedio diario referide en titulo de concesion No. 1BCA109426/07HMGROS

.CM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado,
OBO;: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

-1 pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema.
-ste informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
"ara los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geomeétrica.

‘ara las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muest
45891 m¥/dia

ujo total:

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
S8T:S¢olidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

mi/i Mililitros por litro,

ﬂ\

ras simples

prrE

Coordina
Calle Novena 1901 Cé

raha|rn Vfas(ro Rubio

r de Asegu/amiento de Calidad
uta Profesional: 12918-01/02

Col Flige Catles Mevicali RC 21278

Benj

in C jﬁ
Cogligl de Procesos

Jefe de Departamento

Cédula Profesipnal: 75124-01/05

www.cespm.gob.mx




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PURLICOS DE MEXICAL

Elagmi ex vicke  cuidala 11

No. Informe IE-LAR 02314
Cliente Afluente General PTAR Arenitas Fecha 06-Feh-13
Direccion: Carr. San Felipe km. 25, Mexicali, B.C.
No. Sitio 609 No. de Muestra 5258
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris café-obscuro y olor a sulfhidrico.

Fecha de Muestreo:

24-Ene-2013

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacién de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

24-Ene-2013
24-Ene-2013

al

Plan de Muestreo:

5-Feb-2013

AS-CDP-AR-001

No.deMuestza)  pH | [PRELR el | Orasas y s | Colformes Fecaes |
5258 7.06 21.1 56.62 9.30E+06 732.9
Muestras Simples . - . . - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.06 75 U pH =
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 211 17,56 -38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.30E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 213.00 200 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 700 No Regulado mg/t 50
-osforo tolal NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 56.62 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L
Vateria flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente - Ausente -
Nitrégeno lotal NMX-AA-026-SCFI1-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 3.3 -~ mi/t 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 350 250 mg/! 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 -~ mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -~ mg/! 0.05
“ianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.050 - mg/! 0.05
_romo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niguel tota NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 05
°lomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.197 - mg/l 0.1
e A e o o momos|  CONAGUA oo
de Inboratorios de ensayo y de calibiagion. 16 g 201

lotas: El pardmetro de Cianuro no se encuenira acreditado anle ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
CM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado, ND: No Detectado,  mg/l Mitigramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
BO;: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno Y

ste informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba. TR

63322 midia

*- J& Y
brah\am V. stro Rubio
v iinador de Asegfiramiento de Calidad

. '
BenjamiLarrjlo d
Jefe de Deparlamento dd\C pntrol deATocesos
Cédula Proi sional: 12918-01/02 Perito en Monitoreo Cédula Profesiondlf 15124-04 /05

lujo total:

Calle Novena 1901
A BEhiae MNallme Amuiceslh B O '}1’1 ~

Www.cespm.gob.mx



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICAL)

Flagna es vida . ciidala 1Y

No. Informe IE-LAR 02317
Cliente Efluente General de Laguna Artificial PTAR Arenitas Fecha 06-Feb-13
Direccion: Carr. San Felipe Km. 25, Mexicali, B.C.
No. Sitio 655 No. de Muestra 5266
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris y olor a urea.

Fecha de Muestreo: 23y 24 de Enero del 2013

24-Ene-2013

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

24-Ene-2013

al

31-Ene-2013

No. de Muestra pH Tergpj;a(tgs)de' Grasa(i]’;ﬁ)ce”es Co’gm,‘”;‘jfo*;ifg“es Flujo ( LPS)
5259 8.13 13.4 <9.0 2400 729.0
Muesfras Simples 5260 8.21 13 <9.0 930 729.0
) 5261 8.20 13.1 <9.0 2400 729.0
5262 8.16 - 13.6 <9.0 1500 729.0
5263 8.18 13.8 <9.0 4300 729.0
5264 8.20 14.4 <9.0 2400 729.0
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 8.21 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 14.10 40 °C --
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2088.24 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO, NMX-AA-028-SCFI-2001 42.60 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 175 No Regulado mg/l 50
Fosforo total 'NMX-AA-029-SCFI-2001 6.32 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites ' NMX-AA-005-SCFI-2000 <9.0 25 mg/l 9
Huevos de Helminto . NMX-AA-113-SCFI-1999 <q 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 49.3 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <01 2 mi/! 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 46 125 ‘mg/! 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 02 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 1 mg/! 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF|-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 0.4 mg/t 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
Aprobacidn CNA-CGA-734
g'gl"o S:;;:i;i;h“f’&’;‘;‘,{ .\‘Z;?,‘fgﬁ&fx’fé‘C.VJ%8’;2‘?&‘3238%%“/“.‘323}“.é’é":38553&5?2‘;’.;% Gencrates para 1 competencia CONAGUA  vigencia 16 de tayo o 2011
o laboralarios de ensaya y de cafibracion , .
al 16 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no esta acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en litulo de concesion No.81BCA109675/07HMOCO7
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado, ND: No Detectado,  mg/l Miligramos por litto,  mi/l Milititros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno at quinto dia, SST:Sdlidos Suspendidos Tolales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba. : <

Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesia la media geomeétrica.

Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples

Flujo total 62985 / m’idia /) \
o io] i

o= - —T=

Abroham V. Castro Rubio BenJamin Jarrilloypaata
Coordinador de Aseguramiefio de Calidad Jele de Departamentoye )I de Procesos
E 24-01/05

Cédula Profesiofial: 12918-01/02 Herito en Monitoreo Cedula Profesion 05

Calie Novena 1901
Col Elias Calles, Mexicali, B.C. 21476

Teal (CEEYEOAA 90 MD B, ™o 40

www. cespm.gob.mx
acastro@cespm.gob.mx



ESTATAL DE SERVICIOS

FUBLICOS DE MEXICAL)

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

Afluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria
Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.

No. de Muestra
Apariencia: Color gris verdoso y olor a sulfhidrico-urea.

638
Agua Residual
9-Ene-2013

del

INFORME DE ENSAYO

9-Ene-2013
8-Ene-2013

al

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

E

CLESPM.
g es vida | cnicaho v
IE-LAR 02315
Fecha 06-Feb-13

5171

Plan de Muestreo:

28-Ene-2013

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra pH Te:ﬁgj;a(tgrca)del Grasa(iqyggcenes CO!(I;\TFI/';?:OFO?S’ES Flujo ( LPS)
5171 7.37 22.30 26.77 4.30E+06 32.4
Muestras Simples - - - - - .
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lmp ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.37 7.5 U pH -
Temperalura NMX-AA-007-SCFI-2000 22.30 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 30
DBO; NMX-AA-028-SCF1-2001 345.00 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 420 No Regulado mg/l 50
Fasforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 26.77 40 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente -- Ausenie -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L. 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.80 -~ mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI1-2000 140 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/! 0.003
_obre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
_romo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 -- mg/i 0.05
Vercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 - mag/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/! 05
°lomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Nimero de acredilacion Mo, AG-062-006/11. Vigeneia de acreditacion a parti de 2011-04-27 Aprobacion CNA-CGA-734
Acreditacion otorgada bajo Ia no1ma NIA-EC-17025-IMNC-2006 / 1SO/IEC 17025.2005 Requisilos generales para fa compelencia CONAGUA Vigentia 16 de tdays de 2011
de laboralotios de ensayo y de calibiacion 45 g o 2073

lotas: Ei parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disedo de Planta
CM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
B0 Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

ste informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

lujo totak

midia

ND: No Delectado,

mg/l Mitigramos por litro,
S5T:Salidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

) —

mi/i Mililitros por litro,

T

Calle Novena 1901
O Al Elise Callac

byaham \/ Cas[ro Rubio
Coordinador e Asegurami

A/j:\
Mevie=lh R =4

Ceédulg Profesional:

to de Calidad
2918-01/02

Carsi

Mata
trol de Procesos

Beénjanfin
Jefe de Departamayfiodde C
Cedula Prdfesional: 15124-01/05

WWW CesSpm. qob mx




I

PUBLICOS BE MEXICALI

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

Efluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria
Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.

No. de Muesira
Apariencia: Color verde claro y olor a alga.

645
Agua Residual

08 y 09 de Enero del 2013
Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo: del

INFORME DE ENSAYO

9-Ene-2013
9-Ene-2013

al

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

A
[ NVEY RN

Fecha

5179

Plan de Muestreo:

28-Ene-2013

023186

06-Feb-13

AS-CDP-AR-001

No. de Muesira oH Tel:;jara(tzrca)del Gras?(iq);//\‘)celtes coléfﬁli:;e/?olzoers;les Flujo ( LPS)
5172 7.98 9.4 <9 C <3 34.0
. 5173 8.11 8.8 <9 <3 34.0
Muestras Simples 5174 314 93 <3 pry 320
' 5175 8.09 10.1 <9 <3 34.0
5176 8.01 9.8 <9 <3 34.0 -
5177 7.91 10.8 <9 <3 34.0
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp* Unidades LCM
HH NMX-AA-008-SCFI1-2011 8.02 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 10.9 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3.0 2000 NMP/100 mi 30
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 18.26 150 mg/l 1.22
NQO NMX-AA-030-SCFI-2001 130 No Regulado mg/l 50
~-¢sforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 6.56 30 mg/l 0.008
Srasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
-luevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Vateria flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
\itrogeno total NMX-AA-026-SCFi-2010 55.99 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 mi/t 0.1
5ST NMX-AA-034-SCF1-2000 36 125 mg/! 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
~admio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
sianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 mg/l 0.003
~obre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
>romo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
viercurio {otal NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 magft 0.5
’lomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 0.4 mag/l 0.1
inc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
Nimero de bereditacion No. AG-062-006/11, Vigencia de acreditacion a pati de 2011-04-27 Aprobacion CNA-CGA-T34
Aciedilacion otergada bajo 1a notma NMX-EC-17025-INC-2006 / 1SOAEC 17025:2005 Requisilos generales para fa competencia CONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2017
de faboralorios de ensayo y de calibracidn, 415 00 oy e 2013

lotas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996

CM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: Na Analizado,
BOS: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

ste informe de Ensayo solo afecta a la muesira sometida a prueba.
ara los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.

ara las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcién del caudal, resultante de los analisis practicados a ¢
2936 mldia

fujo total:

ND: No Detectado,

mg/l Miligramos por litro,
58T:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

ada una de las muestras simples

/

mid Mitititros por litro,

A

raham V. Cagtro Rubio
dpr de Aseguran;/iemo de Calidad

Coordina
Calle Novena 1901 Cédula Profesional: 12918-01/02
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03 o CESPM..
No. Informe IE-LAR 02307
Cliente Afluente General PTAR Algodones Fecha 01-Feb-13
Direccion: Los Algodones, B.C.
No. Sitio 603 No. de Muestra 5197
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris claro y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 15-Ene-2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 15-Ene-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  15-Ene-2013 al 29-Ene-2013

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Tezg jara([frca)de* Grasa‘(;g//\l)ce”es COI('SKA”;’ffOzenfS’eS Flujo ( LPS)
5197 7.46 20.1 15.86 2.40E+06 12.0
- Muestras Simples . - . . - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.46 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 20.1 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.4E+06 8.90E+07 NMP/100 m! 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 155.66 200 mg/t 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 366.66 No Regulado mg/t 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 15.86 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFi-2010 Presente - Ausente -
Nitrbgeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 0.1 - ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 64 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 -- mg/ 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/t 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mgl/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 -- mg/! 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
?lomo {otal NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/t 0.1
Nimero de acieditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de actedilacion a parth de 2011-04-27 Aprobacion CNA-CGA-714
Acreditacin ologaua bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 1SONEC 17025:2005 Requisilos gencrates para I3 compelencia CONAGUA Vigencia 13 de Maya de 2011
de laboralorivs de ensayo y de calibracion. ) 6ot g 2008

lotas: El pardmetrc de Cianuro no se encuenira acreditado ante ema.
CM: Se reporta ef Limite de cuantificacion del métado, NA: No Analizado,
DBO,: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

-ste informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

lujo total:

1038

mldia

ND: No Detectado,

' LMP: Bases de Disefio dé Planta
mg/l Miligramos por litro,
SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

ml/l Mililitros por litro,

o

rahafn V
de Asegur miento de Calidad

astro Rubio

Coordmzzm
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTRQOL DE PROCESOS

CESPM e

COMIS ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE LEXICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 R
No. Informe IE-LAR 02311
Cliente Efluente General PTAR Algodones Fecha 06-Feb-13
Direccion: Los Algodones, B.C.
No. Sitio 607 No. de Muestra 5205
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a alga.
Fecha de Muestreo: 14y 15 de Enero del 2013 Pian de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 15-Ene-2013
Fecha de Realizacidon de Ensayo: del  15-Ene-2013 al . 31-Ene-2013
INFORME DE ENSAYO
No. de Muesira pH Tergjara;ﬂs)de' Grasa&‘gﬁfe”es CO'('mgffO%‘;CS'es Flujo ( LPS)
5198 7.74 5.3 <9 <3.0 12.6
Muestras Simples 5199 .73 54 <9 <3.0 12.6
5200 7.82 5.3 <9 <3.0 12.6
5201 7.82 4.9 <9 <3.0 12.6
5202 7.78 4.9 <9 <3.0. 12.6
5203 7.72 5.8 <9 <3.0 12.6
MUESTRA COMPUESTA
" Parametro Método Resultado LMP Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.74 5a10 U pH --
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 6.8 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3.0 2000 NMP/100 mi 3.0
DBO, NMX-AA-028-SCFI1-2001 14.90 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 105 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 5.86 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI1-2010 50.39 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <01 2 mil/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI1-2000 34 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 02 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.013 2 mg/!l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 - <0.005 0.01 mg/! 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 20 mg/l” 0.1
s o e e M e o R s gstscorcs|  CONAGUA o2
& aboratorios de ensaya y de calibracion
al 16 de Mayo de 2013

Notas: El pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP- Limite Maximo Permisible sclo como referencia NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta ei Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro, — mi/l Mililitros por liiro, a
DBO;: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno i )
=ste informe de Ensayo solo afecla a la muestra sometida a prueba.

“ara los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geomélrica.

“ara las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis praclicados a cada una de las muestras simples

“lujo lotal: 1092 mdia

_loro Resisual 10 A ma/l

i
i
z:)/_x,——— ) - ] i)
Abra{{an V. Ca\s\ro Rubjo Benjarai g
Jefe de Departamento Co de Procesos
Calle Novena 1907 Cédula Profgsional: 12918-0f1/02 Cédula Profesionaf-15124-01/05

Coordinador de Asgguramiento de @alidad
O rml Eline Mallme Mavieceash RO 2941190
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RUBLICOS BF MERICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 g
No. Informe IE-LAR 02308
Cliente Afluente General PTAR Ciudad Morelos Fecha 01-Feb-13
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.
No. Sitio 511 : No. de Muestra 5208
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 16-Ene-2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

CESPM

Fecha de Recepcion de Muestra: 16-Ene-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  16-Ene-2013 al 30-Ene-2013
‘ ' INFORME DE ENSAYO »
No. de Muesira pH Tej:;f;a(tf?)de' er asa(fngﬁ)ce”es Co?ﬁr{ﬂngfiozxsles Flujo ( LPS)
5208 7.33 20.2 30.52 1.50E+07 15.4
Muestras Simples - - - . . N
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMpP ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.33 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 20.2 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 1.50E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBO4 NMX-AA-028-SCFI1-2001 101.66 200 mg/l 102
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 133.3 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCFI1-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 30.52 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente -- Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 0.80 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 112.0 250 mg/l 20
Arsenico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 - mag/! 0.01
Cadmio tolal NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/! 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/! 0.003
Cobre toltal NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <(.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 - mg/l 0.1
A S T s CONAGUA oo eor
de laboratorios de ensayo y de calibracion. 15 s 20

lotas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
.CM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado,  mag/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
IBOS: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO- Demanda Quimica de Oxigeno

-ste informe de Ensayo solo afecla a la muestra sometida a prueba.
e tomo una muestra simple para Coliformes, Grasas y Aceites.

|ujo total; 1334 midia
/ /-
) v 24;:-?/ ,
Ve t - e —
9:’{)raham V. @astro Rubio Ben infCarrillo Mata
Coordma:/fr de AsegugAmiento de Calidad Jefe de Departameriofde Control de Procesos
Calle Novena 1901 C#dula Profesional: 12918-01/02 Cédula Proféfional: 15124-01/05 www.cespm.gob.mx
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

[ SERVICIOS
FUBLICDS DE MEXICAL)

agne ey vidt cuidala '
No. Informe IE-LAR OZIBiO /
Clienie Efluente General PTAR Morelos Fecha 06-Feb-13
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.
Nao. Sitio 516 No. de Muestra 5216
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y clor a algas.

Fecha de Muestreo: 15y 16 de Enero del 2013 Plan de Muestreo:  AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 16-Ene-2013
Fecha de Realizacion de Ensavyo: del  16-Ene-2013 ) al 31-Ene-2013
INFORME DE ENSAYOQO
No. de Muestra pH Te':;j;a(lff)dd Grasa(;yg/’l\)ce“es CO?;‘;&E%@???“ Flujo ( LPS)
5209 7.88 5.1 <9 <3.0 15.7
. 5210 8.00 4.5 <9 <3.0 15.7
Muestras Simples 5211 8.05 4.8 <9 <3.0 157
5212 8.00 6.1 <9 <3.0 157
5213 7.95 6.3 . <9 <3.0 15.7
5214 7.89 6.9 <9 <3.0 15.7
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Metodo Resultado LMP Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.97 5a10 U pH =
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 6.8 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3.0 2000 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 4.06 150 mg/l 1.92
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 115 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 6.02 30 mg/l 0.008
Grasas y aceiles NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/! )
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 47 .41 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 30 125 mg/l 20
Arseénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/! 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 02 mg/t 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.02 2 mg/t 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mag/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio tolal NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mag/! 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 05
Slomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
R e Vb ot s s rrss]  CONAGUA e eeen T
de laboratories de ensayo y de calibracien. 5o 20

lotas: El pardmetro de Cianuro no se encuenira acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesion Mo .81BCA109470/07HMOCO8
CM: Se reporta el Limite de cuantificacion def método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro, — mil Mililitros por litro,
YBO;: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  $ST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

-ste informe de Ensayo solo afecla a la muestra sometida a prueba. g
‘ara los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.

‘ara las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muesiras simples

lujo totath: 1358 midia

foro Residual 0.85 mg/l ﬁ

Benjag ta
Jefe de Depantlamentonde JCofitrgt de Procesos
Cédula Profesioral: 15124-01/05
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ﬂb.aha;n V. C/stro Rubio

Coordinador e Aseguranfiento de Calidad
Calle Novena 1901
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c N ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALT -

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

Afluente General PTAR Estacion Coahuila { KM.57 }
Kilémetro 57 (Valle de Mexicali)

646
Agua Residual
8-Ene-2013

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

del

No. de Muestra

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

o

_CESPM__
Ll édgua es vila. cuidala 01
IE-LAR 02303
Fecha 01-Feb-13

5160

Apariencia: Color gris claro y olor a sulfhidrico y urea.

8-Ene-2013
8-Ene-2013

al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo:

28-Ene-2013

AS-CDP-AR-001

No.de uestie| g | TR ARl | Oresss v acates | Colformes Fecses | o
5160 7.12 23.60 66.57 4.30E+06 9.0
Muestras Simples - - - - . -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI1-2011 7.12 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 23.6 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.30E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 128.66 200 mg/l 122
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 460 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 66.57 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFi-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente -~ Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 1.40 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 174 250 mg/l 20
Arsénico {otal NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.010 -- mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/! 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/! 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1:2001 <0.05 - mg/! 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/} 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 - mg/l 0.1
R e b o s s CONAGUA oo

de laboratorios de ensayo y de calibracion,

al 16 de Mayo de 2013

lotas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefo de Planta
.CM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado,
)BO;s: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

_ste informe de Ensayo solo afecia a la muestra sometida a prueba.

lujo total;

m’idia

ND: No Detectado,

mg/i Mitigramos por litro,
S8T:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

[ —

miA Milititros por litro,

Calle Movena 1901
Cnl Elimne M allee AMaviec=al
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEX|CAL|
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

ifR ety it
REGISTRO SPA-LAMB-02/03 G CESPM
No. Informe IE-LAR 02304
Cliente Efluente General PTAR Estacion Coahuila (KM 57) Fecha 01-Feb-13
Direccion: Kilometro 57 (Valle de Mexicali)
No. Sitio 651 No. de Muestra 5168
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a algas.

Fecha de Muestreo: 07 y 08 de Enero del 2013

Plan de Muestreo:

AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcién de Muesira: 8-Ene-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  8-Ene-2013 al 28-Ene-2013
INFORME DE ENSAYO
No.de Muestral  pH Tezgjara(tfs )de' Grasa(fn‘gf\l)ce”es COL’S&";?,T’OZ;CS[ES Flujo (LPS)
5161 7.75 8.8 <9 ‘ <3 1.1
. 5162 8.03 7.1 <9 <3 111
Muestras Simples 5163 309 81 = 5 T
5164 8.00 9.1 <9 - <3 1.1 .
5165 7.95 8.1 <9 <3 11.1
5166 7.88 9.2 <9 <3 111
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7.93 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 9.7 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3.0 2000 NMP/100 mi 3.0
DBO, NMX-AA-028-SCFI1-2001 1.33 150 mg/! 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 100 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI1-2001 5.07 30 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 <9 25 myg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI1-2010 38.08 60 mg/l. 0.031
Sdlidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 38 125 mg/l 20
Arsenico {otal NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.01 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 <0.003 2 ma/l 0.003
Cabre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/t 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 1 mg/l . 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/t 0.005
Niquel {otal NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/t 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 0.4 mg/! 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/t 0.1
Pldmero e acrediacion No. AG-062-006/1. Vigencia de acteditacion a parf de 2011-04-27. Aprobacién CNA-CGA-734
ﬁg.}gi.;?;gz;;udgu;‘a;y:gn;z:igzglaNgqg]-Ec-17025-|muc.2oos /1SOAEC 17025:2005 Requisitos generales para 1a competencia CO NAG UA Vigencia 13 de Mayo de 2011
al 13 de Mayo de 2013

Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditade ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996
-CM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mil/l Mililitros por litro,
)BOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  $ST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

-sle informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

“ara los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.

’ara las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
lujo total: 960 mdia

} f)

J/«lﬁ s ":"‘/‘g’ St

Abfaham V. C;z’stro Rubio Benjar o-\dta
Coordinador fle Aseguramiento de Calidad Jefe de Departameniddd Corflrol de Procesos
Calle Novena 1901 Cédula Profesional: 12918-01/02 Cédula Profesighal \15424-01/05

Col Fliae Callee Mevieali RO 91278 Y

www.cespm.gob.mx




PUBLICOS DE MEXICAL

Cliente

Direccion:

No. Sitio

Matriz :

Fecha de Muestreo:

REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

Afluente General PTAR San Felipe

San Felipe B.C.
520

Agua Residual
22-Ene-2013

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

del

No. de Muestra

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

5238

Apariencia: Color gris y olor a sulfhidrico-urea

22-Ene-2013
22-Ene-2013

al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muesireo:

2-Feb-2013

Fhagumees vide cnsdaby 1

IE-LAR 02312
Fecha

06-Feb-13

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra pH Teigpj;a(lgéa)de! C‘asa(;yg/,?)cenes COL‘SJ;?O;?S'ES ~ Fiujo (LPS)
5238 7.02 27.3 22.97 2.40E+06 - 40.89.
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMp ! Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI1-2011 7.02 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI1-2000 27.3 17,5-38 °C .
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.40E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCF1-2001 148.66 200 magl/l 192
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 240 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI1-2001 NA 5 mg/l 0.008
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 22.97 40 mag/t 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI1-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Presente -- Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 1.0 -- mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 48 250 mgfi 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.01 - mg/! 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/ 0.003
Cobre lotal NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Viercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 -- mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mg/l 05
lomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 -- mg/l 0.1
Zinc {otal NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Aptobacion CNA-CGA-TI4
L:;".:l.‘;,l?dé;E‘i‘S(Iijfijf;il:"’\!‘f,';fl";,j“,ﬁ;‘,’:?:f}3?3&’fécYi%8’32’.?&;38?52‘;%2“,“;25‘.éé“:'785’5.255';’%5,’\;% gonarates pava a competsncia CONAGUA  vigencis 16 e trayo e 2011
de laboratotios de ensayo y de calibracion
al 16 de fayo de 2013

lotas: Ef pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado anle ema. ' LMP: Bases de Disefo de Planta

CM: Se reporta el Limite de cuantificacion del mélodo, NA- Na Analizado,
)BOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,

ste informe de Ensayo solo afecla a la muesira sometida a prueba,

lujo totatl:

3533 L

m*dia

ND: No Delectado,

mgh Miligramos por litrg,
SS8T:Solidos Suspendidos Tolales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

7

mi/l Mililitros por litro,

e

Calle Novena 1901

Cédula Prof

Coordingfior de Aseguramfento de Calidad
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c
PUBLICOS DE MEXICALY

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

Cliente Efluente General PTAR San Felipe
Direccian: San Felipe B.C.

No. Sitio 525

Matriz Agua Resiaual

Fecha de Muestreo:

No. Informe

No. de Muestra

Ta.

_CESPM ___
Klagua es vida cuidoha v
IE-LAR 02313
Fecha 06-Feb-13

5246

Apariencia: Color verde claro amariliento y olor a alga.

21y 22 de Enero de 2013

Plan de Muestreo:

AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra; 22-Ene-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  22-Ene-2013 . al 5-Febh-2013
INFORME DE ENSAYO
No. de muesira pH Te':;;ra(t:?)del Grasa(;);;‘l\)cenes COI(';(JDI\F/?;??O%?!E)”ES Flujo ( LPS)
5239 7.98 12.1 <9 <3 ' 40.9
. 5240 8.09 11.1 <9 4300 40.9
Muestras Simples 5241 7.97 11.3 <9 4300 40.9
5242 7.98 11.5 <9 24000 40.9
5243 7.92 11.7 <9 24000 40.9
5244 7.95 12.4 <g <3 40.9
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 7 81 5a10 U pH =
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 12.5 40 °C —
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 676 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI1-2001 16.23 150 mg/l 1.02
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 110 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI1-2001 4.16 30 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI1-2000 <9 25 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 <1 1 Huevos/L
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 48.15 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 24 125 mg/l 20
Arsenico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mag/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 0.004 2 mag/t 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.050 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001- <0.005 0.01 mg/] 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/| 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 0.4 -mg/l 0.1
Zinc total’ NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
o e T St Fo o e s wistscioss]  CONAGUA ot

de laboratatios de ensayo y de eolibtacion

al 16 de Mayo de 2012

Jolas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: oromedio diario referido en titulo de concesion No 01BCA1 10083/04HMOLC09

.CM: Se reporta el Limite de cuantificacian del mélodo, NA: No Analizado, ND: No Deleclad

)BOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,

sle informe de Ensayo solo afecta a la muestra somelida a prueba.
ara los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geometrica

"ara las grasas y aceiles es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practic

0, mg/l Miligramos por litro,
SS8T:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

ados a cada una de las muestras simples

mi/l Mililitros por litro,

fujo total: 3533 m*ldia
loro Residual f 081 g/l %
I~ =T —
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