Oom
PUBLICOS DE MEXICALI

Cliente

Direccion:

No. Sitio

‘Matriz :

Fecha de Muestreo:

Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo:

N ESTATAL DE SERVICIOS

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

REGISTRO SPA-LAMB-02/03 - CESPM
: No. Informe IE-LAR 02440
Afluente General PTAR Mexicali | Fecha 02-Jul-13
Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.
501 No. de Muestra 5926
Agua Residual Apariencia: Color gris oscuro y olor a sulfhidrico-urea.
4-Jun-2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
4-Jun-2013
del  4-Jun-2013 al 13-Jun-2013

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Tezss;a(tfade] Grasa(fn’;ﬁ)ce”es CO'(';“’“’A”;?OZ?;”“ Flujo ( LPS)
; 5926 7.36 31.2° 34.8 9.30E+06 723.0
Muestras Simples - - : - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI1-2011 7.36 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 31.2 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.3.E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCF1-2001 182.66 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 540 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 NA 5 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 34.80 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente -- Ausente —
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 1.4 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 117 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mgl/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
2 cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 - mg/l 0.005.
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 -~ mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 0.181 . - mg/l 0.1
A # Namero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acredilacion a partir de 2011-04-27. A Aprabacitn CNA-CGA-734
@m@ ggrle;ét?ac:g::sxﬁgz:ﬁg%oylzgzgﬂgrgévizfc-170254MNC‘2005 /1ISONEC 17025:2005 Requisitos generales para la campetencia {ff(;é«;i: QONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
Sdad mepienne — oo Moy de 203

Flujo total:

Notas: E! parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado,
DBOs: Demanda Bioqguimica de Oxigeno al quinto dia,

ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.

62466 m/dia
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALE

—CESPM
Bl agna es vida . ciduia

IE-LAR 02452

Cliente Efluente General PTAR Mexicali | Fecha 08-Jul-13
Direccion: Col. Zaragoza, Mexicali, B.C.

No. Sitio 502 No. de Muestra 6093

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde lechoso y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 27 y 28 de Junio del 2013
Fecha de Recepcion de Muestra: 28-Jun-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  28-Jun-2013 al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo. AS-CDP-AR-001

8-Jul-2013

No. de Muestra pH Te:gj;a(tt:s)del Grasa(iqyg;ll\)celtes co';ﬁ%‘iioze;;]es Flujo ( LPS)
6086 8.01 32.5 <9 43 331.2
‘ Simpl 6087 8.07 32.1 <9 43 331.2
Muestras Simples 6088 8.13 31.8 <9 9 331.2
6089 8.05 321 <9 4300 331.2
6090 8.05 32.4 <9 2400 331.2
6091 8.02 32.9 <9 2400 331.2
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado Lmp Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 8.10 5a10 U pH --
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 33.6 40 °C .
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.73E+02 2000 NMP/100 mi 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI1-2001 34.50 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 190 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 6.65 30 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 <9.0 25 mg/} 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 32.10 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.3 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 74 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/! 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
-1Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
5 N Aprobacién CNA-CGA-734
N e T B e s oo Zs CONAGUA v s w2
e de laboralorios de ensayo y de calibracion PettufuPrivivibesegsii 115 de Mayo de 2013
de acreditaridn, o.c.
Notas: ' LMP: Limite Maximo Permisible, promedio diario referido en titulo de concesion No. 1BCA109426/07HMGRO5
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion det método NA: No Analizado, ND: No Detectado,  mg/i Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, ~ SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
El pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 28612 m’idia ﬂ
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICAL
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

PUBLESS SR REGISTRO SPA-LAMB-02/03 ~—CESPM
No. Informe IE-LAR 02439
Cliente Afluente General PTAR Arenitas Fecha 02-Jul-13
Direccion: Carr. San Felipe km. 25, Mexicali, B.C.
No. Sitio 609 No. de Muestra 5937
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris obscuro y olor a urea-suifhidrico.
Fecha de Muestreo: 5-Jun-2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcién de Muestra: 5-Jun-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  5-Jun-2013 al 13-Jun-2013
' INFORME DE ENSAYO
No: de Muestra pH Te;"n;j;a(tgg)del Grasa(;);//\l)ceates CO‘;:\?&;??O‘;E”:SIGS Flujo ( LPS)
_ 5937 6.99 30.9 31.07 1.50E+07 853.6
Muestras Simples - - . -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado (= Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 6.99 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 30.9 17,5- 38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 1.50E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOg NMX-AA-028-SCFI-2001 274.00 200 mg/| 122
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 660 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/! 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 31.07 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-008-SCF1-2010 Presente - Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI1-2010 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 3.5 -- mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 390.00 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 -- mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/l 0.003
Cabre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.050 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 -~ mgl/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 -- mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 0.238 - mg/l 01
" ;@ - Nimero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. Aprabacion CNA-CGA-734
@m@ Qiﬂi[é'é?ﬁiﬁr"‘&“ﬁglﬁfoy'Ze"‘i'q"ﬁ&'fc“ﬁEC 17025-IMNC-2006 / ISO/EC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia rC()iﬂ,ﬂ‘\GU,A Vigencia 16 de Mayo de 2011
fuided mesieana 7116 e o de 2013
Notas: El pardmetro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  miA Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: 73753 mYdia /()“j
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

PUBLICOS DE MEXICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 *”C %BM“
No. Informe [E-LAR 02451
Cliente Efluente General de Laguna Artificial PTAR Arenitas Fecha 08-Jul-13
Direccion: Carr. San Felipe Km. 25, Mexicali, B.C.
No. Sitio 655 No. de Muestra 6083
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a alga.

Fecha de Muestreo:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

26y 27 de Junio deil 2013
Fecha de Recepcion de Muestra:

del

27-Jun-2013
27-Jun-2013

INFORME DE ENSAYO

al

8-Jul-2013

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

No. de'Muestra pH Tex:jara(u:rca)del Grasa(ij};/l\bceltes COI(I:\?[\F/’”;??O;?S'GS Flujo ( LPS)
6076 8.30 29.2 <8.0 <3 797.0
Muestras Simples 6077 8.49 28.8 <9.0 23 797.0
: 6078 8.51 28.6 <9.0 4 797.0
6079 8.44 28.6 <9.0 15 797.0
6080 8.39 28.5 <9.0 43 797.0
6081 8.36 28.7 . <9.0 15 - 797.0
MUESTRA COMPUESTA
- Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI1-2011 8.44 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 29.50 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 1.81E+01 2000 NMP/100 m! 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCF1-2001 25.40 150 mg/! 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 130 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 519 30 mall 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9.0 25 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI1-2010 24.3 60 mg/L. 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 56 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/! 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mgl/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 0.4 mg/i 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/} 0.1
e 4 - Aprabacion CNA-CGA-734
STV YL Aot ctorgnss b o e 201125 W 3008 1ML 17055 9003 st et v competnci CONAGUA  vigencia 16de tiayo oo 2011
S de laboralorios de ensaya y de calibracion iyl 160 g0 201
de acredilacidn, a.c.
Notas: El pardmetro de Cianuro no esta acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesién No.01BCA109675/07HMOCO7
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/t Miligramos por litro,  mi/i Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, ~ SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muesira compuesta la media geometrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 68861 m*/dia {}
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

idekaden 1!

Flaeta ey vida

No. Informe IE-LAR 02444
Cliente Afluente General PTAR Algodones Fecha 04-Jul-13
Direccién: Los Algodones, B.C.
No. Sitio 603 No. de Muestra 5993
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris verdoso y olor a sulfhidrico-urea.

Fecha de Muestreo:

12y 13 -jun-13

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

del

13-Jun-2013
13-Jun-2013

al

INFORME DE ENSAYO

Plan de Muestreo:

24-Jun-2013

AS-CDP-AR-001

No. de Muestra pH Tez;’ ;";a(tﬂs )de' Gr asa(fn ’;//I\;e'tes CO'(':\T,{A”;‘;TDEE;S'BS Flujo { LPS)
5993 7.55 28.7 1M 4.30E+06 15.3
Muestras Simples - - - - . .
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lvp* Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.55 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 28.7 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 4.3E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCF1-2001 169.00 200 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 220.00 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 11.00 40 mg/i 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente - Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 0.6 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 56 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mag/l 0.003
Caobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <(.05 -- mg/| 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 -~ mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 -~ mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 - mg/l 01
Zinc total . NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.1 -- mg/l . 0.1
@m@ Aaroiacion otargada o i v NV EC.1J038- L3008 | 100N 17055 9005 oniios generles pars s campetencin
de laboratorios de ensayo y de calibracion
AR ety
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: 1319 m/dia
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICAL]
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

LESE
it oy vida | i

IE-LAR 02448

No. Informe
Cliente Efluente General PTAR Algodones Fecha 05-Jul-13
Direccion: Los Algodones, B.C.
No. Sitio 607 No. de Muestra 6059
Matriz : ' Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 24 y 25 de Junio del 2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcidn de Muestra: 25-Jun-2013
Fecha de Realizacién de Ensayo: del  25-Jun-2013 al 5-Jul-2013
INFORME DE ENSAYO
- Temperatura del | Grasas y Aceites |  Coliformes Fecales . o
No. de Muestra | pH Agua (°C ) (ma/h (NMP/100ml) Flujo ( LPS)
» 6052 7.96 28.8 <9 ' 240 15.2
Muestras Simples 6053 8.30 29.1 <9 <3.0 15.2
P 6054 8.29 29.4 <9 <3.0 15.2
6055 7.96 29.1 <9 23 15.2
6056 7.84 28.5 <9 <3.0 15.2
6057 7.75 28.2 <9 4 . 15.2
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resuitado Lmp * Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 8.1 5a10 U pH --
Temperatura NMX-AA-007-SCFi-2000 29.1 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.17E+00 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 20.30 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 180 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF|-2001 537 30 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 30.61 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mi/| 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 86 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 |. <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 4 mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
s, i * Numero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a parlir de 2011-04-27.
@g E E< g Acrcdilacm(‘)q olorgada bajo fa norma NM?(-EC»17025-$MNC-2006 /ISONEC 17025:2005 Requisitas generales para la compelencia
de laboratorios de ensayo y de calibracidn
eotidad moxican
de acreditacion, a.c.
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible solo como referencia NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta ef Limite de cuantificacién del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOg: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geometrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderade en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo totat: 1316 m*/dia /)/\
Cloro Resisual 0.84 mg/l <
n k’mﬁ’%&nd\ \jd&atu LS,»,,QA\ (:& “
\l Abraham V. Castrd Rubio &J Benjamim.Carfillo Mgta
Coordinador de Aseguramiento de Calidad Jefe de Departamento di Con e Procesos
Calle Novena 1901 Cédula Profesional: 12918-01/02 Cédula Profesional] 15424-01/05 WWW.cespm.gob.mx

Col. Elias Cailes, Mexicali, B.C. 21378
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

No. Informe

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

_CESPM.
i ot os vida . cuidabe V7

: i
IE-LAR 02438

Cliente Afluente General PTAR Ciudad Morelos Fecha 02-Jul-13
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.

No. Sitio 511 No. de Muestra 5948

Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris y olor a sulfhidrico-urea

Fecha de Muestreo: 6-Jun-2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacidon de Ensayo:

del

6-Jun-2013
6-Jun-2013

al

'INFORME DE ENSAYO

17-Jun-2013

No.de Mussisal pH | 7 meIeLin 08| Grasae y Aceies - Colformes Fecals Flujo ( LPS)
5948 7.57 29.2 27.60 2.40E+07 39.5
Muestras Simples - - - - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resuiltado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 757 75 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 29.2 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 2.40E+07 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCF1-2001 115.00 200 mg/| 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 260.0 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI1-2001 NA 5 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCF1-2000 27.60 40 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI1-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Presente - Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.80 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 146.0 250 mg/| 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 - mgl/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.5 - mg/! 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1. - mgl/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 .<0.1 - - mg/l 0.1
@m@ radvacion oorgada blo s e NI -1 J0Ba N G-a008 | OO oS Bt generaies s 1 competencia
de laboratorios de ensayo y de calibracién.
Bt dered it e
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion de! método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro, — mift Mililitros por litro,
DBOS: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, ~ SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Se tomo una muestra simple para Coliformes, Grasas y Aceites.
Flujo total: 3409 midia /7
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Abraham V. Castrb Rubio | )]
Coordinador de Aseguramiento de Calidad
Calle Novena 1901 Cédula Profesional: 12918-01/02
Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376
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Benj‘a\mi &?/o Mata
Jefe de Departament ntrol de Procesos
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS —
REGISTRO SPA-LAMB-02/03 —CESPM.__

Fla os vida | cirideion 2

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

No. Informe IE-LAR 02437
Cliente Efluente General PTAR Morelos Fecha 02-Jul-13
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.
No. Sitio 516 No. de Muestra 5956
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a algas.

Fecha de Muestreo: 05y 06 de Junio del 2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 6-Jun-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  6-Jun-2013 al 28-Jun-2013
‘ - INFORME DE ENSAYO
No. de Muestra pH Tez;j;a(tf:)de' Gr asa(;ygfbce'tes Co'('lf\‘l"\r/l”;‘jfozfncl?'es Flujo ( LPS)
5949 7.75 30.6 <9 <3.0 16.0
Muestras Sm"ples 5950 8.14 30.1 <9 240 16.0
. 5951 8.14 30.4 <9 240 16.0
5952 7.89 30.6 <9 <3.0 16.0
- 5953 7.69 30.3 <9 <3.0 16.0
5954 7.61 30.7 <9 <3.0 16.0
Parametro Método Resultado Lmp ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 786 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 34.2 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 1.29E+01 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFi-2001 65.00 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCF1-2001 155 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 5.04 30 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/} 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 40.69 60 mg/L. 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 ml/l 01
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 56 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.01 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/! 0.005
Niguel {otal NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
@m@' " raiaion storgaca bl e A0 09 Mo BO08 | OB 705 s o eneralos para 1 competenci
de laboratorios de ensayo y de calibracion.
e i e
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesion No.01 BCA109470/07HMOC08
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 1385 m°/dia
Cloro Residual 1.16 mgl Va)
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Abraham V. Castro Rul)io / Benjamin WMata
Coordinador de Aseguramiento de Calidad O Jefe de Departamento {Control de Procesos
Calle Novena 1901 Cédula Profesional: 12918-01/02 Cédula Profesional: 15124-01/05
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Col Elias Calles Mexicali BC 21378 =
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESQOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

Flagna oy vade cuidalu ©7

No. Informe IE-LAR 02450
Cliente Efluente General PTAR Morelos Fecha 05-Jul-13
Direccion: Poblado Cd. Morelos, Mexicali B. C.
No. Sitio 516 No. de Muestra 6069
Matriz  Agua Residual Apariencia: Color verde claro y olor a algas.

Fecha de Muestreo:
Fecha de Recepcion de Muestra:
Fecha de Realizacion de Ensayo:

25y 26 de Junio del 2013
26-Jun-2013
26-Jun-2013 al

Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

del 5-Jun-2013

INFORME DE ENSAYO

No. de Muestra pH Tezgza(“js)de' Grasa(fn g\l)ce‘tes CO‘(’:\‘I’“’A”:;?O%‘;CS'ES Flujo ( LPS)
6062 7.69 31 <9 24000 201
Muestras Simples ' 6063 7.87 31.2 <9 23 20.1
6064 8.22 31.1 <9 240 20.1
6065 8.01 31.4 <9 <3.0 . 201
6066 7.78 31.1 <9 <3.0 20.1
6067 7.68 30.7 <9 <3.0 20.1
Parametro Método Resultado Lvp Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 795 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 31.5 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 1.88E+01 2000 NMP/100 mi 3.0
DBO;g NMX-AA-028-SCF1-2001 31.13 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 130 No Regulado mg/! 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 6.56 30 ma/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <q 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 40.32 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mi/} 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 30 125 mg/l 20
Arsénico {otal NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.01 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/t 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Caobre total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 1 mgl/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.1 0.4 mgl/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
- Nimero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acredilacion a partir de 2011-04-27
Acreditacion otorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 1ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la compelencia
de laboralorios de ensayo y de calibracion
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesion No.01 BCA109470/07HMOCO08
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mag/l Miligramos por litro,  mift Mililitros por litro,
DBO;: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Solidos Suspendidos Totales DQQ: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcidn del caudal, resultante de los andlisis practicados a cada una deglas muestras simples
Flujo total: 1736 mdia D
Cloro Residual 0.32 mg/l [N
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} Abraham V. Cadtro Rubio \)
Coordinador de Aseguramiento de Calidad
Calle Novena 1901 Cédula Profesional: 12918-01/02
Col. Elias Calles, Mexicali, B.C. 21376

Benjarin Catrillo Mata
Jefe de Departamento rol de Procesos
Cédula Profesionl: 75724-01/05 www.cespm.gob.mx
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEFPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI

Flana os vida | ciddabn

No. Informe IE-LAR 02443
Cliente Afluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria Fecha 04-Jui-13
Direccion: Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.
No. Sitio 638 No. de Muestra 5982
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris obscuro y olor a sulfhidrico-urea.

Fecha de Muestreo: 11y 12 de Junio de 2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

: 12-Jun-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  12-Jun-2013 al 24-Jun-2013
INFORME DE ENSAYO
No. de Muestra pH Tez;’:;a(“js)de' Grasa(‘:’ﬂ éﬁ)ce”es Co'(';ol\’/l”;f%z;c;"es Flujo ( LPS)
5982 7.61 30.60 15.12 ' 9.30E+06 33.4
Muestras Simples - - - - - .
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resuitado Lmp '’ Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.64 7.5 UpH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 30.60 17,5-38 °C —
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.30E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCF1-2001 244.00 200 mgl/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 640 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 15.12 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI1-2010 Presente - Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI1-2010 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF|-2000 3.30 - mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 475 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-018 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 -~ mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 - mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 - mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 -- mg/l 0.1
%’L%@% # Numero de acreditacian Mo, AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. Aprobacidn CNA-CGA-734
@m Qgr'zzéi(«)?acligzgczgae«;i;ayaéo;zgigngr::ggﬁec-17025-|MNCA2005 1ISONEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia -~ CONAGUA Vigencis 16 de Mayo de 2011
galidad mexicana B 710 e tinyo de 2013
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Bases de Disefo de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado,  mg/l Miligramos por litro, — mi/i Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST.:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
ji : *ldia
Flujo total: 2890 mid /}
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Jefe de Departamento dg Contfol de Procesos

Cedula Profesignal: 15124-01/05
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALL

No. Informe IE-LAR 02447
Cliente Efluente General PTAR Ciudad Gpe. Victoria Fecha 05-Jul-13
Direccion: Poblado Ciudad Gpe Victoria, Mexicali B. C.
No. Sitio 645 No. de Muestra 5990
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde amarillento y olor a alga.

Fecha de Muestreo: 11y 12 de Junio del 2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001

Fecha de Recepcion de Muestra: 12-Jun-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  12-Jun-2013 al 5-Jul-2013
' INFORME DE ENSAYO
No. de Muestra pH Tezgjara(tggi)dd Grasa(;ygﬁ\)celtes colzt:j);ﬂmpeliof;en:]a;les Flujo ( LPS)
’ 5983 8.15 30.5 <9 <3 321
Muestras Simples 5984 8.43 30.5 <9 <3 32.1
: 5985 8.52 30.5 <9 <3 321
5986 8.34 30.5 <9 <3 321
5987 - - 8.20 30.3 <9 <3 32.1
5988 8.03 30.1 <9 <3 32.1
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP ' Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 8.27 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 30.6 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3.0 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCF1-2001 25.70 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI1-2001 140 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI1-2001 6.53 30 mg/! 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCF1-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 46.29 60 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 ml/| 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 68 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mgl/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.1 0.4 mg/| 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
" g © Namero de acreditacion No. AG-D62-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27 # Apiobacién CNA-CGA-734
@m@: jgrlzcé:;?;:2:1'I;);l)dlgae(:lasgl;zuylzgz!::ggcf\iﬂri{‘EO17025-|MNC-2006 11SO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia é gONAGUA Vigencia 16 de Mayo de 2011
S e - 7 1o oo de 2013
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. * LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion det método, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOS: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, ~ SST:Solidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a ta muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geomeétrica.
Para las grasas y aceiles es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 2774 mIdia
Cloro Residual: 0.27 mg/t
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
REGISTRO SPA-LAMB-02/03

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICAL)

i o oy vid | cuddeda

No. Informe IE-LAR 02442

Cliente Afluente General PTAR Estacion Coahuila { KM.57 ) Fecha 04-Jul-13
Direccion: Kilémetro 57 (Valle de Mexicali)
No. Sitio 646 No. de Muestra 5970
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color café obscuro y olor a sulfhidrico y urea.
Fecha de Muestreo: 11-Jul-2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 11-Jul-2013

del  11-Jul-2013

Fecha de Realizacion de Ensayo:

al 20-Jul-2013
INFORME DE ENSAYO '

No. de Muestra pH Te;‘gjj(*ﬁ? )de' Grasa(fnéf\l)ce'tes CO’('fNOI{A";‘ij‘;enfS'ES Flujo ( LPS)
‘ 5970 7.26 30.80 12.90 9.30E+06 8.3
Muestras Simples . - - . . '
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado Lvp* Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI1-2011 7.26 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 30.8 17.5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.30E+06 8.90E+07 NMP/100 mi 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCF1-2001 155.66 200 mg/l 1.22
DQo NMX-AA-030-SCFI-2001 240 No Regulado mg/t 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 12.90 40 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA - Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente - Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFi-2010 NA 20 mg/L 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 0.80 -- mifl 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 74 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.010 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 - mg/! 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA -- mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/! 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.05 -- mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 - mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.5 -- mg/! 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 -- mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 - mg/l 01
AN y . . ) Aprobacion CNA-CGA-T3d
em@ : 2!:25;2?@: g;gij{;“:ji‘!ogarj\l; |§r§>%§5 33&“&8’;%’5@'753écéﬁﬁga/c;g%ﬂ53”1"73352%3503@2;“[s,ms generales para fa competencia CON AG U A Vigencia 16 de Mayo de 2011
sutids ad moxicans e paioes S iy g catacn {‘“ al 16 de Mayo de 2013
Notas: El parametro de Cianuro no se encuenira acreditado ante ema. * LMP: Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado,  mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia,  SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: 717 mYdia
ﬁ
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

,,,,,,, SPM__

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03 _ o o
No. Informe IE-LAR 024116
Cliente Efluente General PTAR Estacion Coahuila (KM 57) Fecha 05-Jul-13
Direccion: Kilometro 57 (Valle de Mexicali)
No. Sitio 651 No. de Muestra 5978
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a algas.

Fecha de Muestreo: 10 y 11 deJunio del 2013 AS-CDP-AR-001

11-Jun-2013

Plan de Muestreo:

Fecha de Recepcion de Muestra:

Fecha de Realizacion de Ensayo:

del

11-Jun-2013
INFORME DE ENSAYO

al

5-Jul-2013

No. de Muestra pH Te:ﬂgj;a(tggx)del Grasa(;yé/A')cenes CO?;T[(An;?fOZ?SIES Flujo ( LPS)
5971 7.88 28.6 <9 <3.0 9.2°
Muestras Simples 5972 8.06 28.4 <9 <3.0 9.2
. 5973 8.13 28.6 <9 <3.0 9.2
5974 8.10 28.5 <9 <3.0 9.2
5975 7.97 28.5 <9 <3.0 9.2
5976 7.76 28.3 <9 <3.0 9.2
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFi-2011 7.98 5a10 U pH -~
Temperatura NMX-AA-007-SCF1-2000 29.7 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3.0 2000 NMP/100 ml 3.0
DBOs NMX-AA-028-SCFI-2001 5.40 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 155 No Regulado mg/l 50
Fésforo total NMX-AA-029-SCF1-2001 5.11 30 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/| 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCF1-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrégeno total NMX-AA-026-SCFI1-2010 22.02 60 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000 <0.1 2 mi/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCFi-2000 100 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.01 0.2 mg/! 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/i 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFi-2001 <0.05 1 mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.005 0.01 mg/l 0.005
Niquel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/l 0.5
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 0.4 mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l 0.1
2 % Mimero de acredilacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27. 4 Aprobatitn CNA-CGA-734
@m@ Actedicion largaa :’féuy'?,gi;rﬂ;?c"féfc -17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia - CONAG!UA Vigencia 13 de Mayo de 2011
cnhd ad me xicana al 13 de Mayo de 2013
de acreditonién, a.c.
Notas: El parametro de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: Limite Maximo Permisible NOM-001-SEMARNAT-1996
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del método, NA: No Analizado, ND: No Detectado,  mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioquimica de Oxigeno al quinto dia, SST:Sdlidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporia en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceiles es el promedio ponderado en funcion del caudal, resultante de los analisis practicados a cada una de las muestras simples
Flujo total: 792 m/dia
Cloro Residual: >2.20 mg/l J W
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

PUBUOS D ECAS REGISTRO SPA-LAMB-02/03 o CESEM
No. Informe IE-LAR 02445
Cliente Afluente General PTAR San Felipe Fecha 04-Jui-13
Direccion: San Felipe B.C.
No. Sitio 520 No. de Muestra 6016
Matriz : Agua Residual Apariencia: Color gris verdoso y olor a sulfhidrico-urea.
Fecha de Muestreo: 18-Jun-2013 Plan de Muestreo: AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 18-Jun-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  18-Jun-2013 al 26-Jun-2013
' INFORME DE ENSAYO
No. de Muestra pH Te;ﬁgpjara(tgs)del Grasa(;éﬁ\)celtes Col(xg)“r/‘n;?fozi::sles Flujo ( LPS)
6016 7.19 34.8 12.83 9.30E+06 35.05
Muestras Simples - : - . - - -
MUESTRA SIMPLE
Parametro Método Resultado LMP Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCFI-2011 7.19 7.5 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 34.8 17,5-38 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 9.30E+06 8.90E+07 NMP/100 ml 3.0
DBO; NMX-AA-028-SCFI-2001 88.08 200 mg/l 1.22
DQO USEPA1 HACH 8000 260 No Regulado mg/l 50
Fosforo fotal NMX-AA-029-SCFI-2001 NA 5 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 12.83 40 mg/l 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 NA . Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Presente -- Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCF1-2010 NA 20 mg/L 0.031
Sélidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI1-2000 1.4 - ml/l 0.1
SST NMX-AA-034-SCF1-2000 68 250 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 0.011 - mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 -~ mg/l 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA - mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 - mg/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.005 -= mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 -- mg/} 05
Plomo total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 -- mg/l 0.1
Zinc total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.1 -~ mg/l 0.1
5=
@m@ Acrediacion torgais balo i norma NN.EC.1 0003008 | 1S 17055 3005 Reapistos gencralcs para s compotencia
de laboratorios de ensayo y de calibracion
R R
Notas: El parametro de Cianuro v DQO no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP; Bases de Disefio de Planta
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del metodo, NA: No Analizado, ND: No Detectado,  mg/l Miligramos por litro,  mi/l Mililitros por litro,
DBOs: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, ~ SST:Sélidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Flujo total: 3028 mdia
(94
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
. SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO
el en e DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

CESPM

FUBHEOS DE MEXICAL REGISTRO SPA-LAMB-02/03
No. Informe IE-LAR 02448
Cliente Efluente General PTAR San Felipe Fecha 05-Jul-13
Direccion: San Felipe B.C.
No. Sitio 525 No. de Muestra 6024
Matriz Agua Residual Apariencia: Color verde limén y olor a alga.
Fecha de Muestreo: 17 y 18 de Junio del 2013 Plan de Muestreo. AS-CDP-AR-001
Fecha de Recepcion de Muestra: 18-Jun-2013
Fecha de Realizacion de Ensayo: del  18-Jun-2013 al 5-Jul-2013

INFORME DE ENSAYO

No. de muestra oH Tergj;a(tﬂs)de' Grasa(fn yg/’i)ce'tes CO'('{\‘J’,\FA”;?OZ:S[ES Flujo ( LPS)
6017 8.34 30.7 <9 <3.0 35.0
Muestras Simpies 6018 8.27 30.6 <9 <3.0 35.0
6019 8.57 30.5 <9 <3.0 35.0
6020 8.59 30.5 <9 <3.0 . 35.0
6021 8.52 30.3 : <9 - <3.0 35.0
6022 8.38 30.5 <9 <3.0 35.0
MUESTRA COMPUESTA
Parametro Método Resultado LMP ° Unidades LCM
pH NMX-AA-008-SCF1-2011 8.41 5a10 U pH -
Temperatura NMX-AA-007-SCFI1-2000 31.4 40 °C -
Coliformes fecales NMX-AA-42-1987 <3.0 2000 NMP/100 ml 3.0
DBO. NMX-AA-028-SCFI-2001 12.83 150 mg/l 1.22
DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 95 No Regulado mg/l 50
Fosforo total NMX-AA-029-SCFI1-2001 3.26 30 mg/l 0.3
Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 <9 25 mg/! 9
Huevos de Helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 <1 1 Huevos/L 1
Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2010 Ausente Ausente Ausente -
Nitrogeno total NMX-AA-026-SCFI-2010 22.39 60 mg/L. 0.031
Solidos Sedimentables NMX-AA-004-SCF1-2000 <0.1 2 mi/| 0.1
SST NMX-AA-034-SCFI-2000 38 125 mg/l 20
Arsénico total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.010 0.2 mg/l 0.01
Cadmio total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.05 0.2 mg/! 0.05
Cianuro total AS-CDP-AR-016 NA 2 mg/l 0.003
Cobre total NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.05 6 mg/l 0.05
Cromo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.050 1 mgl/l 0.05
Mercurio total NMX-AA-051-SCFI-2001 .<0.005 0.01 mg/l 0.005
Niguel total NMX-AA-051-SCF1-2001 <0.5 4 mg/l 05
Plomo total NMX-AA-051-SCFI1-2001 <0.1 0.4 mg/! 0.1
Zinc total : NMX-AA-051-SCFI-2001 <0.1 20 mg/l - 0.1
# Namero de acreditacion No. AG-062-006/11. Vigencia de acreditacion a partir de 2011-04-27.
@zﬂ@: Ssrli(élll)?g‘i;)lr:g;odlgaet:‘z;?;éoylz(\]Socrar:;grglgfﬁ‘EC-17025-!MNC»20(}B 11SONEC 170252005 Requisitos generales para la competencia
enlidad muxicana
el eerehilecidn, ron,
Notas: El parametra de Cianuro no se encuentra acreditado ante ema. ' LMP: promedio diario referido en titulo de concesion No.01BCA110083/04HMOCO9
LCM: Se reporta el Limite de cuantificacion del metodo, NA: No Analizado, ND: No Detectado, mg/l Miligramos por litro,  ml/l Mililitros por litro,
DBO:: Demanda Bioguimica de Oxigeno al quinto dia, ~ SST:S¢lidos Suspendidos Totales DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
Este informe de Ensayo solo afecta a la muestra sometida a prueba.
Para los Coliformes fecales se reporta en la muestra compuesta la media geométrica.
Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en funcion del caudal, resullante de los analisis practicados a cada una de Jas muestras simples
Flujo total: 3028 m/dia j
Cloro Residual [ i 4 112 ; .\mg/l. A
0. A Civento B Volaace U»;p = ' /
cooihDrzham Y. Cactro Rublo )  Jeto e pEETIETIT @M
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