
Sistema: PTAR LA PUERTA Año de Construcción: Sitio de descarga: Dren Alamo, Coordenadas,  Longitud ; Latitud 

Capacidad de diseño: Población beneficiada: Tipo de Tratamiento: Lagunas Aireadas Mezcla Parcial

Gasto promedio  anual 
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U-pH ºC ºC ºC U.T.N.
µhoms/c

m
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm NMP/100 ml Huevos/l

6 A 10 40 40 Ausente 0.20 0.20 2.00 6.00 1.00 0.010 4 0.40 20 150 25 2 ml/l 125 30 60 2000 5

No. MUESTRA

08 y 09-Ene-15 8826 EFLUENTE GENERAL 7.31 19 16 19 8 2130 Ausente 14.21 <0.005 <0.050 0.0056 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 3.05 65.52 <9.0 <0.1 <20 5.14 0.37 4.47 <3 <1

29 y 30-Ene-15 8929 EFLUENTE GENERAL 7.17 18 18 21 2 1638 Ausente 9.54 <0.005 <0.050 0.0012 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.030 8.13 <50 <9.0 <0.1 <20 6.24 <0.31 4.10 <3 <1

12 y 13-Feb-15 9028 EFLUENTE GENERAL 7.60 24 22 24 1 1620 Ausente 6.90 <0.005 <0.050 0.0366 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.043 4.05 <50 <9.0 <0.1 <20 5.93 0.37 3.35 <3 <1

09 y 10-Abr-15 9331 EFLUENTE GENERAL 7.24 26 24 26 3 1648 Ausente 8.93 <0.005 <0.050 0.0044 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.113 21.67 57.6 <9.0 <0.1 <20 6.05 NA 2.56 4.21E+00 <1

04 y 05-Jun-15 9610 EFLUENTE GENERAL 7.37 24 27 28 21 1915 Ausente 8.32 <0.010 <0.050 <0.010 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.071 17.30 81.6 <9.0 <0.1 168 2.89 NA 7.73 <3 <1

Maximo 7.60 30.00 30.00 31.00 60.00 2130.00 0.00 14.21 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 21.67 124.52 10.67 0.30 168.00 6.24 0.37 7.73 4.21E+00 0.00

Promedio 7.29 23.50 22.83 24.83 15.83 1822.33 #¡DIV/0! 9.84 #¡DIV/0! ###### 0.01 ###### ###### #¡DIV/0! ###### ###### 0.08 10.98 82.31 10.67 0.30 135.67 5.25 0.37 4.44 4.21E+00 #¡DIV/0!

Mínimo 7.06 18 16 19 1 1620 0 6.9 0 0 0.0012 0 0 0 0 0 0.03 3.05 57.6 10.67 0.3 103.33 2.89 0.37 2.556 4.21E+00 0

Efluente

COMISIÓN  ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN AGUA  Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RESUMEN DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE PTARS

 LMP NOM 001 SEMARNAT-1996

-Cl-Cl-Cl-Cl -Cl-Cl-Cl-Cl



Sistema: PTAR OAXACA Año de Construcción: Sitio de descarga: Dren Alamo, Coordenadas,  Longitud : ; Latitud:

Capacidad de diseño: Población beneficiada: Tipo de Tratamiento: Lagunas Aireadas Mezcla Parcial

Gasto promedio  anual 
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U-pH ºC ºC ºC U.T.N.
µhoms/c

m
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm NMP/100 ml Huevos/l

6 A 10 40 40 AUSENTE 0.20 0.20 2.00 6.00 1.00 0.010 4 0.40 20 150 25 2 ml/l 125 30 60 2000 5

No. MUESTRA

07 y 08-Ene-15 8816 EFLUENTE GENERAL 7.15 20 16 19 17 2120 Ausente 8.12 <0.005 <0.050 0.018 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 4.73 79.96 <9.0 <0.1 <20 4.51 1.12 7.46 3.15E+00 <1

11 y 12-Feb-15 9018 EFLUENTE GENERAL 6.96 21 19 23 86 1747 Ausente 8.72 <0.005 <0.050 0.0193 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.172 28.40 158.40 11.12 1.0 134 5.52 4.10 16.04 <3 <1

03 y 04-Mzo-15 9124 EFLUENTE GENERAL 7.39 17 14 20 78 1546 Ausente 6.70 <0.005 <0.050 0.0171 0.022 <0.050 <0.005 0.052 <0.050 0.127 4.10 165.48 <9.0 0.1 144 4.29 7.09 18.29 <3 <1

30 y 31-Mzo-15 9279 EFLUENTE GENERAL 7.30 25 23 26 32 1489 Ausente 6.69 <0.005 <0.050 0.0238 <0.020 <0.050 <0.005 <0.020 <0.050 0.144 17.25 57.60 <9.0 <0.1 26 4.69 9.33 15.67 4.12E+00 <1

08 y 09-Abr-15 9321 EFLUENTE GENERAL 7.32 22 18 24 70 1668 Ausente 7.30 <0.005 <0.050 0.0482 <0.020 <0.050 <0.005 <0.020 <0.050 0.161 <1.22 144.00 <9.0 0.3 156 5.33 NA 17.933 <3 <1

06 y 07-May-15 9483 EFLUENTE GENERAL 7.32 24 23 26 21 1665 Ausente 7.92 <0.005 <0.050 0.0108 <0.020 <0.050 <0.005 <0.020 <0.050 0.048 5.40 114.62 9.08 <0.1 64 3.73 NA 22.372 <3 <1

29 y 30-Jun-15 9707 EFLUENTE GENERAL 7.39 35 32 31 45 1614 Ausente 10.15 <0.010 <0.050 <0.020 <0.050 <0.005 0.063 <0.050 0.106 2.73 124.80 <9.0 <0.1 116 4.57 NA 7.314 <3 <1

08 y 09-Jun-15 9771 EFLUENTE GENERAL 7.39 28 30 31 91 1823 Ausente 11.16 <0.050 0.033 <0.050 <0.050 <0.050 0.183 14.20 189.09 9.08 5.0 164 NA <3 <1

Maximo 7.39 35.00 32.00 31.00 91.00 2120.00 0.00 11.16 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.06 0.00 0.18 28.40 189.09 11.12 5.00 164.00 5.52 9.33 22.37 4.12E+00 0.00

Promedio 7.28 24.00 21.88 25.00 55.00 1709.00 #¡DIV/0! 8.35 #¡DIV/0! ###### 0.02 0.03 ###### #¡DIV/0! 0.06 ###### 0.13 10.97 129.24 9.76 1.60 114.86 4.66 5.41 15.01 3.63E+00 #¡DIV/0!

Mínimo 6.96 17 14 19 17 1489 0 6.69 0 0 0.0108 0.022 0 0 0.052 0 0.048 2.73 57.6 9.08 0.1 26 3.73 1.12 7.314 3.15E+00 0

Efluente

COMISIÓN  ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN AGUA  Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RESUMEN DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE PTARS

 LMP NOM 001 SEMARNAT-1996

-Cl-Cl-Cl-Cl -Cl-Cl-Cl-Cl



Sistema: PTAR SAN FELIPE Año de rehabilitación: Sitio de descarga: Suelo para riego de árreas Verdes. Coordenadas, Longitud 114º 50' 40.83"; Latitud 30º 57' 50.19"

Capacidad de diseño: 120 lps Población beneficiada: Tipo de Tratamiento:  Lagunas Aireadas Mezcla Parcial

Gasto promedio  anual 2014: XXX LPS
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U-pH ºC ºC ºC U.T.N.
      

mhos/cm
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm NMP/100 ml NMP/100 ml

Huevos/l

6 A 10 40 40 Ausente 0.20 0.20 2.00 6.00 1.00 0.010 2 0.40 20 150 200 25 2 ml/L 125 30 60 2000 5

No. MUESTRA

20-Ene-15 8855 Afluente General 6.85 20 NA 26 30 4560 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67.66 245 NA 0.2 36 NA NA NA NA 9.30E+06 4.30E+06 NA

19 y 20-Ene-15 8863 Efluente General 7.85 20 15 18 21 3280 Ausente 10.15 0.012 <0.050 0.0567 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 1.40 134.4 <9.0 <0.1 64 NA 4.54 38.45 43.67 NA <3 <1

24-feb-15 9088 Afluente General 6.98 20 NA 28 50 4790 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 162.33 284 13.40 1.0 48 2788 NA 33.60 38.64 2.40E+07 4.30E+06 NA

23 y 24-Feb-15 9096 Efluente General 7.76 20 19 21 35 3140 Ausente 9.34 <0.005 <0.050 0.0128 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.027 9.47 137.11 <9.0 <0.1 68 1756 5.01 37.33 44.79 NA <3 <1

17-Mzo-15 9200 Afluente General 6.96 26 NA 29 42 4430 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 115.00 291 20.51 0.4 62 NA NA NA NA 9.30E+06 9.30E+06 NA

16 y 17-Mzo-15 9208 Efluente General 7.53 26 22 24 54 3180 Ausente 6.09 0.008 <0.050 0.0103 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.029 23.00 221.08 <9.0 0.1 42 NA 5.59 37.33 47.03 NA 6.23E+00 <1

23 y 24-Mzo-15 9241 Efluente General 7.43 24 22 24 54 3000 Ausente 3.04 0.008 <0.050 0.0089 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.02 28.46 192 <9.0 0.1 72 NA 5.79 36.58 47.40 NA 9.64E+00 <1

21-Abr-15 9394 Afluente General 6.99 26 NA 30 37 4420 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67.67 208 18.08 0.6 48 NA NA NA NA 1.50E+07 7.00E+06 NA

20 y 21-Abr-15 9402 Efluente General 7.67 26 24 24 64 3120 Ausente 2.03 <0.005 <0.050 0.0156 0.063 <0.050 <0.005 <0.050 0.057 <0.020 27.40 128.57 <9.0 <0.1 68 NA 6.96 NA 53.12 NA <3 <1

15-may-15 9517 Afluente General 7.02 24 NA 31 22 4380 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 84.66 220 <9.0 0.6 28 NA NA NA NA 7.00E+06 7.00E+06 NA

14 y 15-May-15 9525 Efluente General 7.50 24 24 24 52 3120 Ausente 5.89 <0.005 <0.050 0.0156 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 11.15 181.48 <9.0 <0.1 36 NA 4.57 NA 42.43 NA <3 <1

11 y 12-Jun-15 9648 Efluente General 8.02 33 28 28 43 2830 Ausente 6.09 <0.010 <0.050 0.011 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 18.80 187.2 <9.0 <0.1 88 NA 5.75 NA 38.65 NA <3 <1

22 y 23-Jun-15 9681 Efluente General 8.04 36 31 30 55 2800 Ausente 9.13 <0.010 <0.050 0.013 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.021 22.33 182.4 <9.0 <0.1 72 NA 5.27 NA 32.47 NA <3 <1

Maximo 7.02 26.00 0.00 31.00 50.00 4790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.33 291.00 20.51 1.00 62.00 2788.00 0.00 33.60 38.64 2.40E+07 9.30E+06 0.00

Promedio 6.96 23.20 ##### 28.80 36.20 4516.00 #¡DIV/0! ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### 99.46 249.60 17.33 0.56 44.40 2788.00 ###### 33.60 38.64 1.29E+07 6.38E+06 #¡DIV/0!

Mínimo 6.85 20.00 0.00 26.00 22.00 4380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.66 208.00 13.40 0.20 28.00 2788.00 0.00 33.60 38.64 7.00E+06 4.30E+06 0.00

Maximo 8.04 36.00 31.00 30.00 64.00 3280.00 0.00 10.15 0.01 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.03 28.46 221.08 0.00 0.10 88.00 1756.00 6.96 38.45 53.12 0.00E+00 9.64E+00 0.00

Promedio 7.73 26.13 23.13 24.13 47.25 3058.75 #¡DIV/0! 6.47 0.01 ###### 0.02 0.06 ###### #¡DIV/0! ###### 0.06 0.02 17.75 170.53 ###### 0.10 63.75 1756.00 5.44 37.42 43.69 #¡DIV/0! 7.93E+00 #¡DIV/0!

Mínimo 7.43 20.00 15.00 18.00 21.00 2800.00 0.00 2.03 0.01 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 1.40 128.57 0.00 0.10 36.00 1756.00 4.54 36.58 32.47 0.00E+00 6.23E+00 0.00

Afluente

Efluente

 LMP NOM 001 SEMARNAT-1996

COMISIÓN  ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN AGUA  Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RESUMEN DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE PTARS

-Cl-Cl-Cl-Cl -Cl-Cl-Cl-Cl

mm



Sistema: PTAR Ciudad Morelos Año de Construcción: Sitio de descarga: Dren Alamo, Coordenadas,  Longitud 114º 52' 3"; Latitud 32º 38' 00.4"

Capacidad de diseño:  40 lps Población beneficiada: Tipo de Tratamiento: Lagunas Aireadas Mezcla Parcial

Gasto promedio  anual 2014: XXXX LPS
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U-pH ºC ºC ºC U.T.N.
µhoms/c

m
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm NMP/100 ml NMP/100 ml Huevos/l

6 A 10 40 40 AUSENTE 0.20 0.20 2.00 6.00 1.00 0.010 4 0.40 20 150 25 2 ml/l 125 30 60 2000 5

No. MUESTRA

28-Ene-15 8901 AFLUENTE GENERAL 7.18 21 NA 22 98 2030 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 294.50 561 NA 0.7 192.5 NA NA NA 4.30E+07 4.30E+07 NA

27 y 28-Ene15 8909 EFLUENTE GENERAL 7.78 21 14 16 38 2020 Ausente 6.09 <0.005 <0.050 0.0324 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 4.05 134.4 <9.0 <0.1 32.0 6.93 50.40 57.86 NA <3 <1

06-feb-15 8973 AFLUENTE GENERAL 7.29 20 NA 23 83 1977 Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 182.50 453 28.6 0.4 140.0 NA 57.68 68.88 9.30E+06 9.30E+06 NA

05 y 06-Feb-15 8981 EFLUENTE GENERAL 7.59 21 18 19 23 1969 Ausente 5.88 <0.005 <0.050 0.0467 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 2.05 102.96 <9.0 <0.1 28.0 7.09 49.28 55.25 NA <3 <1

19 y 20-Feb-15 9082 EFLUENTE GENERAL 7.52 24 22 23 36 1995 Ausente 5.89 <0.005 <0.050 0.0335 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 2.73 105.60 <9.0 <0.1 56.0 6.20 47.04 53.76 NA <3 <1

12-Mzo-15 9178 AFLUENTE GENERAL 6.98 26 NA 24 134 2010 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 264.00 568 NA 1.5 280.0 NA 53.20 65.52 2.40E+07 2.40E+07 NA

11 y 12-Mzo-15 9186 EFLUENTE GENERAL 7.48 26 22 21 21 1915 Ausente 5.48 <0.005 <0.050 0.0453 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.025 <1.22 94.56 <9.0 <0.1 36.0 4.79 41.06 45.54 NA <3 <1

17-Abr-15 9383 AFLUENTE GENERAL 7.03 27 NA 26 64 2020 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 152.50 495 NA 1.0 116.0 NA NA NA 9.30E+06 9.30E+06 NA

16 y 17-Abr-15 9391 EFLUENTE GENERAL 7.46 26 20 21 44 2010 Ausente 4.46 <0.005 <0.050 0.0480 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 4.05 171.07 <9.0 0.1 64.0 7.35 NA 50.00 NA <3 <1

25 y 26-Jun-15 9698 EFLUENTE GENERAL 7.99 29 30 29 51 1741 Ausente 2.43 <0.010 <0.050 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 13.70 144.00 <9.0 0.1 76.0 6.35 NA 9.125 NA 1.50E+01 <1

Maximo 7.29 27.00 0.00 26.00 134.00 2030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.50 568.00 28.58 1.50 280.00 0.00 57.68 68.88 4.30E+07 4.30E+07 0.00

Promedio 7.12 23.50 ##### 23.75 94.75 2009.25 #¡DIV/0! ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### 223.38 519.25 28.58 0.90 182.13 ###### 55.44 67.20 2.14E+07 2.14E+07 #¡DIV/0!

Mínimo 6.98 20.00 0.00 22.00 64.00 1977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.50 453.00 28.58 0.40 116.00 0.00 53.20 65.52 9.30E+06 9.30E+06 0.00

Maximo 7.99 29 30 29 51 2020 0 6.09 0 0 0.048 0 0 0 0 0 0.025 13.7 171.07 0 0.1 76 7.35 50.4 57.86 0.00E+00 1.50E+01 0

Promedio 7.64 24.50 21.00 21.50 35.50 1941.67 #¡DIV/0! 5.04 #¡DIV/0! ###### 0.04 ###### ###### #¡DIV/0! ###### ###### 0.03 5.32 125.43 ###### 0.10 48.67 6.45 46.95 45.26 #¡DIV/0! 1.50E+01 #¡DIV/0!

Mínimo 7.46 21 14 16 21 1741 0 2.43 0 0 0.0324 0 0 0 0 0 0.025 2.05 94.56 0 0.1 28 4.79 41.06 9.125 0.00E+00 1.50E+01 0

Afluente

Efluente

COMISIÓN  ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN AGUA  Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RESUMEN DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE PTARS

 LMP NOM 001 SEMARNAT-1996

-Cl-Cl-Cl-Cl -Cl-Cl-Cl-Cl



Sistema: PTAR Algodones Año de Construcción: Sitio de descarga: Dren Culiacán Km 2+370 Coordenadas, Longitud 114º 45' 43"; Latitud 32º 41' 59"

Capacidad de diseño:  20 lps Población beneficiada: Tipo de Tratamiento: Lagunas Aireadas Mezcla Parcial

Gasto promedio  anual 2014: XXX LPS
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U-pH ºC ºC ºC U.T.N.
      

mhos/cm
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm NMP/100 ml NMP/100 ml Huevos/l

6 A 10 40 40 Ausente 0.20 0.20 2.00 6.00 1.00 0.010 2 0.40 20 150 25 2 ml/l 125 30 60 2000 #######

No. 

MUESTRA

27-Ene-15 8890 AFLUENTE GENERAL 7.05 20 NA 22 66 1335 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 189.66 442 NA 0.7 72 NA NA NA 9.30E+06 9.30E+06 NA

26 y 27-Ene-15 8898 EFLUENTE GENERAL 7.40 20 14 15 21 1310 Ausente 9.74 <0.005 <0.050 0.0161 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 <1.22 104.54 <9.0 <0.1 24 5.70 39.94 45.54 NA <3 <1

05-feb-15 8962 AFLUENTE GENERAL 7.16 24 NA 23 67 1780 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 175.67 462 29.40 0.8 88 NA 41.44 48.72 2.40E+07 2.40E+07 NA

04 y 05-Feb-15 8970 EFLUENTE GENERAL 7.52 24 16 19 40 1786 Ausente 5.27 <0.005 <0.050 0.0409 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.02 <1.22 117 <9.0 <0.1 40 6.52 42.18 48.90 NA <3 <1

18 y 19-Feb-15 9072 EFLUENTE GENERAL 7.44 20 16 20 40 1800 Ausente 6.09 <0.005 <0.050 0.0318 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 8.15 139.20 <9.0 <0.1 68 5.97 40.32 48.16 NA <3 <1

13-Mzo-15 9189 AFLUENTE GENERAL 7.11 24 NA 24 58 1773 Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 223.5 432 NA 0.8 96.66 NA NA NA 9.30E+06 9.30E+06 NA

12 y 13-Mzo-15 9197 EFLUENTE GENERAL 7.17 24 21 20 43 1792 Ausente 7.30 <0.005 <0.050 0.0105 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.03 <1.22 144.84 <9.0 <0.1 44 5.69 39.57 46.66 NA <3 <1

16-Abr-15 9372 AFLUENTE GENERAL 7.11 23 NA 26 48 1751 Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 122 382 24.96 0.8 78 NA NA NA 9.30E+06 4.30E+06 NA

15 y 16-Abr-15 9380 EFLUENTE GENERAL 7.38 23 19 20 27 1811 Ausente 7.51 <0.005 <0.050 0.0255 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 <1.22 114.04 <9.0 <0.1 36 5.87 NA 46.17 NA <3 <1

24 y 25-Jun-15 9689 EFLUENTE GENERAL 7.95 36 31 34 76 1557 Ausente 4.66 <0.010 <0.050 PEND <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 17.25 182.40 <9.0 <0.1 108 6.02 NA 43.84 NA <3 <1

Maximo 7.16 24.00 0.00 26.00 67.00 1780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.50 462.00 29.40 0.80 96.66 0.00 41.44 48.72 2.40E+07 2.40E+07 0.00

Promedio 7.11 22.75 ###### 23.75 59.75 1659.75 #¡DIV/0! ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 177.71 429.50 27.18 0.78 83.67 ###### 41.44 48.72 1.30E+07 1.17E+07 #¡DIV/0!

Mínimo 7.05 20.00 0.00 22.00 48.00 1335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.00 382.00 24.96 0.70 72.00 0.00 41.44 48.72 9.30E+06 4.30E+06 0.00

Maximo 7.95 36.00 31.00 34.00 76.00 1811.00 0.00 9.74 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 17.25 182.40 0.00 0.00 108.00 6.52 42.18 48.90 0.00E+00 0.00E+00 0.00

Promedio 7.48 24.50 19.50 21.33 41.17 1676.00 #¡DIV/0! 6.76 #¡DIV/0! ###### 0.02 ###### ###### ###### ###### ###### 0.03 12.70 133.67 ###### ###### 53.33 5.96 40.50 46.55 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Mínimo 7.17 20.00 14.00 15.00 21.00 1310.00 0.00 4.66 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 8.15 104.54 0.00 0.00 24.00 5.69 39.57 43.84 0.00E+00 0.00E+00 0.00

Afluente

Efluente

COMISIÓN  ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN AGUA  Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RESUMEN DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE PTARS

 LMP NOM 001 SEMARNAT-1996

-Cl-Cl-Cl-Cl -Cl-Cl-Cl-Cl

mm



Sistema: PTAR Ciudad Victoria Km. 43 Año de Construcción: 2007 Sitio de descarga: km 1+600 Subramal izquierdo 1+052 del dren ramal izquierdo 10+139 del Dren Carranza: Coord. Longitud 115 º 7'16", Latitud 32º 15' 47.19" NA: NO ANALIZADO

Capacidad de diseño: 70 lps Población beneficiada: Tipo de Tratamiento: Lagunas Aireadas Mezcla Parcial ND: NO DETECTADO

Gasto promedio  anual 2014: XXXX LPS
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U-pH ºC ºC ºC U.T.N.
      

mhos/cm
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

NMP/100 

ml
NMP/100 ml Huevos/l

6 A 10 40 40 Ausente 0.20 0.20 2.00 6.00 1.00 0.010 4 0.40 20 150 25 2 ml/l 125 30 60 2000 5
No. 

MUESTRA

14-Ene-15 8841 AFLUENTE GENERAL 7.30 17 NA 23 65 2270 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 142.0 562.0 NA 2.0 104 NA NA NA 9.30E+06 9.30E+06 NA

13 y 14-Ene-15 8849 EFLUENTE GENERAL 7.60 17 13 16 46 2640 Ausente 5.48 <0.005 <0.050 0.0566 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 5.40 158.44 <9.0 <0.1 52 6.54 48.53 56.37 NA <3 <1

11-feb-15 9000 AFLUENTE GENERAL 7.16 22 NA 23 71 2240 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 192.50 442.0 30.90 0.4 92 NA 40.88 48.16 9.30E+07 9.30E+07 NA

10 y 11-Feb-15 9008 EFLUENTE GENERAL 7.93 22 18 20 70 2430 Ausente 4.06 <0.005 <0.050 0.0176 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.02 5.40 120.0 <9.0 <0.1 40 7.26 50.02 56.74 NA 3.15E+00 <1

11-Mzo-15 9167 AFLUENTE GENERAL 7.10 20 NA 23 37 2330 Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 149.00 358.0 NA 0.4 74 NA 43.12 53.76 9.30E+06 4.30E+06 NA

10 y 11-Mzo-15 9175 EFLUENTE GENERAL 7.43 20 18 21 14 2430 Ausente 5.28 <0.005 <0.050 0.0447 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 0.06 0.028 <1.22 91.2 <9.0 0.1 20 4.74 48.53 52.26 NA <3 <1

26 y 27-Mzo-15 9265 EFLUENTE GENERAL 7.68 26 22 25 64 2430 Ausente 4.67 <0.005 <0.050 0.0232 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 14.90 127 <9.0 0.1 52 5.20 48.53 55.99 NA <3 <1

15-Abr-15 9361 AFLUENTE GENERAL 7.21 25 NA 25 46 2430 Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 135.33 401 NA 0.2 60 NA 39.76 45.92 9.30E+06 4.30E+06 NA

14 y 15-Abr-15 9369 EFLUENTE GENERAL 7.90 25 21 21 31 2530 Ausente 4.26 <0.005 <0.050 0.0533 <0.020 0.06 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 <1.22 115.20 <9.0 0.1 24 5.95 NA 44.083 NA <3 <1

28 y 29-Abr-15 9450 EFLUENTE GENERAL 7.78 27 24 25 41 2740 Ausente 5.07 <0.005 <0.050 0.0196 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 4.06 192.0 <9.0 <0.1 44 6.50 NA 49.796 NA <3 <1

8-may-15 9486 AFLUENTE GENERAL 7.10 18 NA 26 61 2740 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 142.00 470 NA 3.5 136 NA NA NA 2.40E+07 9.30E+06 NA

07 y 08-May-15 9494 EFLUENTE GENERAL 7.46 18 19 22 68 2730 Ausente 5.89 <0.005 <0.050 0.0524 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 <1.22 163.1 <9.0 <0.1 60 6.22 NA 41.971 NA <3 <1

09 y 10-Jun-15 9637 EFLUENTE GENERAL 7.75 26 24 27 106 2520 Ausente 3.04 <0.010 <0.050 <0.010 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 16.75 278.4 <9.0 0.1 88 6.87 NA 44.128 NA <3 <1

Maximo 7.30 25.00 0.00 26.00 71.00 2740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.50 562.00 30.90 3.50 136.00 0.00 43.12 53.76 9.30E+07 9.30E+07 0.00

Promedio 7.17 20.40 ###### 24.00 56.00 2402.00 #¡DIV/0! ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### 152.17 446.60 30.90 1.30 93.20 ###### 41.25 49.28 2.90E+07 2.40E+07 #¡DIV/0!

Mínimo 7.10 17.00 0.00 23.00 37.00 2240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.33 358.00 30.90 0.20 60.00 0.00 39.76 45.92 9.30E+06 4.30E+06 0.00

Maximo 7.93 27.00 24.00 27.00 106.00 2740.00 0.00 5.89 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.03 16.75 278.40 0.00 0.10 88.00 7.26 50.02 56.74 0.00E+00 3.15E+00 0.00

Promedio 7.69 22.63 19.88 22.13 55.00 2556.25 #¡DIV/0! 4.72 #¡DIV/0! ###### 0.04 ###### 0.06 #¡DIV/0! ###### 0.06 0.02 9.30 155.67 ###### 0.10 47.50 6.16 48.90 50.17 #¡DIV/0! 3.15E+00 #¡DIV/0!

Mínimo 7.43 17.00 13.00 16.00 14.00 2430.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.02 4.06 91.20 0.00 0.10 20.00 4.74 48.53 41.97 0.00E+00 3.15E+00 0.00

Afluente

Efluente

COMISIÓN  ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN AGUA  Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RESUMEN DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE PTARS

 LMP NOM 001 SEMARNAT-1996

-Cl-Cl-Cl-Cl -Cl-Cl-Cl-Cl

mm



Sistema: PTAR ESTACIÓN COAHUILA Año de Construcción: Sitio de descarga: Km 0+70 Dren sub-ramal 1+00 ramal izq. 9+520 del dren Plan de Ayala, Coord. Longitud 115º  0.0' 5.08"; Latitud 32º 9' 5.55" NA: NO ANALIZADO

Capacidad de diseño: 20 lps Población beneficiada: Tipo de Tratamiento: Lagunas Aireadas Mezcla Parcial ND: NO DETECTADO

Gasto promedio  anual 2014: XXXX LPS
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U-pH ºC ºC ºC U.T.N.
      

mhos/cm
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm NMP/100 ml NMP/100 ml Huevos/l

6 A 10 40 40 Ausente 0.20 0.20 2.00 6.00 1.00 0.010 2 0.40 20 150 25 2 ml/l 125 30 60 2000 5

No. 

MUESTRA

13-Ene-15 8829 Afluente general ESTACIÓN COAHUILA 6.89 20 NA 24 30 3200 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 135.33 352 NA 0.2 28.0 NA NA NA 9.30E+06 9.30E+06 NA

12 y 13-Ene-15 8837 Efluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.65 20 15 18 23 3220 Ausente 10.75 <0.005 <0.050 0.0082 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.021 2.03 121.68 <9.0 <0.1 28.0 5.46 34.72 39.57 NA <3 <1

10-feb-15 8988 Afluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.16 22 NA 24 42 3240 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 142.33 369 12.97 0.4 46.0 NA 35.84 40.88 1.50E+07 1.50E+07 NA

09 y 10-Feb-15 8996 Efluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.20 22 17 21 26 3250 Ausente 9.13 <0.005 <0.050 0.0077 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 4.10 120.0 <9.0 <0.1 40.0 6.39 33.22 39.56 NA <3 <1

10-Mzo-15 9156 Afluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.30 21 NA 25 27 3280 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 128.66 288 NA 0.2 30.0 NA NA NA 9.30E+06 9.30E+06 NA

09 y 10-Mzo-15 9164 Efluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.40 21 18 21 31 3420 Ausente 9.95 <0.005 <0.050 0.0087 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.032 <1.22 172.8 <9.0 <0.1 64.0 5.70 28.37 35.46 NA <3 <1

25 y 26-Mzo-15 9255 Efluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.48 25 21 23 37 3300 Ausente 8.12 <0.005 <0.050 0.0089 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 5.46 192.0 <9.0 0.1 72.0 4.58 24.26 32.84 NA <3 <1

14-Abr-15 9350 Afluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.21 26 NA 27 16 3250 Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 128.67 222 NA 0.2 <20 NA NA NA 4.30E+06 2.40E+06 NA

13 y 14-Abr-15 9358 Efluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.46 26 23 25 53 3310 Ausente 7.10 <0.005 <0.050 0.016 <0.020 0.056 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 4.06 216.0 <9.0 <0.1 104.0 4.26 NA 25.71 NA <3 <1

27 y 28-Abr-15 9440 Efluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.67 28 23 24 26 3590 Ausente 9.74 <0.005 <0.050 0.0111 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 0.065 0.021 <1.22 172.80 <9.0 <0.1 36.0 5.09 NA 26.53 NA <3 <1

08 y 09-Jun-15 9627 Efluente general ESTACIÓN COAHUILA 7.58 27 27 25 57 3370 Ausente 6.90 <0.010 <0.050 0.011 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 3.05 201.60 <9.0 <0.1 80.0 4.46 NA 24.37 NA <3 <1

Maximo 7.30 26.00 0.00 27.00 42.00 3280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.33 369.00 12.97 0.40 46.00 0.00 35.84 40.88 1.50E+07 1.50E+07 0.00

Promedio 7.14 22.25 ##### 25.00 28.75 3242.50 #¡DIV/0! ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 133.75 307.75 12.97 0.25 34.67 ###### 35.84 40.88 9.48E+06 9.00E+06 #¡DIV/0!

Mínimo 6.89 20.00 0.00 24.00 16.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.66 222.00 12.97 0.20 28.00 0.00 35.84 40.88 4.30E+06 2.40E+06 0.00

Maximo 7.67 28.00 27.00 25.00 57.00 3590.00 0.00 10.75 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.07 0.03 5.46 216.00 0.00 0.10 104.00 6.39 34.72 39.57 0.00E+00 0.00E+00 0.00

Promedio 7.49 24.14 20.57 22.43 36.14 3351.43 #¡DIV/0! 8.81 #¡DIV/0! ###### 0.01 ###### 0.06 ###### ###### 0.07 0.02 3.74 170.98 ###### 0.10 60.57 5.13 30.14 32.01 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Mínimo 7.20 20.00 15.00 18.00 23.00 3220.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.07 0.02 2.03 120.00 0.00 0.10 28.00 4.26 24.26 24.37 0.00E+00 0.00E+00 0.00

Afluente

Efluente

 LMP NOM 001 SEMARNAT-1996

COMISIÓN  ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN AGUA  Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RESUMEN DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE PTARS

-Cl-Cl-Cl-Cl -Cl-Cl-Cl-Cl

m



Sistema: PTAR Arenitas Año de Construcción: 2007 Sitio de descarga: Dren sur 10+067, ramal 0+249 del drén dos tubos, Coordenadas Longitud 115º 17' 30.0"; Latitud 32º 21' 42.0" NA: NO ANALIZADO

Capacidad de diseño: 840 lps Población beneficiada: Tipo de Tratamiento:  Lagunas Aireadas Mezcla Parcial ND: NO DETECTADO

Gasto promedio  anual 2014: XXXX LPS
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U-pH ºC ºC ºC U.T.N.
      

mhos/c
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm NMP/100 ml NMP/100 ml Huevos/l

6 A 10 40 40 Ausente 0.20 0.20 2.00 6.00 1.00 0.010 4 0.40 20 150 200 25 2 ml/l 125 30 60 2000 5

No. MUESTRA

07-Ene-15 8798 AFLUENTE GENERAL 7.10 19 NA 22 155 2420 Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 355.5 579 61.4 1.9 260.0 NA NA NA 4.30E+06 4.30E+06 NA

06 y 07-Ene-15 8806 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 8.25 19 13 13 230 2520 Ausente 2.43 <0.005 <0.050 0.0131 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 21.66 169.34 <9.0 <0.1 44.0 4.07 38.08 43.30 NA 3.97E+00 <1

22 y 23-Ene-15 8884 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 8.10 16 11 15 276 1753 Ausente ND 0.006 <0.050 0.0103 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 0.051 <0.020 47.40 211.20 12.92 <0.1 72.0 6.09 40.69 47.03 NA 7.41E+03 <1

28 y 29-Ene-15 8919 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 8.19 18 14 14 281 2370 Ausente 2.03 <0.005 <0.050 0.0049 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.026 39.20 187.2 11.25 <0.1 64.0 5.50 39.20 46.29 NA 1.55E+02 <1

04-feb-15 8946 AFLUENTE GENERAL 7.12 NA NA 23 156 2070 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 193.00 657 52.98 3.0 366.66 NA 36.96 47.60 9.30E+07 4.30E+07 NA

03 y 04-Feb-15 8954 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 7.99 24 15 19 263 2290 Ausente 0.41 <0.005 <0.050 0.0097 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.025 46.70 189.12 <9.0 <0.1 68.0 6.36 39.20 46.66 NA 4.31E+03 <1

17 y 18-Feb-15 9062 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 7.74 20 18 20 242 2220 Ausente 0.81 <0.005 <0.050 0.0093 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.038 20.20 205.92 9.08 <0.1 44.0 6.33 37.70 45.16 NA 7.29E+00 <1

25 y 26-Feb-15 9106 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 7.85 22 16 18 183 2190 Presente 1.42 <0.005 <0.050 0.0135 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 34.50 189.12 <9.0 <0.1 28.0 6.19 37.33 45.54 NA <3 <1

05 y 06-Mzo-15 9138 AFLUENTE GENERAL 7.06 20 17 24 160 2120 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 223.00 508 NA 2.5 232.0 NA 37.52 48.72 4.30E+07 4.30E+06 NA

05 y 06-Mzo-15 9146 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 7.66 21 16 19 173 2140 Ausente 1.42 <0.005 <0.050 0.0094 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.044 24.35 192.0 <9.0 <0.1 48.0 5.72 36.58 44.79 NA <3 <1

19 y 20-Mzo-15 9231 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 7.49 23 21 21 125 1980 Ausente 1.42 <0.005 <0.050 0.0175 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.022 12.20 192.0 <9.0 <0.1 24.0 6.57 35.09 44.05 NA 5.62E+00 <1

07 y 08-Abr-15 9303 AFLUENTE GENERAL 7.28 20 17 26 139 2140 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 162.50 551 57.15 2.4 336.0 NA 42.00 53.76 4.30E+06 4.30E+06 NA

07 y 08-Abr-15 9311 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 7.96 21 19 21 53 2120 Ausente 4.66 <0.005 <0.050 0.0031 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 40.60 235.2 <9.0 <0.1 96.0 6.26 NA 44.61 NA 2.01E+01 <1

23 y 24-Abr-15 9427 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 7.91 24 20 24 90 2160 Ausente 1.21 <0.005 <0.050 0.0034 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 ####### <0.020 36.60 146.56 <9.0 <0.1 68.0 5.57 NA 40.57 NA 1.82E+01 <1

05 y 06-May-15 9465 AFLUENTE GENERAL 7.52 24 22 28 133 2230 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 233.50 487 55.90 2.5 276.0 NA NA NA 4.30E+07 4.30E+07 NA

05 y 06-May-15 9473 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 8.03 24 23 23 154 2200 Ausente 1.62 <0.005 <0.050 0.0027 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 24.33 171.93 <9.0 <0.1 56.0 6.56 NA 13.76 NA 9.14E+00 <1

12 y 13-May-15 9514 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 7.83 25 23 23 166 2180 Ausente 1.42 <0.005 <0.050 0.0024 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 38.50 167.76 <9.0 <0.1 68.0 6.04 NA 33.86 NA 2.08E+02 <1

03 y 04-Jun-15 9600 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 8.00 27 24 25 125 2170 Ausente 1.01 <0.010 <0.050 <0.010 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 26.40 155.31 <9.0 <0.1 40.0 5.62 NA 36.09 NA 6.23E+00 <1

18 y 19-Jun-15 9672 EFL. GRAL. DE LAG. ARTIFICIAL 8.06 34 30 28 55 2100 Ausente 1.01 <0.010 <0.050 <0.010 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 37.87 163.20 <9.0 <0.1 32.0 5.50 NA 13.44 NA 6.86E+00 <1

Maximo 7.52 24.00 22.00 27.50 160.00 2420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.50 657.00 61.40 3.00 366.66 0.00 42.00 53.76 9.30E+07 4.30E+07 0.00

Promedio 7.22 20.75 18.67 24.50 148.60 2196.00 #¡DIV/0! ###### #¡DIV/0! ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! 233.50 556.40 56.86 2.46 294.13 #¡DIV/0! 38.83 50.03 3.75E+07 1.98E+07 #¡DIV/0!

Mínimo 7.06 19.00 17.00 22.00 133.00 2070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.50 487.00 52.98 1.90 232.00 0.00 36.96 47.60 4.30E+06 4.30E+06 0.00

Maximo 8.32 34.00 32.00 29.00 281.00 2520.00 0.00 4.66 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.04 47.40 235.20 12.92 0.10 96.00 6.57 40.69 47.03 0.00E+00 7.41E+03 0.00

Promedio 7.96 23.94 20.31 21.31 160.13 2164.56 #¡DIV/0! 1.80 0.01 ###### 0.01 ###### ###### ###### 0.06 0.06 0.03 32.05 182.44 11.08 0.10 53.50 5.88 37.98 38.01 #¡DIV/0! 8.83E+02 #¡DIV/0!

Mínimo 7.49 16.00 11.00 13.00 53.00 1753.00 0.00 0.41 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 0.02 12.20 146.56 9.08 0.10 24.00 4.07 35.09 13.44 0.00E+00 3.97E+00 0.00

Afluente

Efluente

COMISIÓN  ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN AGUA  Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RESUMEN DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE PTARS

 LMP NOM 001 SEMARNAT-1996

-Cl-Cl-Cl-Cl -Cl-Cl-Cl-Cl

mm



Sistema: PTAR Zaragoza, Mexicali I Año de Construcción: Sitio de descarga: Dren Internacional, Coordenadas Longitud 115º 30' 00", Latitud 32º 39' 30" 

Capacidad de diseño: 1300 lps Año de rehabilitación: Tipo de Tratamiento:Lagunas Aireadas Mezcla Parcial

Gasto promedio  anual 2014: XXXX LPS Población beneficiada:
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U-pH ºC ºC ºC U.T.N.
      

mhos/cm
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm NMP/100 ml NMP/100 ml Huevos/l

6 A 10 40 40 Ausente 0.20 0.20 2.00 6.00 1.00 0.010 4 0.40 20 150 25 2 ml/l 125 30 60 2000 5
No. 

MUESTRA

06-Ene-15 8787 Afluente General 6.87 20 NA 22 82 2360 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 162.67 383 31.65 1.3 100 NA NA NA 9.30E+06 9.30E+06 NA

05 y 06-Ene-15 8795 Efluente General 7.76 19 12 14 62 2390 Ausente 3.04 <0.005 <0.050 0.0069 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 12.13 169.34 <9.0 <0.1 50 5.16 33.97 44.05 NA <3 <1

21 y 22-Ene-15 8874 Efluente General 7.89 19 14 15 98 2320 Ausente 1.62 0.008 <0.050 0.0069 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 13.53 220.80 <9.0 <0.1 76 6.04 32.48 46.29 NA 3.15E+00 <1

03-feb-15 8934 Afluente General 7.25 20 NA 23 81 1934 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 149.00 444 35.16 1.4 154 NA 37.52 46.48 4.30E+07 4.30E+07 NA

02 y 03-Feb-15 8942 Efluente General 7.60 20 16 19 26 2290 Ausente 1.62 <0.005 <0.050 0.0006 <0.020 <0.050 0.005 <0.050 <0.050 0.025 50.80 189.12 <9.0 <0.1 80 6.25 35.46 48.15 NA <3 <1

17-feb-15 9038 Afluente General 6.94 20 NA 24 91 2000 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 42.56 52.64 NA NA NA

16 y 17-Feb-15 9046 Efluente General 7.64 23 19 22 69 2230 Ausente 1.42 <0.005 <0.050 0.0028 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.024 52.80 196.56 <9.0 <0.1 68 5.44 35.84 47.04 NA 4.35E+02 <1

04 y 05-Mzo-15 9127 Afluente General 7.20 17 17 19 121 2100 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 203.00 502 NA 1.9 212 NA 37.52 48.16 9.30E+07 9.30E+07 NA

04 y 05-Mzo-15 9135 Efluente General 7.87 17 13 18 55 2120 Ausente 2.84 <0.005 <0.050 0.0107 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.039 22.35 208.03 <9.0 <0.1 70 6.06 33.22 44.42 NA <3 <1

18 y 19-Mzo-15 9221 Efluente General 7.40 24 21 23 71 2080 Ausente 2.43 <0.005 <0.050 0.0256 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.026 18.25 131.71 <9.0 <0.1 32 5.92 34.72 41.81 NA <3 <1

06 y 07-Abr-15 9292 Afluente General 7.21 18 21 26 93 2080 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 182.67 590 46.33 2.2 230 NA 39.76 51.52 4.30E+07 1.50E+07 NA

06 y 07-Abr-15 9300 Efluente General 7.98 18 18 18 55 2290 Ausente 3.04 <0.005 <0.050 0.0114 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 7.10 139.20 <9.0 <0.1 76 5.88 NA 40.29 NA <3 <1

22 y 23-Abr-15 9417 Efluente General 7.98 22 21 24 63 2230 Ausente 3.04 <0.005 <0.050 0.0063 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 0.056 <0.020 20.30 165.48 <9.0 <0.1 52 5.92 NA 35.67 NA 6.23E+00 <1

04 y 05-May-15 9453 Afluente General 7.17 26 27 29 119 2160 Presente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 155.33 549 35.93 1.6 253.33 NA NA NA 4.30E+07 4.30E+07 NA

04 y 05-May-15 9461 Efluente General 7.94 26 23 27 85 2200 Ausente 5.28 <0.005 <0.050 0.0029 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 25.73 220.80 <9.0 <0.1 64 6.32 NA 38.34 NA 6.46E+00 <1

11 y 12-May-15 9504 Efluente General 7.77 28 24 25 73 2230 Ausente 6.09 <0.005 <0.050 0.0020 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.023 35.20 209.70 <9.0 <0.1 60 5.97 NA 40.36 NA 1.62E+01 <1

02 y 03-Jun-15 9590 Efluente General 7.64 32 25 25 85 2270 Ausente 3.45 <0.010 <0.050 <0.010 0.023 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 0.022 20.93 164.44 <9.0 <0.1 64 5.72 NA 23.28 NA 6.21E+00 <1

17 y 18-Jun-15 9663 Efluente General 7.69 38 32 29 176 2130 Ausente 1.42 <0.010 <0.050 <0.010 <0.020 <0.050 <0.005 <0.050 <0.050 <0.020 41.70 201.60 <9.0 0.1 48 6.24 NA 39.62 NA 2.46E+02 <1

Maximo 7.25 26.00 27.00 29.00 121.00 2360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.00 590.00 46.33 2.20 253.33 0.00 42.56 52.64 9.30E+07 9.30E+07 0.00

Promedio 7.11 20.17 21.67 23.83 97.83 2105.67 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! ###### ###### ###### #¡DIV/0! ###### ###### ###### 170.53 493.60 37.27 1.68 189.87 ###### 39.34 49.70 4.63E+07 4.07E+07 #¡DIV/0!

Mínimo 6.87 17.00 17.00 19.00 81.00 1934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.00 383.00 31.65 1.30 100.00 0.00 37.52 46.48 9.30E+06 9.30E+06 0.00

Maximo 7.98 38.00 32.00 30.00 176.00 2390.00 0.00 6.09 0.01 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01 0.05 0.06 0.04 52.80 222.21 0.00 0.10 92.00 6.32 35.84 48.15 0.00E+00 4.35E+02 0.00

Promedio 7.78 25.21 21.14 22.71 81.21 2235.71 #¡DIV/0! 2.82 0.01 #¡DIV/0! 0.01 0.02 ###### 0.01 0.05 0.06 0.03 27.06 188.27 #¡DIV/0! 0.10 65.71 5.91 34.28 40.78 #¡DIV/0! 1.42E+02 #¡DIV/0!

Mínimo 7.40 17.00 12.00 14.00 26.00 2080.00 0.00 1.21 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.05 0.06 0.02 7.10 131.71 0.00 0.10 32.00 5.16 32.48 23.28 0.00E+00 3.15E+00 0.00

 LMP NOM 001 SEMARNAT-1996

Afluente

Efluente

COMISIÓN  ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN AGUA  Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

RESUMEN DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE PTARS

2006

200000

-Cl-Cl-Cl-Cl -Cl-Cl-Cl-Cl

mm


